
* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO IVO CAMPOS Ausente Ausente 1,16 0,3 0,8 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PADRE JOAO SMEDT Ausente Ausente 1,12 0,2 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RENATO BEGNINI 188 Ausente Ausente 1,08 0,4 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VSP Ausente Ausente 1,03 0,4 0,7 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAAVENIDA CASTELO BRANCO 10, BEIRA RIOAusente Ausente Não realizada 0,3 0,8 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO WERNE NEULS Ausente Ausente 1,17 0,3 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TOLDO IMBU Presente Ausente 1,01 0,3 0,8 Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADAO MARIANO DA SILVA 22 Ausente Ausente 1,1 0,51 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS Ausente Ausente 0,97 0,34 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEODOLFO PICCININ Ausente Ausente 1 0,25 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAREZ MARTINS FILHO Ausente Ausente 1 0,26 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PADRE JOAO SMEDT Ausente Ausente 1,05 0,22 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADEODATO MARTINI Ausente Ausente 1,17 0,4 Não realizada Sim 6,5

ABELARDO LUZ SAA ABELARDO LUZ UNIDADE I 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAAVENIDA CASTELO BRANCO 10, BEIRA RIOAusente Ausente Não realizada 0,28 Não realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,78 0,61 Não realizada Sim 6,6

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,87 0,59 Não realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,32 0,85 0,7 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT NOVO HORIZONTE Ausente Ausente 1 1,89 1,2 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VALMOR FRAGA Ausente Ausente 0,53 0,36 Não realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE NIQUELATTI Ausente Ausente 0,81 1,03 Não realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,2 7,44 0,9 Sim 6,6

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROGRESSO Ausente Ausente 1,28 2,55 Não realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT BELO HORIZONTE Ausente Ausente 0,99 1,14 1 Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGON RUDOLF Ausente Ausente 1,15 1,09 Não realizada Sim 6,5

AGRONOMICA SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL MACANEIRO Ausente Ausente 1,02 0,7 0,7 Sim 6,5

AGUA DOCE SAA SAA AGUA DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,77 1,28 1,6 Sim 6,9

AGUAS DE CHAPECO SAI CACIANE DE VILLA 03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVAESTRADA GERAL DE TRES BARRAS SAIDA PARA PLANALTOPresente Presente 0,4 18 Não realizada Não 6,8

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRICIUMA 85 Ausente Ausente 0,92 1,21 0,8 Sim 7

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA 191 Ausente Ausente 0,97 0,8 Não realizada Sim 6,9
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AGUAS DE CHAPECO SAI CACIANE DE VILLA 03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVAESTRADA GERAL DE TRES BARRAS SAIDA PARA PLANALTOPresente Presente 0,51 3,23 Não realizada Não 6,8

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PRO BENEDITO P DO NASCIMENTO 277Ausente Ausente 1 0,95 0,7 Sim 6,9

AGUAS DE CHAPECO SAI OSMAR BEGNINI 03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DE TRES BARRAS Presente Presente 0,53 4,04 Não realizada Não 6,6

AGUAS DE CHAPECO SAC AGUA MINERAL AGUINHAS FRIAS 03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DE AGUINHAS FRIASPresente Ausente 0,31 Não realizada Não 8

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AQUILES SOLDATELLI Ausente Ausente 1,16 0,6 0,8 Sim 6,9

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O LOUREURO CONY Ausente Ausente 1,43 0,64 0,7 Sim 7

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO G SIMON 77 Ausente Ausente 1,44 0,51 Não realizada Sim 6,9

AGUAS DE CHAPECO SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOINVILLE 311 Ausente Ausente 1,08 0,78 0,8 Sim 7

AGUAS FRIAS SAA AGUAS FRIAS UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ANITA BOARO Ausente Ausente 1,1 0,22 Não realizada Sim 7,8

AGUAS FRIAS SAA AGUAS FRIAS UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,3 0,84 Não realizada Sim 7,6

AGUAS FRIAS SAA AGUAS FRIAS UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IPIRANGA Ausente Ausente 1,2 0,34 0,8 Sim 7,8

AGUAS FRIAS SAA AGUAS FRIAS UNIDADE I 16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PEDRO GOLO Ausente Ausente 1,2 0,38 0,8 Sim 7,6

AGUAS FRIAS SAA AGUAS FRIAS UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA GOTARDO GALON Ausente Ausente 1 0,38 0,9 Sim 7,9

AGUAS FRIAS SAA ETA LINHA PORTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA PORTO Ausente Ausente 1,2 0,3 0,8 Sim 7,2

AGUAS FRIAS SAC POÇO LINHA TARUMANZINHO 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TARUMANZINHO Ausente Ausente 0,23 Não realizada Não 6,8

AGUAS FRIAS SAA ETA LINHA PORTO 16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA PORTO Ausente Ausente 1,6 0,28 Não realizada Sim 6,9

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROX FIGUEIRA Ausente Ausente 1,56 0,43 0,9 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAI RITA MARIA 23/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RITA Presente Presente 1,07 2,11 Não realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROX POSTO Presente Presente 0,25 0,45 Não realizada Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAI VILSON 23/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILSON Presente Ausente 0,98 0,35 Não realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAI IVONI 23/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA IVONI Presente Presente 0,7 1,63 Não realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROX POSTO Ausente Ausente 0,6 0,32 0,8 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROX PONTE Ausente Ausente 1,35 0,13 Não realizada Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FAZENDA Ausente Ausente 0,3 0,23 0,9 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAI SALUCIA 23/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CECILIA Presente Presente 1,12 Não realizada Não Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROX PONTE Ausente Ausente 1,26 0,18 0,9 Sim Não realizada

AGUAS MORNAS SAA AGUAS MORNAS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROX POSTO Ausente Ausente 1,2 0,36 0,7 Sim Não realizada

ALFREDO WAGNER SAI JOAO ANESIO CECHETTO 25/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA RIO ADAGA Presente Ausente 1 1,42 Não realizada Não Não realizada

ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,6 0,74 0,7 Sim Não realizada
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ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DEMOIRAS Ausente Ausente 0,6 8,24 0,6 Sim Não realizada

ALFREDO WAGNER SAI RICARDO CRISPIN 25/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL SANTA BARBARA Presente Ausente 1,2 2,16 Não realizada Não Não realizada

ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTREITO Ausente Ausente 0,7 0,41 0,7 Sim Não realizada

ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTREITO Ausente Ausente Não realizada 0,3 Não realizada Sim Não realizada

ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente Não realizada 0,78 Não realizada Sim Não realizada

ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAETE Ausente Ausente 0,8 0,65 0,6 Sim Não realizada

ALFREDO WAGNER SAA ETA ALFREDO WAGNER 25/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CAETE Ausente Ausente 0,8 0,64 0,5 Sim Não realizada

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR GERALDO GARLET Ausente Ausente 0,5 0,9 Não realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR GERALDO GARLET Ausente Ausente 0,52 4,9 1,4 Sim 6,1

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IGUACU Ausente Ausente 0,5 0,6 Não realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIMPIO DAL MAGRO Presente Ausente 0,5 1,3 1,1 Sim 6,1

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BUENOS AIRES Ausente Ausente 0,5 0,8 Não realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MATO GROSSO Ausente Ausente 0,5 0,7 Não realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO Ausente Ausente 0,5 1,7 1,3 Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIMPIO DAL MAGRO Ausente Ausente 0,5 0,9 1,4 Sim 5,9

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ANCHIETA Ausente Ausente 0,5 0,4 Não realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME WILDNER Ausente Ausente 0,5 2,4 1,4 Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLINDA Ausente Ausente 0,49 0,7 Não realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR GERALDO GARLETNão realizadaNão realizada 0,5 Não realizadaNão realizada Sim 6

ANCHIETA SAA ANCHIETA UNIDADES 1 E 2 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLIMPIO DAL MAGRO Não realizadaNão realizada 0,5 Não realizadaNão realizada Sim 6

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA NICOLAU KRETZER Ausente Ausente 2,71 1,63 0,9 Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MANOEL LINO KOERICH CENTROAusente Ausente 2,93 1,63 1 Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O FRANCISCO Ausente Ausente 0,84 1,54 1,4 Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DUARTE CENTRO Ausente Ausente 1,78 1,55 Não realizada Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DUARTE CENTRO Ausente Ausente 1,39 1,87 Não realizada Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DUARTE CENTRO Ausente Ausente 2,72 1,98 Não realizada Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MANOEL LINO KOERICH CENTROAusente Ausente 2,64 1,73 1,1 Sim Não realizada

ANGELINA SAA SAA ANGELINA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O S?O JOSE Ausente Ausente 0,85 1,57 0,6 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR SCHOENARDIE Ausente Ausente 81 0,39 0,7 Sim Não realizada
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ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME ALTAIR ESPINDOLA Ausente Ausente 85 0,33 0,6 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 83 0,27 0,6 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 80 0,27 0,7 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 86 0,31 0,6 Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EVALDO ROGERIO GODOY Ausente Ausente 82 0,26 Não realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI ROGERIO Ausente Ausente 81 0,32 Não realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHOAusente Ausente 80 0,51 Não realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHOAusente Ausente 83 0,88 Não realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IDALINO FERNANDES SOBRINHOAusente Ausente 85 0,49 Não realizada Sim Não realizada

ANITA GARIBALDI SAA SAA ANITA GARIBALDI 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VIDAL RAMOS JUNIOR Ausente Ausente 84 0,39 Não realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO JOSE ZIMMERMANN Ausente Ausente 2,5 0,38 Não realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO GERONIMO GUESSER Ausente Ausente 2,4 0,54 Não realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA DE FATIMA Ausente Ausente 2,4 0,34 0,8 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOURENCO VALDEMIRO RIOS Ausente Ausente 2,7 0,2 Não realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NILTON OLEGARIO SCHMITZ Ausente Ausente 1,69 0,28 0,7 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO PEDRO SCHERER Ausente Ausente 1,29 0,71 0,9 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRACA ANCHIETA Ausente Ausente 2,19 0,49 Não realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 06 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,92 0,33 0,9 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MILITAO JOSE COELHO Ausente Ausente 2,4 0,44 Não realizada Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA JOAO FREDERICO MARTENDALAusente Ausente 1,6 0,23 0,7 Sim Não realizada

ANTONIO CARLOS SAA SAA ANTÔNIO CARLOS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O FRANCISCO Ausente Ausente 2,8 0,21 Não realizada Sim Não realizada

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA FLORIANOPOLIS 208 Ausente Ausente 0,96 0,46 Não realizada Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV QUINTINO BOCAIUVA 204 Ausente Ausente 1,74 0,58 0,7 Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA QUINTINO BOCAIUVA 898 Ausente Ausente 1,17 0,46 Não realizada Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL RIBERI?O BASILIO Ausente Ausente 1,04 0,51 Não realizada Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO FISCAL Ausente Ausente 1,15 0,4 0,6 Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PAULO Ausente Ausente 1,76 0,41 0,6 Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOINVILLE 201 Ausente Ausente 0,76 1,1 Não realizada Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PONTA GROSSA 93 Ausente Ausente 1,18 0,55 Não realizada Sim 6,5
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APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PONTA GROSSA 137 Ausente Ausente 1,26 0,5 Não realizada Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV QUINTINO BOCAIUVA 269 Ausente Ausente 1,08 0,51 0,6 Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 300LOT HELENA MORRO Ausente Ausente 1,17 0,43 0,6 Sim 6,5

APIUNA SAA ETA ASCURRA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA FLORIANOPOLIS Ausente Ausente 1,02 0,47 Não realizada Sim 6,5

ARABUTA SAC ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL DISTRITO DE NOVA ESTRELA Ausente Ausente 0,51 0,8 Não realizada Sim 7,5

ARABUTA SAAASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOVA GERMANIA03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O GOSSENHEIMER Ausente Ausente 0,54 0,94 0,2 Sim 6,5

ARABUTA SAAASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOVA GERMANIA03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV IMIGRANTES Ausente Ausente 0,8 0,85 0,2 Sim 6,9

ARABUTA SAAASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOVA GERMANIA03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LAURO MULLER Ausente Ausente 0,4 0,94 Não realizada Sim 7

ARABUTA SAAASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOVA GERMANIA03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O GOSSENHEIMER Ausente Ausente 0,72 0,9 0,3 Sim 7,5

ARABUTA SAAASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOVA GERMANIA03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTOR BASEI Ausente Ausente 0,53 1,19 0,2 Sim 6,5

ARABUTA SAC ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA HAUPT STRASSE Ausente Ausente 0,51 1,08 Não realizada Sim 7,5

ARABUTA SAC ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA DO SABER Ausente Ausente 0,23 0,86 0,5 Sim 7,5

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA JOSE JULIO MOREIRA Ausente Ausente 3,34 0,45 0,5 Sim 7,5

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 3,8 0,73 Não realizada Sim 8,1

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAGNA BORGES NOGUEIRA Ausente Ausente 1,45 0,48 0,8 Sim 7,8

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MIGUEL BUDAL Ausente Ausente 5 0,64 Não realizada Sim 6,9

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIETA MIRA FERREIRA Ausente Ausente 0,56 0,72 Não realizada Sim 8,6

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA DAS CARPAS Ausente Ausente 2,99 1,27 Não realizada Sim 8

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CARLOS SROTTE Ausente Ausente 1,15 0,88 Não realizada Sim 7,9

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CARLOS SPROTTE Ausente Ausente 4,5 1,82 2,1 Sim 8,4

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUTA DE AGUIAR Ausente Ausente 2,54 0,64 0,6 Sim 8,9

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ LICKFET Presente Ausente 2,78 1,16 0,5 Sim 8,6

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AGOSTINHO CARVALHO Ausente Ausente 1,49 0,65 Não realizada Sim 7,4

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ROD SC 415 Ausente Ausente 1,29 0,54 Não realizada Sim 7

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO BATISTA Ausente Ausente 3,17 1 Não realizada Sim 8,5

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA JOSE JULIO MOREIRA Ausente Ausente 1,69 1,34 Não realizada Sim 8,8

ARAQUARI SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ARAQUARI08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO BEZERRA DE MENEZESAusente Ausente 1,45 0,83 Não realizada Sim 9,1

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. GETULIO VARGS 2267 Ausente Ausente 0,95 7,55 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. DAS CAMELIAS 889 Presente Ausente 0,45 0,97 0,8 Sim Não realizada
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ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. FLOR DE LARANJEIRAS SN (PROX. A UBS)Ausente Ausente 0,2 1,19 0,6 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. DAS PALMEIRAS 432 Ausente Ausente 0,95 1,12 0,7 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. VIRGILINO MOISES GEREMIAS 1077Ausente Ausente 1,85 1,38 0,8 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. CEL. JOÃO FERNANDES 1234 Ausente Ausente 1,81 1,26 0,8 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. JOÃO JOAQUIM ANASTACIO 250 Ausente Ausente 0,25 1,26 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. DR. VIRGULINO DE QUEIROZ 453 (CASA 7)Ausente Ausente 1,8 1,69 0,8 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. MORRO DOS CONVENTOS 744 Ausente Ausente 0,17 0,81 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. TURVO 427 Ausente Ausente 0,59 1,11 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOROD. CARLOS CARDOSO 785 ( CASA 10)Ausente Ausente 0,32 1,36 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA CARLOS CARDOSO 35 Ausente Ausente 0,32 2,23 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. CAPITÃO PEDRO FERNANDES 109Ausente Ausente 0,33 0,85 0,8 Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. PASSO FUNDO (MERCADO CANTO)Ausente Ausente 0,16 5,54 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. LAURO CUNHA CARNEIRO 127 Ausente Ausente 1,54 1,68 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. JULIO DE CASTILHOS (PX CAMPO DE FUTEBOLAusente Ausente 0,33 3,25 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA I MORRO DOS CONVENTOS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. OTAVIO TOMAZ 104 Ausente Ausente 0,17 0,91 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA. PAULINO LUIZ PEREIRA1819 Ausente Ausente 1,7 1,71 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. ARIOVALDO ROSA 63 (BAIXADINHA)Ausente Ausente 1,58 1,44 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. JOÃO INACIO COSTA (CASA JEF)Ausente Ausente 1,37 1,11 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAA ETA III ACUDE BELINZONI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA. ASTEROIDE ARANTES (BAIXADINHA)Ausente Ausente 1,54 1,32 Não realizada Sim Não realizada

ARARANGUA SAI SAMARA NAZARIO DE MELO 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA. BENTO LUCIA PRUDENCIO Ausente Ausente 0,7 0,41 Não realizada Não Não realizada

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA FRANCISCO NAVA Ausente Ausente 0,58 0,92 0,6 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA VIDEIRA Ausente Ausente 0,81 1,72 0,6 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GALDINO NESI Ausente Ausente 0,78 0,62 0,7 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE AUGUSTINHO Ausente Ausente 0,87 0,89 0,7 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,81 0,78 0,7 Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAI VITALINO FALETTI 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA APARECIDA Presente Presente Não realizada 15,9 Não realizada Não 6,8

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ORLANDO ZARDO Ausente Ausente 0,64 0,48 Não realizada Sim 7,4

ARROIO TRINTA SAA SAA ARROIO TRINTA 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JACOB CASALETTI Ausente Ausente 0,65 0,88 Não realizada Sim 7,4

ARVOREDO SAC SPE ENERGIA 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BONITA Ausente Ausente Não realizada 0,56 0,84 Sim 8,47
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ARVOREDO SAA SEDE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,25 0,97 0,8 Sim 8,69

ARVOREDO SAA SEDE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,25 0,95 1 Sim 8,69

ARVOREDO SAA SEDE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,25 1,07 0,98 Sim 8,69

ARVOREDO SAC LINHA RIZZI 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA RIZZI Ausente Ausente Não realizada 0,21 1 Sim 9,15

ARVOREDO SAI GRUPO DE CASAS 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA TEREZINHA Presente Presente 1,67 4,79 Não realizada Não Não realizada

ARVOREDO SAA SEDE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,25 0,88 1,2 Sim 8,69

ARVOREDO SAA SEDE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,25 1,05 1 Sim 8,69

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRAO SAO PAULO Ausente Ausente 1,73 0,76 Não realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDAIAL 713 Ausente Ausente 1,87 0,38 0,6 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DE LURDES Ausente Ausente 1,4 0,66 0,5 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE QUESTOR DE BARROS Ausente Ausente 0,83 0,39 Não realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUCIO DE MARCHI Ausente Ausente 1 0,22 0,6 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA BARBARA Ausente Ausente 1,41 0,62 Não realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILA NOVA 825 Ausente Ausente 1,18 0,31 Não realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA EMILIO ROZZA Ausente Ausente 1,19 0,45 0,7 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIN CONSTANT 221 Ausente Ausente 1,79 0,36 0,6 Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIMBO Ausente Ausente 1,48 0,27 Não realizada Sim 6,5

ASCURRA SAA ETA ASCURRA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL ILSE PEQUENA Ausente Ausente 1,38 0,28 Não realizada Sim 6,5

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA: ELIEZIER VIEIRA PAMPLONANão realizadaNão realizada 1 Não realizadaNão realizada Sim 8,6

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL VILA GROPP Ausente Ausente 0,7 1,14 0,8 Sim 7,8

ATALANTA SAC ESCOLA RIBEIRAO MATILDE PONTO 117/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVARUA:ESTRADA GERAL RIBEIRÃO MATILDEAusente Ausente 0,35 0,73 Não realizada Não 6,8

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA: ELIEZIER VIEIRA PAMPLONA  S/NAusente Ausente 0,58 0,69 0,8 Sim 7,8

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SÃO JOSÉ  Nº144 Ausente Ausente 0,75 0,76 0,8 Sim 6,9

ATALANTA SACCAPELA DONA LUIZA PONTO 1 DONA LUIZA SALTA Z17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DONA LUIZA Presente Ausente 0,55 0,14 Não realizada Não 7,8

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JOSÉ PAGLIOLI  Nº144 Ausente Ausente 0,58 1,01 0,8 Sim 7,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: ERNESTO BECK Ausente Ausente 0,7 0,97 0,8 Sim 6,9

ATALANTA SAA ETA ATALANTA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,68 1,09 Não realizada Sim 7,8

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 09/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RODOVIA SC 449 Nº 5400 Não realizadaNão realizada 1,02 Não realizadaNão realizada Sim 6,45

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARACAJA 349 Ausente Ausente 0,33 0,78 0,8 Sim 7,8
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BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HORTENCIO DUTRA 359 Ausente Ausente 0,88 0,72 Não realizada Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIANO DA SILVA Ausente Ausente 0,25 0,46 Não realizada Sim 7,5

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV FLORIANOPOLIS N 680 Ausente Ausente 0,98 0,71 Não realizada Sim 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAI SAI57 ARNO PEREIRA GONCALVES 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA A N? 105 Ausente Ausente 1,54 0,7 Não realizada Não 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUGO CAMPOS Ausente Ausente 0,93 0,43 Não realizada Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RENATA COSTA N 124 Ausente Ausente 1,05 0,52 0,9 Sim 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FARROUPILHA Ausente Ausente 0,73 0,49 Não realizada Sim 7,6

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O LUCAS N 69 Ausente Ausente 0,22 0,43 0,9 Sim 7,8

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BEIRA MAR NORTE 1681 Presente Ausente 0,25 0,44 0,9 Sim 7,8

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GARIBALDI N 95 Ausente Ausente 1,02 0,59 Não realizada Sim 7,7

BALNEARIO ARROIO DO SILVA SAA EJW AGUAS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA N? 5300 Ausente Ausente 0,94 0,56 0,8 Sim 7,8

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARGINAL LESTE 3350 Presente Ausente 1,3 0,75 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1926 Nº 1260 Presente Ausente 0,2 1,05 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DOS ESTADOS/620 Presente Ausente 1 0,5 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA, 347 Presente Ausente 0 0,24 0,7 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ATLANTICA, S/N Presente Ausente 1,1 0,36 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 981, Nº 360 Presente Ausente 1,2 0,9 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1401, Nº 309 Presente Ausente 0,1 0,32 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MIGUEL MATTE, 267 Presente Ausente 0,6 0,47 0,6 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL, 194 Presente Ausente 0,7 0,3 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINDOLF BELL, 230 Presente Ausente 0,7 0,58 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MACUCO, 302 Presente Ausente 0,8 0,46 0,6 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO URUGUAI, 456 Presente Ausente 1,2 0,35 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UGANDA, 592 Ausente Ausente 1,2 0,45 0,6 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TAILANDIA 1090 Presente Ausente 1 0,39 0,6 Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ARARANGUA, 159 Ausente Ausente 1,4 0,5 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANGELINA,  SN Ausente Ausente 1,4 0,42 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SUICA 622 Presente Ausente 1,4 0,4 Não realizada Sim 6

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOM JAIME, 470 Ausente Ausente 1,4 0,4 Não realizada Sim 5,5
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BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALAMEDA DELFIM P FILHO, 122 Ausente Ausente 1,4 0,27 Não realizada Sim 5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOM RICARDO, 450 Ausente Ausente 1,4 0,33 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PASCOAL M CABRAL LEME, 121 Presente Ausente 1,2 0,41 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO APIUNA, 669 Presente Ausente 1,6 0,55 0,6 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EDGAR LINHARES, 131 Ausente Ausente 1,4 0,39 0,6 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EUCLIDES DA ROSA S/N Ausente Ausente 1,4 0,37 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BOA VISTA SN Ausente Ausente 1,2 0,32 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OTTO STEIN, 310 Ausente Ausente 1,4 0,58 0,6 Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JARDIM DA SAUDADE, 225 Ausente Ausente 1,2 0,68 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NAGIB CORREA, 111 Ausente Ausente 1,4 0,38 0,6 Sim 5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA, 3144 Ausente Ausente 1,4 0,73 Não realizada Sim 5,5

BALNEARIO CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 4000, 133 Ausente Ausente 1 0,35 Não realizada Sim 5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LAGOA DA TERNEIRA Ausente Ausente 2,92 0,85 Não realizada Sim 7,1

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 3 Ausente Ausente 1,33 0,56 0,7 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 10 Ausente Ausente 1,86 0,76 Não realizada Sim 6,6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIAUI Ausente Ausente 0,84 0,98 0,9 Sim 6,8

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA I Presente Ausente 1,17 0,72 0,6 Sim 6,6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,8 0,88 Não realizada Sim 6,6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERGIPE Ausente Ausente 2,74 0,45 Não realizada Sim 6,6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 4 Ausente Ausente 0,69 1,06 0,9 Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GUANABARA Ausente Ausente 0,27 6,45 Não realizada Sim 6,6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JOSE TISCOSKI Ausente Ausente 0,94 0,45 Não realizada Sim 6,5

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IMIGRANTES Ausente Ausente 1,65 0,7 Não realizada Sim 6,6

BALNEARIO GAIVOTA SAA GAIVOTA SANEAMENTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAGES Ausente Ausente 1 0,62 0,9 Sim 6,6

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: BRASILIA - AO LADO DO N?224 - ITACOLOMIAusente Ausente 1,55 0,57 Não realizada Sim 7,97

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: JO?O HOLZ- AO LADO DO N?26 - ITACOLOMIAusente Ausente 1,09 0,64 0,7 Sim 7,95

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ADEMAR PEDRO RIBEIRO - N? 80 - NOSSA SENHORA DA PAZAusente Ausente 1,18 0,36 Não realizada Sim 7,99

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: IVONE MARIA PIRES - N? 246 - CENTROAusente Ausente 1,19 3,55 0,7 Sim 7,99

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: EMANOEL PINTO N?1600- CENTROAusente Ausente 0,08 0,47 Não realizada Sim 7,98
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BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA:JO?O DE DEUS CARVALHO N? 170 - SANTO ANTONIOAusente Ausente 1,49 1,26 Não realizada Sim 8

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ANTONIO TOLENTINO DOS SANTOS - AO LADO N?37 - CENTROAusente Ausente 0,1 0,17 Não realizada Sim 7,97

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PESCADA N?465 - ITACOLOMI Ausente Ausente 0,53 1,56 Não realizada Sim 7,98

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: NOSSA SRA DO ROSARIO - N?559 - NOSSA SRA DA PAZ-Ausente Ausente 1,49 0,44 Não realizada Sim 7,98

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ABILIO MANOEL DE BORBA N?900- MORRETESAusente Ausente 1,41 0,44 1 Sim 7,99

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: VICTOR ZIMMERMANN - N?19- ITACOLOMIAusente Ausente 0,97 0,57 Não realizada Sim 7,97

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA SAMBAQUI - N? 318 - SANTO ANTONIOAusente Ausente 1,26 1,66 Não realizada Sim 7,95

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: MANOEL FERREIRA - N? 354 - NSDA PAZAusente Ausente 1,91 0,74 Não realizada Sim 8,09

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ILHOTA - FRENTE AO N?38 - ITACOLOMIAusente Ausente 1,06 0,27 0,4 Sim 8,04

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: LAGOSTA- N? 605 - ITACOLOMI Ausente Ausente 0,78 0,61 Não realizada Sim 8

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: EMANOEL PINTO -N?1967 - CENTROAusente Ausente 0,89 2,84 Não realizada Sim 8,04

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: NEREU RAMOS- S/N?- CENTRO Ausente Ausente 0,99 1,77 Não realizada Sim 8,07

BALNEARIO PICARRAS SAI MORRO ALTO 29/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVAESTRADA GERAL MORRO ALTO-  S/N - MORRO ALTOPresente Presente 1,28 415 Não realizada Não 8

BALNEARIO PICARRAS SAI MORRO ALTO 29/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVAESTRADA GERAL MORRO ALTO-  S/N - MORRO ALTOPresente Presente 1,44 0,48 Não realizada Não 7,97

BALNEARIO PICARRAS SAA SAA PICARRAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: VEREADOR ALTAIR DE SOUZA- N?10 - NS DA CONCEICAOAusente Ausente 1,9 5,24 0,4 Sim 8,02

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL BARRA VELHA Ausente Ausente 0,98 0,71 Não realizada Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 353 Ausente Ausente 0,68 0,72 Não realizada Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL BARRA VELHA Ausente Ausente 0,94 0,67 Não realizada Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ACESSO SUL Ausente Ausente 1,68 0,8 Não realizada Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO PAGANI Ausente Ausente 1,37 0,67 Não realizada Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE DE LAGOS INACIO Ausente Ausente 1,46 1,16 0,8 Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ATLANTIDA Ausente Ausente 1,65 0,76 Não realizada Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA URUBICI Ausente Ausente 1,46 0,83 0,8 Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MARIA JULIA Ausente Ausente 1,52 0,87 0,9 Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,79 0,58 0,8 Sim 6,88

BALNEARIO RINCAO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE)16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DE JANEIRO Ausente Ausente 1,56 1,44 0,9 Sim 6,88

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA CRUZ E SOUZA02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CRUZ E SOUZA Ausente Ausente 0 1,7 Não realizada Não 6,78

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA ALTO CACADOR02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO CACADOR Ausente Ausente 0,55 0,9 Não realizada Não 8,48

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA CACADOR BAIXO02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CACADOR BAIXO Presente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Não 9,72
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BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA 13 DE MAIO02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TREZE DE MAIO Ausente Ausente 0,99 0,5 Não realizada Não 9,28

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA POLACA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POLACA Presente Ausente Não realizada 1 Não realizada Não 7,05

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA JATAI 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA JATAI Ausente Ausente 0 0,4 Não realizada Não 9,77

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA SAO JUDAS TADEU02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA S?O JUDAS Ausente Ausente 1,8 0,4 Não realizada Não 7,85

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA 3 IRMAOS 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TRES IRMAOS Presente Ausente 0,2 0,5 Não realizada Não 9,72

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA POMBA BRANCA02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POMBA BRANCA Presente Ausente Não realizada 0,5 Não realizada Não 7,6

BARRA BONITA SAA BARRA BONITA UNIDADE 1 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TRAVESSA ITAMARATI Ausente Ausente 1,05 0,8 0,9 Não 8,4

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA PROGRESSO18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PROGRESSO Presente Presente 0,2 1 0,9 Não 8,6

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA ALTO SAO JOSE18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO S?O JOSE Presente Ausente 0,16 0,5 0,3 Não 9,4

BARRA BONITA SACASSOCIACAO COLETIVA AGUAS ARACA18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARACA Ausente Ausente 0,04 0,5 Não realizada Não 9,3

BARRA BONITA SAC ASSOCIACAO COLETIVA ARVOREDO18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARVOREDO Presente Presente 0,5 0,5 Não realizada Não 9,68

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MANOEL BASILIO S/N Ausente Ausente 0,98 0,53 0,9 Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JO?O ANSELMO BRENNEISEN 2298Ausente Ausente 1,03 0,62 0,8 Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOURENCO BORBA S/N Presente Ausente 1,32 0,5 Não realizada Sim 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JO?O ANSELMO BRENEISEN 2298Ausente Ausente 1,21 0,5 Não realizada Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ESCALVADO S/N Ausente Ausente 1,05 0,5 Não realizada Sim 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EPIFANIO MANOEL IGNACIO 340 Ausente Ausente 1,23 0,48 Não realizada Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA NAZARENO TEIXEIRA DA COSTA 296Ausente Ausente 1,16 0,48 0,8 Sim 6,8

BARRA VELHA SAI CASA EDI 01/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JOSE QUINTINO DA SILVA 953 Ausente Ausente 2,2 0,63 Não realizada Não 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA 719 Ausente Ausente 1,12 0,49 Não realizada Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA CATARINA  719 Ausente Ausente 1,08 0,47 0,8 Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MANOEL BASILIO , S/N Presente Ausente 0,89 0,59 Não realizada Sim 6,5

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE ZOZIMO BITTENCOURT 113Ausente Ausente 1,09 0,53 0,9 Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DOS ACORIANOS S/N Ausente Ausente 0,98 0,85 Não realizada Sim 6,6

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE RAIMUNDO RAMOS 180 Ausente Ausente 1,23 0,5 Não realizada Sim 6,7

BARRA VELHA SAA SAA BARRA VELHA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LORENCO BORBA S/N Ausente Ausente 1,02 0,92 Não realizada Sim 6,6

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULO OSSOWSKI Ausente Ausente 1,65 0,86 0,9 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOPOLDO KOCH Ausente Ausente 1,59 0,54 Não realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULO OSSOWSKI Ausente Ausente 1,65 0,78 1 Sim 6,5
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BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULO OSSOWSKI Ausente Ausente 1,6 0,58 1 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCHLER Ausente Ausente 1,63 0,57 1,1 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCHLER Ausente Ausente 1,5 0,61 1,1 Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCHLER Ausente Ausente 1,63 0,63 Não realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTO KUCHLER Ausente Ausente 1,6 0,65 Não realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OVANDE DOS SANTOS PACHECO Ausente Ausente 1,6 0,64 Não realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTANISLAU SCHUMANN Ausente Ausente 1,6 0,51 Não realizada Sim 6,5

BELA VISTA DO TOLDO SAA SAA BELA VISTA DO TOLDO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTANISLAU SCHUMANN Ausente Ausente 1,58 0,64 Não realizada Sim 6,5

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCELSO RAMOS CASA MORTUARIA JARDIM DA SAUDADEPresente Ausente 2,64 0,31 0,7 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCELSO RAMOS PRAÇA DAS BANDEIRASAusente Ausente 1,65 0,46 0,9 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAI SAI CENTRO 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVATEREZINHA GIRARDI  RIBEIRAO PINHEIROPresente Ausente 1,36 0,42 0 Não Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA ALTO BENEDITO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOENTRADA RIBEIRAO CARVAO ELEMER SCHIMTDAusente Ausente 2,1 3,7 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRUZ E SOUZA LUIS CARLOS RUTZ Ausente Ausente 1,33 0,58 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA SANTA MARIA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FREI ERNESTO CEESAM Ausente Ausente 1,35 0,42 1 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBECO CASAN ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA CENTROAusente Ausente 2,72 0,26 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA ALTO BENEDITO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOPOLDO KOPROSKI SICOOB Ausente Ausente 2,46 3,76 0,6 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAI SAI CENTRO 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RIBEIRAO PINHEIRO Presente Presente 0,5 0,52 0 Não Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA SALTO DONNER 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOMINISTRO LUIS GALOTTI UNIDADE DE SAUDE BARRA SAO JOAOAusente Ausente 2,92 3,82 1 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA BENEDITO NOVO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOPAULO WESPHAL SECRETARIA DE OBRASAusente Ausente 2,15 0,85 0 Sim Não realizada

BENEDITO NOVO SAA SAA SANTA MARIA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIS GIRARDI Ausente Ausente 1,44 0,38 0 Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANTONIO PATRICIO TEIXEIRA N 317Ausente Ausente Não realizada 0,33 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VANI CORREA ESQ RUA HOMERO DE MIRANDA GOMESAusente Ausente Não realizada 0,42 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HOMERO DE MIRANDA GOMES N 844Ausente Ausente Não realizada 0,21 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDILAR ANGELO WALLER Ausente Ausente Não realizada 3,24 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTUGAL Ausente Ausente Não realizada 0,79 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O LUIZ DUARTE 1340 Ausente Ausente Não realizada 0,7 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ALEXANDRE SERGIO GODINHO 210Ausente Ausente Não realizada 0,72 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Ausente Ausente Não realizada 0,4 0,8 Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO M RODRIGUES N 235 Ausente Ausente Não realizada 0,75 Não realizada Sim Não realizada
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BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA LIBORIO ADELINO GOEDERT - USB VENDAVALAusente Ausente Não realizada 12,8 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO WOLLINGER N 18 Ausente Ausente Não realizada 0,56 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA DELTAVILLE 67 Ausente Ausente Não realizada 0,39 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMOGENES PRAZERES N 297Ausente Ausente Não realizada 0,43 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VERÔNICA JUNKES PRIM - SECRETARIA DE OBRASAusente Ausente Não realizada 0,26 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORODOVIA ESTADUAL SC 407 - HOSPITAL REGIONAL DE BIGUAÇUPresente Ausente Não realizada 2,88 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA 13 DE MAIO - ESCOLA MUNICIPAL DONATO ALIPIO DOS CAMPOSAusente Ausente Não realizada 1,03 0,9 Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ACACIO RETZ Ausente Ausente Não realizada 0,19 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA QUINTINO BOCAIUVA - UPA 24 HSAusente Ausente Não realizada 0,25 0,7 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA MOISES S/N Ausente Ausente Não realizada 0,36 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO FRANCISCO N? 101 Ausente Ausente Não realizada 5 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVERT KROON S/N Ausente Ausente Não realizada 0,26 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ESEQUIEL SIMAS FERNANDES N 17Presente Ausente Não realizada 0,2 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N? 9400Ausente Ausente Não realizada 0,6 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N? 3098Ausente Ausente Não realizada 0,3 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA GERAL DO LOT JD CAROLINA  N 255Ausente Ausente Não realizada 0,25 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NOVA TRENTE S/N Ausente Ausente Não realizada 0,25 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUAANTONIO PAULO GARCIA Ausente Ausente Não realizada 0,26 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO PAULO GARCIA S/N Ausente Ausente Não realizada 0,32 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA ETA S?O MIGUEL Presente Ausente Não realizada 0,12 0 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA ETA SAO MIGUEL Presente Ausente Não realizada 0,14 0 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA ETA SAO MIGUEL Ausente Ausente Não realizada 0,24 0,6 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA ETA S?O MIGUEL Presente Ausente Não realizada 0,16 0 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMINIO SILVY N 440 Ausente Ausente Não realizada 0,28 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA ETA S?O MIGUEL Presente Ausente Não realizada 0,2 0 Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOSE AUGUSTO ANDERSON N 315Ausente Ausente Não realizada 0,17 Não realizada Sim Não realizada

BIGUACU SAA SÃO MIGUEL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO VICENTE VENTURA S/N Presente Presente Não realizada 1,12 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AMAZONAS 301 Ausente Ausente 1,17 0,46 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CHIPRE 207 Ausente Ausente 1,47 0,18 Não realizada Sim Não realizada
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BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R BRACO DO SUL 309 Ausente Ausente 1,62 0,74 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DR PEDRO ZIMMERMANN 9270 Ausente Ausente 1,08 0,37 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PEROLA DO VALE 377 Ausente Ausente 1,08 0,31 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R REPUBLICA ARGENTINA 2591 Ausente Ausente 1,2 0,44 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PROF HERMANN LANGE 3688 Ausente Ausente 0,88 0,74 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO VAHLDIECK 3388 Ausente Ausente 1,23 0,51 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HENRIQUE CONRAD 851 Ausente Ausente 1,31 1,4 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R GODOFREDO RANGEL 100 Ausente Ausente 1,25 0,35 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R THEODORO PASSOLD 126 Ausente Ausente 1,1 0,81 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ENG UDO DEEKE 1650 Ausente Ausente 1,08 0,93 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ITAJAI 545 Ausente Ausente 1,21 0,39 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MAX HAUFE 442 Ausente Ausente 1,24 6,18 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R MAX LINK 332 Ausente Ausente 1,34 1,53 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HERMANN TRIBESS 1717 Ausente Ausente 1,16 0,7 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AUGUSTO REINHOLD 542 Ausente Ausente 1,11 0,37 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PROF JACOB INEICHEN 7200 Ausente Ausente 0,98 0,44 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CUBA 40 Ausente Ausente 1,1 0,7 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRIEDRICH BIEGING 150 Ausente Ausente 1,36 0,99 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R URUGUAI 266 Ausente Ausente 0,88 0,22 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R AQUIDABA 77 Ausente Ausente 0,79 0,39 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOSE REUTER 2412 Ausente Ausente 1,03 0,25 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANZ VOLLES 2060 Ausente Ausente 0,86 0,45 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HEINRICH HEMMER 2876 Ausente Ausente 1,17 8,58 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R BERNARDO REITER 2615 Ausente Ausente 0,99 0,2 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ENG PAUL WERNER 1141 Ausente Ausente 1,24 4,48 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PHILIPP BAULER 1391 Ausente Ausente 1,14 0,42 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO VAHLDIECK 777 Ausente Ausente 1,19 0,68 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R OSCAR JOAO RAUSH 100 Ausente Ausente 1,22 1,63 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO CORREIA 44 Ausente Ausente 1,34 0,83 Não realizada Sim Não realizada
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BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANZ MUELLER 1950 Ausente Ausente 1,04 0,23 0,8 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRITZ MULLER 416 Ausente Ausente 1,08 2,71 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DOIS DE SETEMBRO 3323 Ausente Ausente 0,87 2,06 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ENG ODEBRECH 961 Ausente Ausente 1,12 0,42 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTONIO TREIS 140 Ausente Ausente 1,23 0,5 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JORDAO 2269 Ausente Ausente 1,55 0,38 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R GUSTAVO MAIER 1374 Ausente Ausente 1,25 0,43 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PETROPOLIS 247 Ausente Ausente 0,98 0,19 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HELMUTH BIRR 97 Ausente Ausente 1,01 0,28 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CARLOS SPLITER 55 Ausente Ausente 1,19 0,28 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PASTOR OSVALDO HESSE 1164 Ausente Ausente 1,22 0,51 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOHANN HACLICH 263 Ausente Ausente 1,09 0,22 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTONIO ZENDRON 1625 Ausente Ausente 1,54 0,71 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DA GLORIA 1419 Ausente Ausente 1,24 0,34 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PROGRESSO 141 Ausente Ausente 1,1 1,22 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R TIRADENTES 303 Ausente Ausente 1,26 0,87 Não realizada Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FLORIANO PEIXOTO 300 Ausente Ausente 1,24 0,92 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R OTO STUTZER 43 Ausente Ausente 1,06 0,77 0,7 Sim Não realizada

BLUMENAU SAA SAMAE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOAO PESSOA 2029 Ausente Ausente 1,17 0,35 Não realizada Sim Não realizada

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HENRIQUE ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,42 0,8 Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EVALDO ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,37 0,8 Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VALDEVINO AMARANTE Ausente Ausente 1,42 0,32 0,8 Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,29 Não realizada Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,3 0,7 Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EVALDO ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,4 0,8 Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,23 Não realizada Sim 6,95

BOCAINA DO SUL SAA SAA BOCAINA DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O ASSINK Ausente Ausente 1,42 0,23 Não realizada Sim 6,95

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VENANCIO BORGES DE CARVALHOAusente Ausente 1,32 0,49 0,8 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL CECILIO RIBEIRO Ausente Ausente 1,19 0,61 0,8 Sim 6,7
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BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA HENRIQUE CORDOVA Ausente Ausente 1,23 0,46 0,8 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIANO CASSETTARI Ausente Ausente 1,27 0,37 0,8 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RANIER CASSETTARI Ausente Ausente 1,43 0,47 0,9 Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA HENRIQUE CORDOVA Ausente Ausente 1,37 0,31 Não realizada Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELIA DO AMARAL E SOUZA Ausente Ausente 1,16 0,4 Não realizada Sim 6,7

BOM JARDIM DA SERRA SAA BOM JARDIM DA SERRA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SELVA RIBEIRO CASSETTARI Ausente Ausente 1,29 0,35 Não realizada Sim 6,7

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO BORTOLUZZI Ausente Ausente 1,3 0,52 Não realizada Sim 6,1

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL NARCISO Ausente Ausente 1,32 0,85 0,7 Sim 6,4

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO WINKLER Ausente Ausente 1,32 0,46 Não realizada Sim 6,3

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROGERIO PESSOA Presente Ausente 1,34 0,53 0,7 Sim 6,1

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA 155 Ausente Ausente 1,3 0,54 0,7 Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA NARCISO Ausente Ausente 1,3 0,46 Não realizada Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIR WITES NARCISO Ausente Ausente 1,3 0,53 0,8 Sim 6

BOM JESUS SAA BOM JESUS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO WINKLER Ausente Ausente 1,3 0,33 0,7 Sim 6,2

BOM JESUS DO OESTE SACASSOCIACAO DA AGUA DA LINHA LAMB02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA LAMB Presente Ausente Não realizada 0,7 Não realizada Não 8,2

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 2,1 0,9 Sim 7,8

BOM JESUS DO OESTE SACASSOCIAÇÃO DA ÁGUA LINHA ZIMMERMANN02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA ZIMERMANN Presente Ausente 1,5 0,6 Não realizada Não 7,8

BOM JESUS DO OESTE SACASSOCIACAO DA AGUA DA LINHA VALERIO02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA VALERIO Presente Ausente 1,2 2 Não realizada Não 7,6

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 0,8 0,9 Sim 8,2

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 0,9 1,6 Sim 7,8

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 2,1 1 Sim 7,8

BOM JESUS DO OESTE SAA BOM JESUS DO OESTE UNIDADE 1 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 1 2,1 0,9 Sim 7,8

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS WERNER S/N Ausente Ausente 0,92 0,31 Não realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAI JOSE IZAC DE ALMEIDA 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SANTA CLARA Presente Presente 2 4,58 Não realizada Não Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOUTOR FAUSTINO S/N Ausente Ausente 1,2 0,5 0,8 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAI NASCENTE CEMITERIO ADVENTISTA22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL ENTRADA S/N Presente Ausente 1,07 Não realizada Não Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL ENTRADA Ausente Ausente Não realizada 0,56 0,8 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARTIM CASCAIS S/N Ausente Ausente 0,88 0,38 Não realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO JOSE Ausente Ausente 0,94 0,36 0,9 Sim Não realizada
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BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO S/N Ausente Ausente 0,79 0,36 Não realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO Nº 65 Ausente Ausente 0,89 0,49 Não realizada Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO Ausente Ausente 0,81 0,37 0,8 Sim Não realizada

BOM RETIRO SAA BOM RETIRO 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MAJOR GENEROSO Nº 350 Ausente Ausente 1,2 0,65 0,8 Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LONTRA Ausente Ausente Não realizada 0,3 0,9 Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARMORE Presente Ausente Não realizada 0,44 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV VEREADOR MANOEL DO SANTOSPresente Ausente Não realizada 0,2 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FALC?O Ausente Ausente Não realizada 1,17 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUBI Ausente Ausente Não realizada 0,24 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AGUIA Presente Ausente Não realizada 0,55 0,9 Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MICO LE?O DOURADO Ausente Ausente Não realizada 0,38 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ILHA DE ANHATOMIRIM Ausente Ausente Não realizada 0,2 0,9 Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TAINHA Ausente Ausente Não realizada 0,23 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVE PROF JO?O DA CRUZ Ausente Ausente Não realizada 0,96 0,9 Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMAVERA Ausente Ausente Não realizada 7,64 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DAS GARCAS Presente Ausente Não realizada 3,06 Não realizada Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MORANGO Ausente Ausente Não realizada 1,67 0,9 Sim Não realizada

BOMBINHAS SAA SAA BOMBINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARACA Presente Ausente Não realizada 0,69 Não realizada Sim Não realizada

BOTUVERA SAC SAC AGUAS NEGRAS 18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA AN 01 Ausente Ausente 0,53 0,48 Não realizada Não 7,08

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILY FRANCISCO MAESTRI Ausente Ausente 0,41 0,62 Não realizada Sim 6,54

BOTUVERA SAC SAC LAGEADO CENTRAL 18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA GERMANO BARNI Ausente Ausente 0,69 0,56 Não realizada Não 6,87

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GA Ausente Ausente 0,37 0,6 Não realizada Sim 6,87

BOTUVERA SAC SAC PEDRAS GRANDES 18/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA PEDRO MERIZIO Ausente Ausente 0,58 0,92 Não realizada Não 6,89

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE KENNEDY Ausente Ausente 0,51 0,72 0,8 Sim 7,08

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PAULO VI Ausente Ausente 0,36 0,88 Não realizada Sim 6,54

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICE PREFEITO PEDRO MERIZIOAusente Ausente 0,54 0,94 0,8 Sim 7,08

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RI 01 Ausente Ausente 0,38 0,41 0,4 Sim 6,87

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUMBERTO MAZZOLLI Ausente Ausente 0,39 0,69 0,8 Sim 7,09

BOTUVERA SAA SAA BOTUVERA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 9 DE JUNHO Ausente Ausente 0,79 0,36 0,4 Sim 6,81
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BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DE FATIMA Ausente Ausente 1,01 0,43 0,9 Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUANOSSA SENHORA DE FATIMA Ausente Ausente 1,91 0,37 0,9 Sim 6,8

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DE FATIMA Ausente Ausente 0,41 0,43 0,9 Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DE FATIMA Presente Ausente 0,92 0,4 0,9 Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DE FATIMA Ausente Ausente 0,97 0,25 0,9 Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 0,2 0,3 Não realizada Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 1,08 0,62 Não realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 0,7 0,97 Não realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAI BICA DA URUGAUIA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA URUGUAIA Presente Ausente 0,79 0,31 Não realizada Não Não realizada

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 1,35 0,66 Não realizada Sim 7,2

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA AUGUSTA Ausente Ausente 0,27 0,56 Não realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAI CASA DA PEDRA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ALTO TRAVESSAO Presente Ausente 1,59 2,05 Não realizada Não Não realizada

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO BASILIO Presente Ausente 0,95 0,59 Não realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO BONITO Presente Ausente 0,93 0,4 Não realizada Sim 7

BRACO DO NORTE SAI CASA DA PEDRA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ALTO TRAVESSAO Presente Ausente 2,02 0,42 Não realizada Não Não realizada

BRACO DO NORTE SAA SAA BRACO DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO BASILIO Presente Ausente 0,91 0,68 Não realizada Sim 7

BRUNOPOLIS SAA CENTRO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDOLINO ROSSDHEUT Não realizadaNão realizada 0,72 1,46 Não realizada Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA VILA WEBER 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM 272 Ausente Ausente 0,88 0,91 0,9 Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA CENTRO 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDOLINO ROSSDHTER Ausente Ausente 0,81 Não realizadaNão realizada Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA CENTRO 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARMINDO LEOBERT Ausente Ausente 0,9 1,26 0,1 Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA AREA INDUSTRIAL 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SELMO HECK Presente Ausente 0,75 1,13 0,8 Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA AREA INDUSTRIAL 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM 279 Presente Ausente 0,8 1,08 Não realizada Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA BAIRRO MAROMBAS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O SEBASTI?O Ausente Ausente 1,18 1,18 Não realizada Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA BAIRRO MAROMBAS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MAROMBAS Ausente Ausente 1,22 2,37 0,8 Sim Não realizada

BRUNOPOLIS SAA GALEGOS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRINCIPAL Presente Ausente 1,28 0,63 0,9 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA AXEL KRIEGER 5 - S?O PEDROAusente Ausente 0,75 0,3 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL RUA PROF ANA ERNA RAU 59 S?O PEDROAusente Ausente 0,96 0,94 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOPERFORMANCE MOVEIS - RUA MANOEL J DA CUNHA 15 - RIO BRANCOAusente Ausente 1,29 0,32 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBAUMGARTNER  EMBAL- RUA MARIA ANDRE DE FREITAS 335 - RIO BRANCOAusente Ausente 0,72 0,35 Não realizada Sim Não realizada
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BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUBS S?O JO?O - RUA FRANCISCO T  DE SOUZA S/N? - S?O JO?OPresente Ausente 1,89 0,36 1 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOMERCADO MACEDO - RUA  JOSE JACINTO CARDEAL 895 ? CEDRINHOAusente Ausente 1,22 0,45 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIA - RUA ORIDES SCHWARTZ S/N? FRENTE 302 ? GUARANIAusente Ausente 1,02 0,2 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCOMERCIO FRENTE TEXMAIS - RUA ERNESTO BIANCHINI 879 - RIO BRANCOAusente Ausente 0,96 0,58 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUBS DOM JOAQUIM - RUA LUIZ MORELLI S/N? - DOM JOAQUIMAusente Ausente 0,78 0,84 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOLOJA BICICLETA - RUA SANTA CRUZ 533 ? AGUAS CLARASAusente Ausente 1,55 1,13 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUBS AGUAS CLARAS - RUA ADELINA DEBATIM ? AGUAS CLARASAusente Ausente 1,25 0,39 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOTCHE MOTOS - RUA GERSON VENTURELLI 30 ? GUARANIAusente Ausente 1,26 0,52 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOSC MALHAS - RUA  DO CEDRO 960 - DOM JOAQUIMAusente Ausente 0,76 1,6 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIA RUA JO?O BATISTA COELHO ? SANTA LUZIAAusente Ausente 2,2 0,36 0,8 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOMERCADO MAPRI  RUA VALTER BARTELD  05 ? ZANT?OAusente Ausente 1,31 0,54 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESCOLA DOUTOR CARLOS MORITZ - RUA ZT 08 ? ZANT?OAusente Ausente 1,19 0,31 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUBS PONTA RUSSA RUA PONTA RUSSA - PONTA RUSSAAusente Ausente 1,01 0,99 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOVIGILANCIA SANITARIA - RUA CARLOS GRACHER 120 ? CENTROAusente Ausente 0,53 0,43 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOGARAGEM RUA GERMANO KLANN 182 ? AGUAS CLARASAusente Ausente 0,29 0,22 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA CLEMENTINA SGROTT 50 - S?O PEDROAusente Ausente 0,56 0,45 0,7 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA S?O LEOPOLDO 252 - S?O PEDROAusente Ausente 0,91 0,55 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA S?O PEDRO 1122 - S?O PEDROAusente Ausente 0,56 0,35 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBAR DA PAULA - RUA BERTOLDO TODT ? BATEASAusente Ausente 0,43 0,6 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA GUSTAVO IMHOF 277 - S?O PEDROAusente Ausente 0,63 0,33 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA BARRIGA VERDE 300 - CERAMICA REIS/ STEFFENAusente Ausente 0,43 0,24 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA GUILHERME STEFFEN 780 ? STEFFENAusente Ausente 0,48 0,58 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOEMPRESA  CARROCERIA - RUA VOLTA GRANDE 671 ? VOLTA GRANDEAusente Ausente 1,2 0,34 0,6 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUBS PLANALTO - RUA OITO DE DEZEMBRO 60 ? PLANALTOAusente Ausente 0,55 0,72 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA ITAJAI 1175 ? LIMOEIROAusente Ausente 0,42 0,6 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIAL - RUA ALBERTO MULLER 3240 ? LIMEIRAAusente Ausente 0,92 0,25 0,6 Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUNIVERSIDADE ROTULA  - RUA DORVAL LUZ - SANTA TEREZINHAAusente Ausente 0,73 0,45 Não realizada Sim Não realizada

BRUSQUE SAA BRUSQUE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOACOUGUE - RUA SANTOS DUMONT 1380 - SANTA TEREZINHAAusente Ausente 0,73 0,22 Não realizada Sim Não realizada

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSEFINA CONTI Ausente Ausente 0,42 0,62 Não realizada Sim 6,6
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CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIA GIOPPO BRASIL 490 Ausente Ausente 1,36 0,81 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA LUZIA 207 Ausente Ausente 1,44 0,59 Não realizada Sim 6,6

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO MACHADO Ausente Ausente 2,07 0,71 0,7 Sim 6,6

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR TREVISANI Ausente Ausente 2,33 1,17 0,7 Sim 6,6

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FRANCIO 94 Ausente Ausente 2,11 0,92 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA THOMAZ PADILHA Ausente Ausente 2,2 0,77 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CECILIA Ausente Ausente 1,65 1,26 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IVETE ZINI Ausente Ausente 1,45 0,75 Não realizada Sim 6,8

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTOR KRUGER Ausente Ausente 1,67 0,83 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOMINGOS SORGATTO 345 Ausente Ausente 0,43 0,75 0,7 Sim 6,5

CACADOR SAA UTS FIGUEROA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE CEZARIO GUZZI Ausente Ausente 1,27 0,74 0,7 Sim 7,1

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTACILIO TRINDADE CORDEIRO Ausente Ausente 2,46 1,67 Não realizada Sim 6,6

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TUPINIQUIM Ausente Ausente 1,9 0,64 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO LUDERINGHAUSEN Ausente Ausente 1,55 0,95 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ODELIR GODINHO Ausente Ausente 2,04 0,67 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBA 850 Ausente Ausente 2,22 1,12 Não realizada Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ SOUZA CORREIA Ausente Ausente 1,55 0,59 0,7 Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLAVO BILAC Ausente Ausente 2,46 0,82 0,7 Sim 6,5

CACADOR SAA SISTEMA RIO DO PEIXE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARCOS GONCALVES CORDEIROAusente Ausente 2,08 0,8 0,7 Sim 6,5

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALMIRANTE SALDANHA Ausente Ausente Não realizada 0,37 Não realizada Sim Não realizada

CAIBI SAC PROJETO DE PROTECAO DE FOMTES22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MARACUJA Presente Presente 2,3 1,55 Não realizada Não Não realizada

CAIBI SAC FAMILIA VALDAMERI PONTO11 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GAUCHA (PONTO 11 Presente Ausente 1,3 0,65 Não realizada Não Não realizada

CAIBI SAC LINHA GAUCHA PONTO 18 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA ZELCI BURIGO Presente Ausente 2 0,39 Não realizada Não Não realizada

CAIBI SAC PROJETO DE PROTECAO DE FOMTES22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MARACUJA ( RESIDENCIA) Presente Presente 1,3 4,01 Não realizada Não Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ALMIRANTE SALDANHA  ( UNIDADE 01)Ausente Ausente Não realizada 0,33 Não realizada Sim Não realizada

CAIBI SAC LINHA PELISSER P07 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PELISSER Presente Ausente 1,5 0,32 Não realizada Não Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALMIRANTE SALDANHA Ausente Ausente Não realizada 0,19 Não realizada Sim Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALMIRANTE SALDANHA Presente Ausente Não realizada 0,28 Não realizada Sim Não realizada

CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SALGADO FILHO Não realizada Ausente Não realizada 0,11 Não realizada Sim Não realizada
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CAIBI SAA CAIBI UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALMIRANTE SALDANHA Ausente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO ALCMEIDA Ausente Ausente 0,6 0,51 Não realizada Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VEREADOR THEODOZIO PAULEK Ausente Ausente 0,8 0,84 Não realizada Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FORTUNATO DE SOUZA Ausente Ausente 0,6 0,76 0,6 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO ALMEIDA Ausente Ausente 0,6 0,44 0,7 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO SERAFINI Ausente Ausente 0,8 1,25 0,6 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO SERAFINI Ausente Ausente 0,6 0,88 Não realizada Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MIGUEL DZUMANN Ausente Ausente 0,2 0,94 0,6 Sim Não realizada

CALMON SAA SAA CALMON 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO ALMEIDA Ausente Ausente 0,6 0,54 0,7 Sim Não realizada

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE F BERNARDES Ausente Ausente 0,05 0,61 0,7 Sim 7,4

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELO HORIZONTE Ausente Ausente 0,3 0,53 0,7 Sim 7,2

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAPIT?O ERNESTO NUNES Ausente Ausente 0,8 0,38 0,7 Sim 7,6

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R OLGA BERNARDES AMORIM Ausente Ausente 0,81 0,73 0,7 Sim 7,6

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MINAS GERAIS Ausente Ausente 0,75 1,29 0,7 Sim 7,8

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JO?O MORAIS Ausente Ausente 0,78 0,97 Não realizada Sim 7,9

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO ALEGRE Ausente Ausente 0,72 0,6 0,7 Sim 7,4

CAMBORIU SAI RESIDENCIA DO SR ALEXANDRE 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL MORRETES Presente Presente 1,43 3,02 Não realizada Não 6,8

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R URIAS BERNARDES Ausente Ausente 0,71 1,03 0,7 Sim 7,6

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV S?O PAULO Ausente Ausente 0,81 0,62 Não realizada Sim 7,8

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO RICHARD Ausente Ausente 0,72 0,42 Não realizada Sim 7,5

CAMBORIU SAIRESIDENCIA SR CRISPIN DE SOUZA NETO24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DO BRACO Presente Ausente 1,35 5,73 Não realizada Não 6,5

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,51 1,17 Não realizada Sim 7,7

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PAULO Ausente Ausente 7,9 0,72 Não realizada Sim 0,79

CAMBORIU SAI MERCEARIA DO PORTO 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DO BRACO Presente Ausente 1,15 2,63 Não realizada Não 6,5

CAMBORIU SAI ESPACO RURAL PANACEIA 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL DA LIMEIRA Presente Ausente 0,28 0,79 Não realizada Não 6,7

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JESUINO ANASTACIO PEREIRA Ausente Ausente 0,15 0,32 Não realizada Sim 7,3

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PRES COSTA E SILVA Ausente Ausente 0,3 0,43 Não realizada Sim 7,8

CAMBORIU SAI ESPACO RURAL CLAREAR 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R PAULO DALLAGO Presente Presente 0,76 1,29 Não realizada Não 6,7

CAMBORIU SAASISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOSE FRANCISCO BERNARDES Ausente Ausente 0,15 0,59 Não realizada Sim 7,5
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CAMPO ALEGRE SAA LAGEADO COMUNIDADE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 110 Ausente Ausente 1 0,49 0,7 Não Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA BATEIAS DE BAIXO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 110 Ausente Ausente 1,2 0,58 0,5 Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA QUEIMADOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 110 Ausente Ausente 1,2 0,49 Não realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA ETA JOSE AMORIM 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO ANTONIO Ausente Ausente 1,2 0,47 0,7 Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA BATEIAS DE BAIXO 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JOSE ENDLER 479 Ausente Ausente 1,2 0,51 Não realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA ETA JOSE AMORIM 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 418 Presente Ausente 1,2 1,4 Não realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA SAO MIGUEL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA DONA FRANCISCA Ausente Ausente 1,5 0,53 0,7 Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA SAO MIGUEL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 418 Ausente Ausente 1,3 0,56 Não realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA FRAGOSOS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO NEUMANN Ausente Ausente 1,2 0,43 Não realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA FRAGOSOS 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 418 Ausente Ausente 1,5 0,49 Não realizada Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA ETA JOSE AMORIM 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTORINO MARTINS Ausente Ausente 1 4,09 0,5 Sim Não realizada

CAMPO ALEGRE SAA ETA JOSE AMORIM 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 1,5 4,11 Não realizada Sim Não realizada

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO JOÃO BATISTA 954 Ausente Ausente 1,1 1,01 0,9 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CRUZ 405 Ausente Ausente 1,16 0,72 0,9 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS PIZANI 669 Ausente Ausente 1,12 1,02 Não realizada Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DO SUL 31 Ausente Ausente 1,15 1,09 0,9 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA PADRE ALFREDO TRINXEIRO S/NAusente Ausente 1,28 1,19 Não realizada Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENITO ZANDONA 1228 Ausente Ausente 1,07 1,48 0,9 Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENITO ZANDONÁ 1380 Ausente Ausente 0,9 1,07 Não realizada Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAL 235 Ausente Ausente 0,8 1,04 Não realizada Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VERGÍLIO ANTUNES DE SOUZA 420Ausente Ausente 1,19 0,94 Não realizada Sim 7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BELA VISTA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIA AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADEAusente Ausente 1,23 1,52 Não realizada Sim 6,7

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE DAL PAI 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAESTRADA GERAL DO DAL PAI S/N Ausente Ausente 0,57 0,91 Não realizada Sim 7,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE CENTRAL 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA JK S/N (RESTAURANTE TEMPERO BOM)Ausente Ausente 1,16 1,04 0,9 Sim 6,9

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE DAL PAI 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESF DO DAL PAI Ausente Ausente 0,29 0,85 Não realizada Sim 7,8

CAMPOS NOVOS SAA SAMAE BOA ESPERANÇA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORESIDENCIA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADEAusente Ausente 1,33 1,79 Não realizada Sim 6,6

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PREFEITO SILVESTRE NINES Ausente Ausente Não realizada 0,43 Não realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR SANTANA Ausente Ausente Não realizada 0,62 Não realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL ARAG?O Ausente Ausente Não realizada 0,66 Não realizada Sim Não realizada



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               

(Portaria 
GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
uT)

Fluoreto(m
g/L)

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO SOUZA FILHO Ausente Ausente Não realizada 0,67 Não realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BUSNARDO Presente Ausente Não realizada 0,69 0,5 Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTERO JOSE DIAS Ausente Ausente Não realizada 0,67 0,5 Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO ARAG?O Ausente Ausente Não realizada 0,63 Não realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO VICENTE DE SOUZA Ausente Ausente Não realizada 0,76 Não realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ABILIO COELHO Ausente Ausente Não realizada 0,66 Não realizada Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SILVESTRE NUNES Presente Ausente Não realizada 0,65 0,5 Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EGIDIO PIVA Ausente Ausente Não realizada 0,6 0,4 Sim Não realizada

CANELINHA SAASISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CANELINHA29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOROD DEPUTADO VICENTE GOMES 3180Ausente Ausente Não realizada 0,46 0,4 Sim Não realizada

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM DE PAULA VIEIRA 310 Ausente Ausente 1,61 0,95 Não realizada Sim 7,04

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE PAULO 465 Ausente Ausente 1,05 0,89 0,8 Sim 6,63

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO SCHUER 66 Ausente Ausente 1,04 1,62 Não realizada Sim 7,63

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO SCHEUER 303 Ausente Ausente 1,09 1,31 0,8 Sim 7,7

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FROHLINDE 196 Ausente Ausente 1,3 1 Não realizada Sim 7,07

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HUMENHUK 44 Ausente Ausente 1,3 1 0,9 Sim 6,82

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBANOS 227 Ausente Ausente 0,48 1,1 0,9 Sim 6,49

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HUMENHUK 798 Presente Ausente 1,3 1,06 Não realizada Sim 6,76

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HUMENHUK 133 Ausente Ausente 1,32 1 Não realizada Sim 7,25

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA AFONSO DE CARVALHO KOHLER 47Ausente Ausente 1,33 0,97 0,9 Sim 6,89

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO ELKE 415 Ausente Ausente 1,31 1 Não realizada Sim 7,23

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VIDAL RAMOS 1037 Ausente Ausente 1,36 1,21 Não realizada Sim 6,46

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBANOS 652 Ausente Ausente 1,23 1,06 Não realizada Sim Não realizada

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PASTOR GEORGE WEGER 773 Ausente Ausente 1,58 1,16 Não realizada Sim 6,65

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO SCHINDLER 171 Ausente Ausente 0,93 1,11 0,8 Sim 6,91

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIGUEL KLEMPOUS 285 Ausente Ausente 0,88 0,76 Não realizada Sim 6,81

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO BACH 1434 Presente Ausente 0,98 1,16 0,9 Sim 6,76

CANOINHAS SAA SAA CANOINHAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLIBALDO HOFFANN 1550 Ausente Ausente 0,69 1,17 Não realizada Sim 6,78

CAPAO ALTO SAA SAA CAPAO ALTO 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,9 0,75 0,9 Sim 7,22

CAPAO ALTO SAA SAA CAPAO ALTO 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA BENEVENUTO CHAVES DE JESUS Nº469Ausente Ausente 1,05 0,6 0,9 Sim 7,1
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CAPAO ALTO SAA SAA CAPAO ALTO 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL PIRES S/Nº Ausente Ausente 1,15 0,74 1,1 Sim 7,13

CAPAO ALTO SAA SAA CAPAO ALTO 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO VIERA DE OLIVEIRA Ausente Ausente 1,23 0,73 Não realizada Sim 7,2

CAPAO ALTO SACPOCO ARTESIANO 01 BELIZARIO LOCALIDADE DE VACAS GORDAS30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RDV BR 116 KM 277 Presente Ausente 1,03 0,34 Não realizada Não 7,58

CAPAO ALTO SAA SAA CAPAO ALTO 30/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA SAULO WALTRICK DE CORDOVA Ausente Ausente 1,07 1,57 1 Sim 7,23

CAPAO ALTO SAA SAA CAPAO ALTO 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O VIEIRA DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,58 0,93 0,8 Sim 7,1

CAPAO ALTO SACPOCO ARTESIANO 01 BELIZARIO LOCALIDADE DE VACAS GORDAS30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RDV BR 116 KM 277 Presente Ausente 1,12 0,63 Não realizada Não 7,53

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO ALTO ALEGRE16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INTERIOR Presente Ausente 0,27 2,37 0,9 Sim 6,92

CAPINZAL SAI ANTIGA PARMALAT 16/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL SC 150 Presente Ausente 2,6 3,73 Não realizada Não 6,91

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANSELMO TOALDO 334 Ausente Ausente 1,5 1,56 Não realizada Sim 7,12

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE 38Ausente Ausente 1,56 2,41 0,9 Sim 7,08

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARMELO ZOCOLI 2155 Ausente Ausente 1,6 1,28 0,9 Sim 7,06

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELMO BIAVATI 213 Ausente Ausente 1,57 1,1 Não realizada Sim 7,08

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERNESTO HACMANN 1427 Ausente Ausente 1,59 1,31 0,9 Sim 7,07

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIVIO ZENERE 87 Ausente Ausente 1,58 1,58 0,8 Sim 7,07

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEONILDO BORTOLI Ausente Ausente 1,53 1,39 Não realizada Sim 7,17

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIA BARISON Ausente Ausente 1,88 1,23 Não realizada Sim 7,15

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROGERIO TOALDO 528 Ausente Ausente 1,51 1,21 Não realizada Sim 7,16

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA ODETE PARIZOTTO 215 Ausente Ausente 1,54 1,1 Não realizada Sim 7,14

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 16 DE MAIO 554 Ausente Ausente 1,41 1,31 Não realizada Sim 7,17

CAPINZAL SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AGENOR TRANCOSO Ausente Ausente 1,4 1,58 Não realizada Sim 7,16

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DORACI ROSA OSORIO 07 Ausente Ausente 0,8 2,2 0,7 Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OZAIR CARRADORE 80 Ausente Ausente 0,8 4,21 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NILTON AUGUSTO SACHETTI 295 Ausente Ausente 0,9 3,32 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO ERNESTO RAMOS 854 Ausente Ausente 0,7 1,11 0,8 Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO RODRIGUES MARTINS 114 Ausente Ausente 0,8 2,52 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NEREU RAMOS 926 Ausente Ausente 0,8 1,48 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL PEDRO FLOR 1022 Ausente Ausente 0,7 1,07 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO LUIZ BITTENCOURT 823 Ausente Ausente 0,8 0,58 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA LUCIA 402 Ausente Ausente 0,8 0,73 Não realizada Sim 7,1
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CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE SEVERINO MARTINS 358 Ausente Ausente 0,7 1,09 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VICENTE  CESARIO PERITO 179 Ausente Ausente 0,7 0,99 0,7 Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEONETE FRONTINA ALVES 1737 Ausente Ausente 0,8 1,14 0,8 Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE LINO CORREA 47 Ausente Ausente 0,8 1,35 Não realizada Sim 7,1

CAPIVARI DE BAIXO SAA TUBARAO SANEAMENTO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TARCISIO VILELA 1450 Ausente Ausente 0,8 1,12 0,7 Sim 7,1

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE COLLA Ausente Ausente Não realizada 1,21 Não realizada Sim 6,7

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE BOTIN Ausente Ausente Não realizada 1,19 0,7 Sim 7,4

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CORONEL RUPP Ausente Ausente Não realizada 0,76 Não realizada Sim 6,6

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA PATRIA Ausente Ausente Não realizada 1,1 0,7 Sim 7,1

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DA LIBERDADE Ausente Ausente Não realizada 0,82 0,6 Sim 6,7

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ALMIRANTE TAMANDARE Ausente Ausente Não realizada 0,85 0,6 Sim 6,3

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R SETE DE ABRIL Ausente Ausente Não realizada 0,8 Não realizada Sim 6,1

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO DA COSTA Ausente Ausente Não realizada 0,87 0,6 Sim 6,1

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CORONEL RUPP Ausente Ausente Não realizada 0,82 Não realizada Sim 6,6

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE ABRIL Ausente Ausente Não realizada 0,96 Não realizada Sim 6,6

CATANDUVAS SAA SAA CATANDUVAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente Não realizada 0,74 Não realizada Sim 6,4

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALR DEMETRIO ALVES DA SILVA 27 ESCOLA CANDIDO RAMOSAusente Ausente Não realizada 0,12 1 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALR NOSSA SRA DAS GRACAS 41 - EMBA BAIRRO ANTENAAusente Ausente Não realizada 0,24 0,8 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 03/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALR MANOEL FIDENCIO DO AMARAL - CEI CRECHE CRIANCA FELIZAusente Ausente Não realizada 0,22 0,9 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA SILVINO BURTET SN - RESERVATORIO CASANAusente Ausente Não realizada 0,27 Não realizada Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV PRESIDENTE GETULIO VARGAS - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALAusente Ausente Não realizada 0,55 0,7 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAC COMUNIDADE LINHA DOM JOSE 22/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALINTERIOR SN - LOCALIDADE DOM JOSE CAIXAS DA COMUNIDADEAusente Ausente 1,8 0,51 Não realizada Não Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAC COMUNIDADE LINHA DOM JOSE 22/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALINTERIOR SN - LOCALIDADE DOM JOSE ESCOLA ADELE FACCINAusente Ausente 1,81 1,2 Não realizada Não Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR HEITOR JOSE PIZOLATI 151 CENTRO CONVIVENCIA IDOSOSAusente Ausente Não realizada 0,55 0,7 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA SELVINO BURTET 62 FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURALAusente Ausente Não realizada 0,45 0,6 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUA MANOEL FIDENCIO DO AMARAL 596- CEI MUN CRIANCA FELIZAusente Ausente Não realizada 0,35 Não realizada Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA ETA LINHA SAO FELIX 22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA INTERIOR ETA SAO FELIX Ausente Ausente Não realizada 0,29 0,8 Sim Não realizada

CAXAMBU DO SUL SAA CAXAMBU DO SUL UNIDADE I 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA DEMETRIO ALVES DA SILVA 45 - ESCOLA CANDIDO RAMOSAusente Ausente Não realizada 0,52 0,8 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANGELO FABRIS Ausente Ausente Não realizada 1,43 Não realizada Sim Não realizada
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CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA EDUARDO BARETA Ausente Ausente Não realizada 1,34 0,6 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DON DANIEL HOSTIN Presente Ausente Não realizada 1,63 Não realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO GRASSI Ausente Ausente Não realizada 1,53 0,6 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR DE MATIA Ausente Ausente Não realizada 1,48 0,6 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PROF MARIA AGUIAR SCHMIDT-CENTROAusente Ausente Não realizada 1,5 0,6 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MAZZUCO Ausente Ausente Não realizada 1,53 Não realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSÉ MARTINELLI Ausente Ausente Não realizada 1,43 0,6 Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 30/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)COMUNIDADE DE SANTA MARIA Presente Ausente 0,54 6,44 Não realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAA SAA CELSO RAMOS 30/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)CASA SIDNEY SANTA MARIA GORETIPresente Ausente 0,55 0,54 Não realizada Sim Não realizada

CELSO RAMOS SAIPOCO SANTA MARIA GORETI CASA VANDERLEI30/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA BARRA FRIA Presente Ausente 0,93 0,53 Não realizada Não Não realizada

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA FRANCISCO PUCCI PRIMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEAusente Ausente 1 0,39 Não realizada Sim 6

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA OCTAVIANO KLEY - LANCHONETE GULAEGULAAusente Ausente 1 0,37 Não realizada Sim Não realizada

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIBURCIO XAVIER DE OLIVEIRA Ausente Ausente 1 0,37 Não realizada Sim 6

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ORIDES DELFES FURTADO Ausente Ausente 1 0,43 0,7 Sim 6

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ORIDES DELFES FURTADO Ausente Ausente 1 0,6 0,5 Sim 6

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ORIDES DELFES FURTADO Ausente Ausente 1 0,51 0,7 Sim 6

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ORIDES DELFES FURTADO Ausente Ausente 1 0,44 0,5 Sim 6

CERRO NEGRO SAA SAA CERRO NEGRO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ORIDES DELFES FURTADO Ausente Ausente 1 0,66 0,7 Sim 6

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BERNARDO H HILLESHEIN Presente Ausente 0,36 0,27 Não realizada Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,36 0,31 0,7 Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Presente Ausente 0,36 0,52 Não realizada Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Presente Ausente 0,36 0,42 0,7 Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Presente Ausente 0,36 0,39 Não realizada Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Presente Ausente 0,36 0,35 0,7 Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Presente Ausente 0,36 0,41 0,7 Sim 6,8

CHAPADAO DO LAGEADO SAA ETA CHAPADAO DO LAGEADO 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 29 DE NOVEMBRO Presente Ausente 0,36 0,4 0,7 Sim 6,8

CHAPECO SAA CHAPECO VEDERTI 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NILO BONASSI N 81- E VEDERTI Ausente Ausente 1,79 0,2 0,6 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MOACIR MORO N 253- D EFAPI Ausente Ausente 1,1 0,7 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ERNESTO BATISTA N 1983- E ENGENHO BRAUNAusente Ausente 1,34 0,6 0,8 Sim Não realizada
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CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARARAS N 965 EFAPI Ausente Ausente 1,21 2,4 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE E PEDROSO SN EFAPI Ausente Ausente 1,26 1,3 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PRUDENTE DE MORAIS N 825 - D S?O CRISTOV?OAusente Ausente 1,24 0,7 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIRATUBA N 9999 - D ALVORADAAusente Ausente 1,28 0,7 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CARLOS GOMES N 1070- E S?O CRISTOV?OAusente Ausente 1,19 0,4 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ARTUR COSTA E SILVA N 218 - E S?O CRISTOV?OAusente Ausente 1,08 0,4 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA BOM JESUS DA SERRA N 465 - E ELDORADOAusente Ausente 0,98 3,4 0,7 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA S?O LOURENCO DO OESTE N 558 - E CRISTO REIAusente Ausente 0,92 6 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAACONSELHO COMUNITARIO JARDIM DO LAGO08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS PARDAIS N 2295-E EFAPI Ausente Ausente 0,2 0,39 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANDORINHAS SN EFAPI Ausente Ausente 1,31 1,13 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALDEMAR TORMEN N 19 EFAPI Ausente Ausente 1,29 0,66 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS PARDAIS N 544-E EFAPI Ausente Ausente 1,2 0,96 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA SERV VICENTE MANTELLI N 52-E VILA MANTELLIAusente Ausente 1,28 1,12 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA AQUILES TOMAZELLI N 804-E SANTA MARIAAusente Ausente 0,74 0,8 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ISRAEL N 1850-D ESPLANADA Ausente Ausente 0,71 0,45 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS CANARIOS N 530-D EFAPI Ausente Ausente 1,34 1,83 0,7 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA L SCHOLE N 277-D EFAPI Ausente Ausente 1,34 1,16 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAACONSELHO COMUNITARIO JARDIM DO LAGO08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA M N 500 EFAPI Ausente Ausente 1,49 0,21 0,6 Sim Não realizada

CHAPECO SAACONSELHO COMUNITARIO JARDIM DO LAGO08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BEIRA RIO N 100-E EFAPI Ausente Ausente 0,24 0,2 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MASCARENHAS DE MORAES N 1470-E PARQUE DAS PALMEIRASAusente Ausente 1,25 0,55 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MONTEVIDEO N 869-D SANTA MARIAAusente Ausente 0,82 0,66 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA SANTA TEREZINHA N 75-E UNIVERSITARIOAusente Ausente 1,19 1 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA GRACILIANO RAMOS N 489-D, JARDIM AMERICAAusente Ausente 1,48 1,07 0,9 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA FLORIANOPOLIS N 1448-E ESPLANADAAusente Ausente 0,88 1,2 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA S?O LEOPOLDO N 391-D ESPLANADAAusente Ausente 0,76 0,45 0,5 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA SIRENE VITALLI BLOCO IV PROGRESSOAusente Ausente 0,66 0,5 0,8 Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA DIRCEU JOSE FERROLDI N 43-E PROGRESSOAusente Ausente 0,73 0,5 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ASSIS BRASIL N 53-E MARIA GORETTIAusente Ausente 0,66 0,35 Não realizada Sim Não realizada

CHAPECO SAA CHAPECO UNIDADE I 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA TAPAJOS N 283-D UNIVERSITARIOAusente Ausente 1,32 1 0,8 Sim Não realizada
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COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANES GUALBERTO Ausente Ausente 0,33 0,89 0,7 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PE FRANCISCO SCHIMITZ Ausente Ausente 0,4 0,96 Não realizada Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHICO XAVIER 405 Ausente Ausente 0,2 0,32 Não realizada Sim 7,5

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO POSSAMAI Ausente Ausente 0,39 0,41 0,9 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ZELCI BURIGO Ausente Ausente 0,88 0,53 0,7 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS D DE ANDRADE 899 Ausente Ausente 0,23 0,56 Não realizada Sim 7,5

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO POSSAMAI Ausente Ausente 0,45 0,53 Não realizada Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULINO BURIGO 261 Ausente Ausente 0,37 0,63 0,9 Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAXIMILIANO GAIDZINSKI 534 Ausente Ausente 0,57 4,4 Não realizada Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 26 DE SETEMBRO N? 83 Ausente Ausente 0,41 0,43 Não realizada Sim 7,4

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AD?O BOSA Ausente Ausente 0,22 0,76 0,8 Sim 7,3

COCAL DO SUL SAA SAMAE COCAL DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DEMETRIO BETTIOL Ausente Ausente 0,34 0,49 Não realizada Sim 7,3

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA 575 Ausente Ausente 1,31 0,75 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIA SIMIONI 131 Ausente Ausente 1,4 0,77 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FORTUNATO PASTORE 36 Ausente Ausente 1,81 1,06 0,6 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SOLDADO GILSON GIRARDI 85 Ausente Ausente 1,13 1,16 0,6 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO 1291 Ausente Ausente 0,95 0,83 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO FARINA 166 Ausente Ausente 1,16 0,72 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO PAZ DE OLIVEIRA 41 Presente Ausente 0,5 0,8 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO 1260 Ausente Ausente 1,11 0,95 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROMANO ANSELMO FONTANA 17Ausente Ausente 1,65 0,76 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO 1503 Ausente Ausente 1,54 0,88 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE VENANCIO FINGER 100 Ausente Ausente 1,52 0,64 0,7 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA NOSSA SENHORAD E LOURDES 70Ausente Ausente 0,85 1,62 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RU LINDOLPHO BORDIN 139 Ausente Ausente 1,08 0,93 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITOR SOPELSA S/N Ausente Ausente 1,22 0,93 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOTRAVESSA NEI ROBERTO ARENDT S/NPresente Ausente 0,75 0,95 0,1 Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SENADOR ATILIO FONTANA 3103Ausente Ausente 0,98 0,79 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEVERINO ANDOGNINI 10 Ausente Ausente 1,33 0,84 Não realizada Sim 6,5
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CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITOR SOPELSA S/N Ausente Ausente 1,71 1,43 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRES FRANCISCANOS 1100 Ausente Ausente 0,83 0,76 Não realizada Sim 6,5

CONCORDIA SAA CONCORDIA UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSVALDO ZANDAVALLI 239 Ausente Ausente 0,63 0,77 Não realizada Sim 6,5

CORDILHEIRA ALTA SACASSOCIAÇÃO ÁGUA PURA FERNANDO MACHADO04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,59 0,34 Não realizada Não 8,5

CORDILHEIRA ALTA SAI FONTE SILVIA 04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PILAO DE PEDRA Ausente Ausente 0,8 0,39 0,1 Não 8

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA FERNINO TOZZO Ausente Ausente 1,6 5 Não realizada Não 8,3

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CELSO TOZZO N 23 Ausente Ausente 0,75 0,55 Não realizada Não 8,33

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA RANZAN Ausente Ausente 1,6 0,63 0,8 Não 9,1

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUGERO BONIFACIO Ausente Ausente 0,95 0,72 0,3 Não 8,4

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COHAB RUA B Ausente Ausente 0,91 0,55 0,2 Não 8,4

CORDILHEIRA ALTA SAA ETA ROSA LINDA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEI COLPANI N 140 Ausente Ausente 1,12 0,78 0,3 Não 8,4

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HERMINIO ATHAIDE FURTADO S/N Ausente Ausente 1,25 0,72 0,7 Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DE JANEIRO S/N Ausente Ausente 1,19 1,73 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MOISES PEREIRA BASTOS N 343 Ausente Ausente 1,18 0,56 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO URUGUAI N 352 Ausente Ausente 1,19 1,79 0,8 Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VITORIA REGIA 500 Ausente Ausente 1,18 1,35 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO NUNES DO AMARAL N 217 Ausente Ausente 1,23 0,79 0,7 Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VENEZUELA S N Ausente Ausente 1,2 1,69 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA S/N Ausente Ausente 1,13 1,26 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O JOSE N 137 Ausente Ausente 1,2 11,3 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ORQUIDEAS N 177 Ausente Ausente 1,19 0,69 Não realizada Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EMA SEVEI S/N Ausente Ausente 1,25 1,23 0,8 Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BELIZARIO RAMOS N 25 Ausente Ausente 1,22 0,74 0,7 Sim Não realizada

CORREIA PINTO SAA SAA CORREIA PINTO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O SEBASTI?O S/N Ausente Ausente 1,21 7,2 Não realizada Sim Não realizada

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRA DE AMOLAR 440 Ausente Ausente 1,3 0,64 Não realizada Sim 6,3

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRIMEIRO DE MAIO Ausente Ausente 2,3 0,77 Não realizada Sim 6,9

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY GERMANO GESSNER 1436Ausente Ausente 1,5 0,6 Não realizada Sim 6,1

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ROBERTO SEIDEL Ausente Ausente 1,6 0,68 0,7 Sim 6,5

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO MAHNKE 355 Ausente Ausente 1,5 0,69 0,8 Sim 7,1
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CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 45 Ausente Ausente 2,2 0,86 Não realizada Sim 7,1

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTTO HILLBRECHT 300 Ausente Ausente 1,7 0,69 Não realizada Sim 6,1

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANO BOM 2034 Ausente Ausente 1,9 0,82 Não realizada Sim 7,3

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS 401 Ausente Ausente 2,3 0,75 0,8 Sim 7,2

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTO BORCHARDT 336 Ausente Ausente 1,6 0,97 0,8 Sim 6,3

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MEES 1014 Ausente Ausente 0,7 0,79 Não realizada Sim 6,1

CORUPA SAC RF REFLORESTADORA 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA DO SERTÃO - SERTÃOZINHOAusente Ausente 1,3 1,32 Não realizada Não 7

CORUPA SAA ÁGUAS DE CORUPÁ 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 280, 255 Ausente Ausente 1,6 0,8 0,9 Sim 6,5

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANSUETO LUIZ ROSSO Ausente Ausente 1,36 2,11 Não realizada Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAUL BORTOLINI 102 Ausente Ausente 1,22 0,75 0,8 Sim 7,4

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIBERO JOAO DA SILVA Ausente Ausente 1,39 5,58 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO ESTEVAO 33 Ausente Ausente 1,21 15,74 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ JOSE MARIANO Ausente Ausente 1,42 0,51 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA GOV JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,37 0,66 Não realizada Sim 6,9

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL ESPIGAO DA PEDRAAusente Ausente 1,41 1,05 Não realizada Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1503 N 258 Ausente Ausente 1,03 2,09 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS IPES (RESIDENCIA) Ausente Ausente 1,5 2,1 0,7 Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ANTONIO DAROS Ausente Ausente 1,37 4,15 0,8 Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,37 0,38 0,8 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO TOMAZI 32 Ausente Ausente 1,52 0,42 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE PIAZA Ausente Ausente 1 1,72 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO NICROSINI Ausente Ausente 0,84 3,4 Não realizada Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADELINA D GIASSI 664 Presente Ausente 1,05 1,1 0,7 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO L PAVEI Ausente Ausente 0,84 0,87 0,8 Sim 7,1

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD LUIZ ROSSO 7825 Ausente Ausente 0,96 2,39 Não realizada Sim 7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SALDANHA DA GAMA 148 Ausente Ausente 1,14 2,43 Não realizada Sim 7,4

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA LUIZ LAZZARIN 750 Ausente Ausente 1,25 0,91 0,8 Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA (MERCADO CASTANHETI)Ausente Ausente 1,03 2,55 Não realizada Sim 6,7

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA IMIGRANTE DE LUCCA EM FRENTE 474Ausente Ausente 0,73 1,35 Não realizada Sim 7,1
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CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IMIGRANTE BENEDET Ausente Ausente 1,14 8,01 Não realizada Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA ALEXANDRE BELOI Ausente Ausente 1,35 0,91 0,7 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOGO CARDOSO FEUSER 75 Ausente Ausente 1,29 1,13 Não realizada Sim 6,8

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERGIO EVALDT 32 Ausente Ausente 1,02 1,54 Não realizada Sim 7,4

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA (MERCADO CASTANHETI)Ausente Ausente 1,36 0,52 Não realizada Sim 6,5

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV UNIVERSITARIA Ausente Ausente 0,7 3,94 Não realizada Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALDIR VAZ FRANCO Ausente Ausente 0,68 0,76 Não realizada Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS SAO LUIZ Presente Ausente 1 1,04 0,8 Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 523 180 Ausente Ausente 1,05 0,45 0,8 Sim 6,9

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO FRANCISCO DO SUL 345 Ausente Ausente 1,34 0,75 0,8 Sim 6,8

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVINO MAGANELI 517 Ausente Ausente 0,99 0,49 0,8 Sim 7,2

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOMENICO SONEGO Ausente Ausente 1,12 2,27 0,8 Sim 7,5

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MADRE TEREZA MICHEL 446 Ausente Ausente 1,12 2,37 0,8 Sim 7,3

CRICIUMA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO ZANATTA 30 Ausente Ausente 0,48 2,35 Não realizada Sim 7,2

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA DO CANAL 300 Ausente Ausente 1,9 0,25 Não realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA DO CANAL 22 Ausente Ausente 2,12 0,13 0,7 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MOURA BRASIL 397 Ausente Ausente 1,8 0,15 0,6 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 158 Ausente Ausente 1,85 0,14 Não realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SUL Ausente Ausente 2,08 0,14 Não realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITOR MEIRELLER 471 Ausente Ausente 1,72 0,12 0,6 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 1041 Ausente Ausente 1,75 0,23 Não realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOV JORGE LACERDA 754 Ausente Ausente 1,74 0,12 0,6 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLOVIS BEVILAQUA 533 Ausente Ausente 1,79 0,11 0,6 Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1,53 0,12 Não realizada Sim Não realizada

CUNHA PORA SAA CUNHA PORA UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA 615 Ausente Ausente 2,02 0,23 Não realizada Sim Não realizada

CUNHATAI SAI LINHA FEIL TODA MIC 4 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA EVANDRA Presente Presente 0,98 2,3 Não realizada Não Não realizada

CUNHATAI SAI LINHA FEIL TODA MIC 4 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA EVANDRA 2 Presente Presente 0,75 Não realizada Não Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 04 DE JULHO Ausente Ausente 2 0,2 0,7 Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAIDA PARA SAUDADES Ausente Ausente 1,79 1,1 0,4 Sim Não realizada
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CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORESTAL Presente Ausente 1,2 0,3 0,5 Sim Não realizada

CUNHATAI SAA CUNHATAI UNIDADE 1 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE KERBES Ausente Ausente 0,75 0,25 0,4 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOMES Ausente Ausente 1,34 0,17 0,8 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS GOETTEN Presente Ausente 1,52 0,3 0,8 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAPITÃO POTIGUARA Ausente Ausente 1,72 0,31 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAI GUSTAVO MACIEL 03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA TABULEIRO Ausente Ausente 1,72 1,67 Não realizada Não Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANÓPOLIS Ausente Ausente 0,77 0,78 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MATHEUS CONCEIÇÃO Ausente Ausente 1 0,7 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENAL BRAULIO BACELAR Ausente Ausente 1,13 0,47 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. LEONIDAS DE MORAES Ausente Ausente 0,58 0,57 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV. LIONS Ausente Ausente 0,88 0,5 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AURACÉLIA DE ANDRADE LEMOS Ausente Ausente 1,32 0,39 0,8 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VER. PEDRO RONCHI Ausente Ausente 0,89 0,57 0,8 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA Presente Ausente 1,19 0,25 0,8 Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA JOSEFINA AMORIM Ausente Ausente 1,2 0,54 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ DACOL Ausente Ausente 1,27 0,52 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALZERINO ROSA Presente Ausente 1,1 0,39 Não realizada Sim Não realizada

CURITIBANOS SAA SAA CURITIBANOS 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAXIMINO DE MORAES Ausente Ausente 0,83 0,66 Não realizada Sim Não realizada

DESCANSO SAA DESCANSO UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AGRICULTURA Ausente Ausente 1,05 0,9 Não realizada Sim 7,2

DESCANSO SAI COMUNIDADE DE LINHA ITAJUBA 16/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LORENI BERTUZI Ausente Ausente 1,87 1,6 Não realizada Não Não realizada

DESCANSO SAI COMUNIDADE DE LINHA ITAJUBA 16/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL NADIR BERTE Ausente Ausente 0,92 1,1 Não realizada Não Não realizada

DESCANSO SAA DESCANSO UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OBRAS Ausente Ausente 1,05 1,8 Não realizada Sim 7,2

DESCANSO SAI COMUNIDADE DE LINHA ITAJUBA 16/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL IASSANA FURLANETTO Ausente Ausente 1,47 1 Não realizada Não Não realizada

DESCANSO SAI COMUNIDADE DE LINHA ITAJUBA 16/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL MARISTELA REOLLON Ausente Ausente 0,99 1 Não realizada Não Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA APARECIDA 313 Ausente Ausente 2,2 2,76 Não realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRASILIA 403 Ausente Ausente 0,99 7,41 Não realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA 93 Ausente Ausente 0,76 20,7 Não realizada Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAVEGANTES 613 Ausente Ausente 2,2 3,19 1,4 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA 508 Ausente Ausente 0,54 29,7 0,8 Sim Não realizada
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DOUTOR PEDRINHO SAA SAA DOUTOR PEDRINHO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRASILIA 02 Ausente Ausente 0,67 25,4 0,8 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA GLORIA 313 Ausente Ausente 0,2 18,2 0,6 Sim Não realizada

DOUTOR PEDRINHO SAA SAA SALTO DONNER 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRITZ DONNER 69 Ausente Ausente 2,2 2,74 2,1 Sim Não realizada

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA MANDURI Ausente Ausente 1,67 1,1 0,9 Não 7,5

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOLDINHO N 176 CENTRO Ausente Ausente 1,76 1,3 Não realizada Não 7,5

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PERGENTINO ALBERICI N 35 Ausente Ausente 1,63 1,6 0,4 Não 7,5

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOLDINHO, CENTRO Ausente Ausente 1,62 1 0,9 Não 7,4

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 19 DE JULHO CENTRO Ausente Ausente 1,73 0,9 Não realizada Não 7,4

ENTRE RIOS SAI IVONEI DA SILVA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA TOLDINHO N 954 Presente Ausente 1,47 3,5 Não realizada Não 7,3

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 19 DE JULHO Ausente Ausente 1,62 1,6 0,9 Não 7,4

ENTRE RIOS SAA ENTRE RIOS UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECOZINHO N 243 CENTRO Ausente Ausente 1,64 1,1 0,9 Não 7,4

ERMO SAA TURVO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JEAN CARLOS FONTANA Ausente Ausente 1,19 2,67 Não realizada Sim 6

ERMO SAA TURVO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR BECKER Ausente Ausente 0,98 0,9 0,7 Sim 7,4

ERMO SAA TURVO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR NAGEL Ausente Ausente 1,13 0,87 0,5 Sim 9

ERMO SAA TURVO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PEDRO SIMON Ausente Ausente 1,12 1,13 0,6 Sim 8

ERMO SAI SAI DO MORRO DO SOARES 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA MORRO DO SOARES Presente Ausente 1,27 0,65 Não realizada Não 6,2

ERMO SAA TURVO 16/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALCENTRO AVENIDA PEDRO SIMON Ausente Ausente 1,02 0,7 0,6 Sim 6

ERMO SAA TURVO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROFESSORA MARIA AGUIAR Ausente Ausente 1 1,26 Não realizada Sim 7

ERMO SAA TURVO 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MORRO DO SOARES Ausente Ausente 1,12 0,87 0,7 Sim 6,5

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,06 1,18 0,8 Sim 7,3

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA DA BARRA FRIA Ausente Ausente 0,78 1,08 0,8 Sim 6,9

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 0,84 1,05 0,8 Sim 7,6

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA DA BARRA FRIA Ausente Ausente 0,98 1,53 0,8 Sim 6,9

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA HEMILIO JACOB HACK Ausente Ausente 0,94 1,19 0,8 Sim 7,6

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA HEMILIO JACOB HACK Ausente Ausente 0,92 1,15 Não realizada Sim 7,6

ERVAL VELHO SAA SAA ERVAL VELHO 09/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA AURELIO PIOVESAN Ausente Ausente 0,82 1,12 Não realizada Sim 7

ERVAL VELHO SAI ARMANDO DORINI 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA COMUNIDADE S?O ROQUE Presente Ausente 0,65 1,65 Não realizada Não 6,7

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUASAIDA PARA NOVA SARANDI Ausente Ausente 0,75 0,8 0,9 Sim 6,2

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEMITERIO Ausente Ausente 0,66 0,48 Não realizada Sim 5,24
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FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO APAE Ausente Ausente 0,52 1,54 0,9 Sim 4,89

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUCIMAR RIBEIRO Ausente Ausente 1 0,59 0,9 Sim 5,15

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA ALEXANDRE ANTONIOLLI Ausente Ausente 0,7 0,91 0,9 Sim 5,8

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CMEI Ausente Ausente 0,13 3,13 Não realizada Sim 5,07

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HOSPITAL Presente Ausente 0,75 2 1 Sim 4,93

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NASF Ausente Ausente 1,13 0,72 Não realizada Sim 4,73

FAXINAL DOS GUEDES SAI CELIA MAZZOCO 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CELIA MAZZOCO Presente Ausente 0,41 0,15 Não realizada Não 3,73

FAXINAL DOS GUEDES SAI HONORIO ARMANI 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA HONORIO ARMANI Presente Presente 0,78 2,34 Não realizada Não 6,7

FAXINAL DOS GUEDES SAI HONORIO ARMANI 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA HONORIO ARMANI Presente Presente 0,39 23,7 Não realizada Não 7,75

FAXINAL DOS GUEDES SAA FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUERO QUERO Ausente Ausente 0,7 3,5 Não realizada Sim 5,73

FLOR DO SERTAO SAA APAFLOR 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA MARMELEIRO Ausente Ausente 1,36 1,6 0,9 Sim 6,5

FLOR DO SERTAO SACPOCO ARTESIANO BARRA DO TARAIRAS04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRA DO TARAIRAS Ausente Ausente 1,36 28,1 0,8 Não 8

FLOR DO SERTAO SAC ASSOCIACAO DOIS DE FEVEREIRO 04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SARANDI Presente Ausente 0,36 0,7 0,6 Não 8

FLOR DO SERTAO SACASSOCIACAO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIA PEDRA BRANCA04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PEDRA BRANCA Ausente Ausente 0,2 0,7 1 Não 8

FLOR DO SERTAO SACASSOCIACAO DO POCO ARTESIANO DE LINHA FUZIL04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA FUZIL Ausente Ausente 1,74 28,3 0,7 Não 8

FLOR DO SERTAO SAA APAFLOR 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV FLOR DO SERT?O Ausente Ausente 1,53 1 Não realizada Sim 6,5

FLOR DO SERTAO SAC ASSOCIACAO FLOR SERTANENSE 04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA FLOR DA SERRA Ausente Ausente 0,01 0,5 Não realizada Não 8

FLOR DO SERTAO SACASSOCIACAO COMUNITARIA BEIRA RIO04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POCO RICO BAIXO Presente Ausente 0,02 0,7 Não realizada Não 8

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JORGE LACERDA 1645 Ausente Ausente 2 0,39 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALDO ALVES Ausente Ausente 2 1,4 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAADISTRIBUIDORA DE AGUA NASCENTE DA ILHA LTDA02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 406 6073 Presente Ausente 0,6 1,77 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 406 6074 Ausente Ausente Não realizada 0,44 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BALDICERO FILOMENO 3000 Ausente Ausente 1,5 0,55 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O JOSE DAVILA Ausente Ausente 1,5 0,8 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BALDICERO FILOMENO 1164 Ausente Ausente 1 0,54 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BALDICERO FILOMENO 19795 Ausente Ausente 0,8 0,5 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SC 406 3532 Ausente Ausente 1,5 0,6 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 405 1305 Ausente Ausente 0 0,49 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC AVAI 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL DIOMICIO FREITAS 1000 Ausente Ausente Não realizada 2,26 Não realizada Não Não realizada
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FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACORIANA 1180 Ausente Ausente 1,5 0,61 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACORES 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O BELARMINO DA SILVA 1832 Ausente Ausente Não realizada 0,3 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O BELARMINO DA SILVA 2550 Ausente Ausente Não realizada 0,64 0,4 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIPA AIRPORT 6200 Ausente Ausente Não realizada 0,42 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OSVALDO BITENCOURT Ausente Ausente Não realizada 0,6 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC BASE AEREA 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL SANTOS DUMONT 1180 Ausente Ausente Não realizada 1,22 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL LUIZ DUARTE 500 Ausente Ausente 0,1 0,51 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LAJE DE PEDRA 171 Ausente Ausente 2 0,26 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O PAULO 1268 Presente Ausente 2 0,84 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 401 121 Ausente Ausente 2 0,76 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO QUILOMBO 422 Ausente Ausente 2 0,61 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ADMAR GONZAGA 655 Ausente Ausente 2 0,78 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA APROCRUZ 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CAMINHO DA CRUZ 343 Presente Ausente 0 0,76 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGILIO VARZEA 187 Ausente Ausente 2 0,42 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA AMSOL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRA DE LISTRAS 515 Presente Ausente 0 2,44 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELAINE CRISTINA 140 Ausente Ausente 0 3,54 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O GONZAGA DA COSTA 710 Presente Ausente 0 2,75 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA ACOLJOGOC 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO APICULTURA 139 Ausente Ausente 2 2,66 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O PACHECO DA COSTA 255 Ausente Ausente 0 0,45 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA 152 Ausente Ausente 2 0,43 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SILVIO LOPES DE ARAUJO Ausente Ausente 0,2 0,41 0,1 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 405 682 Ausente Ausente 0 0,18 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA 800 Ausente Ausente 2 0,71 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARIA FLORA PAUSEWANG Ausente Ausente 2 0,88 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUENO PRINCIPE 1890 Ausente Ausente 0,2 0,51 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA LESTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1205 Presente Ausente 0 0,26 0,8 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA RIO VERMELHO 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O GUALBERTO SOARES Ausente Ausente 0,1 0,15 0 Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA RIO VERMELHO 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CANDIDO PEREIRA DOS ANJOS 3030 Ausente Ausente 0,1 0,17 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VEREADOR ONILDO LEMOS 533 Ausente Ausente 1,5 0,78 Não realizada Sim Não realizada
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FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FRANCISCO FAUSTINO MARTINS Ausente Ausente 2 1,16 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC COSTÃO DO SANTINHO 15/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALVEREADOR ONILDO LEMOS 2505 Ausente Ausente 0,1 0,25 0 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEONEL PEREIRA 604 Ausente Ausente 2 1,3 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAURILIO LOPES DA SILVA 58 Ausente Ausente 2 2,2 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALCIDES BONATELLI Ausente Ausente 2 0,86 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CRITOV?O MACHADO DE CAMPOS Ausente Ausente 1,5 0,88 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JURERE TRADICIONAL 242 Ausente Ausente 1,5 0,71 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO Ausente Ausente 1,5 0,54 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O JANUARIO DA SILVA Ausente Ausente 1,5 0,56 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SAE HABITASUL 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BUZIOS 1162 Ausente Ausente 1 0,28 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA 3547 Ausente Ausente 2 5 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PALMEIRAS 566 Ausente Ausente 2 1,41 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ISID DUTRA 1200 Ausente Ausente 1,5 3,51 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 Ausente Ausente 2 1,37 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MENINO DEUS 376 Ausente Ausente 2 0,77 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NILTA FRANZONI VEIGAS Ausente Ausente 2 15,4 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAJOR COSTA 221 Ausente Ausente 2 0,61 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAURO RAMOS 499 Ausente Ausente 2 0,77 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NERI CARDOSO BITENCOURT 505 Ausente Ausente 2 0,49 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OTHON GAMA DECA Ausente Ausente 2 0,98 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAC COLEGIO CATARINENSE 22/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTEVES JUNIOR 711 Ausente Ausente 0,1 0,48 0,3 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HEITOR BLUM 521 Ausente Ausente 2 0,33 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HERCILIO LUZ 1302 Ausente Ausente 2 0,73 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IRM? BONAVITA 286 Ausente Ausente 2 0,92 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA CATARINA 1570 Ausente Ausente 2 0,51 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ARACY VAZ CALLADO 1830 Ausente Ausente 2 2,1 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ARACY VAZ CALLADO 1330 Ausente Ausente Não realizada 0,81 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALEIXO ALVES DE SOUZA Ausente Ausente 2 1,36 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O PIO DUARTE DA SILVA 1415 Ausente Ausente 2 1,25 Não realizada Sim Não realizada
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FLORIANOPOLIS SAA SISTEMA COSTA NORTE 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JO?O PATRICIO Ausente Ausente 2 0,88 0,5 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO EDU VIEIRA 880 Ausente Ausente 2 0,57 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IRINEU BORNHAUSEN 3440 Ausente Ausente 2 1,18 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BOCAIUVA 72 Ausente Ausente 2 4,54 0,6 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CANDIDO RAMOS 550 Ausente Ausente 2 0,45 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVARO SOARES DE OLIVEIRA 117 Ausente Ausente 2 0,74 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O MEIRELLES Ausente Ausente 2 0,54 0,7 Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MAX DE SOUZA Ausente Ausente 2 0,65 Não realizada Sim Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA COSTA DA LAGOA 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COSTA DA LAGOA Ausente Ausente 0,2 1,65 Não realizada Não Não realizada

FLORIANOPOLIS SAA COSTA DA LAGOA 31/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA COSTA DA LAGOA Ausente Ausente 0,2 1,49 Não realizada Não Não realizada

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: LINO FORGIARINI 365 Ausente Ausente 0,8 1,09 Não realizada Sim 6,9

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: LINO FORGIARINI 331 Ausente Ausente 0,9 0,45 Não realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PROFESSOR EURICO BACK SN Ausente Ausente 1 0,59 0,8 Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SAO JOSE 549 Ausente Ausente 0,9 0,8 Não realizada Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: MANOEL BONIFACIO DA SILVA 715Ausente Ausente 0,6 10,7 Não realizada Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: LINO FORGIARINI 354 Ausente Ausente 0,9 1,63 Não realizada Sim 6,9

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA 665Ausente Ausente 0,7 2,89 0,8 Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: MANOEL BONIFACIO DA SILVA 900Ausente Ausente 0,8 1,78 Não realizada Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SAO JOSE 550 Ausente Ausente 0,9 0,72 Não realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SAO JOSE 370 Ausente Ausente 0,6 0,43 Não realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: 74 N 355 Ausente Ausente 0,8 1,2 0,8 Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA 634Ausente Ausente 0,7 1,19 0,9 Sim 7,1

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SAO JOSE 475 Ausente Ausente 0,6 0,68 Não realizada Sim 7

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: LINO FORGIARINI 211 Ausente Ausente 0,8 0,51 Não realizada Sim 6,9

FORQUILHINHA SAA CRICIUMA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JOAO PEDRO SATURNO 536 Ausente Ausente 1 0,41 0,8 Sim 7,1

FRAIBURGO SAA POCOS SAO MIGUEL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA FRATERNIDADA Ausente Ausente Não realizada 0,87 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA POCOS SAO MIGUEL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GUILHERMER PNZ Ausente Ausente Não realizada 0,69 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA POCOS SAO MIGUEL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ARCANGELO MARAFON Ausente Ausente Não realizada 0,55 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARGENTINA 19 Ausente Ausente Não realizada 0,43 Não realizada Sim Não realizada
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FRAIBURGO SAA POCOS SAO MIGUEL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 Ausente Ausente Não realizada 0,68 1,2 Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA POCOS SAO MIGUEL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SLONGO 372 Ausente Ausente Não realizada 0,75 1,2 Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV EDSON LUIZ CHELLI Ausente Ausente Não realizada 0,85 0,9 Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LEBON REGIS Ausente Ausente Não realizada 0,74 1 Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA POCO PORTAL I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV DIRCEU ROMANO PANIZ L 027 Q 608Ausente Ausente Não realizada 0,65 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS 62 Ausente Ausente Não realizada 0,78 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA POCOS SAO MIGUEL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GUILHERME PINZ Ausente Ausente Não realizada 0,96 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO KARAZIAK 158 Ausente Ausente Não realizada 0,58 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1? DE JANEIRO 157 Ausente Ausente Não realizada 0,71 0 Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ANITA GARIBALDI Ausente Ausente Não realizada 0,53 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA SANEFRAI 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA COSTA RICA 728 Ausente Ausente Não realizada 0,71 Não realizada Sim Não realizada

FRAIBURGO SAA POCO PORTAL I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALDOINO GULLER Ausente Ausente Não realizada 0,7 Não realizada Sim Não realizada

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,21 0,26 Não realizada Sim 6,6

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,02 0,32 Não realizada Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO 1015 Ausente Ausente 1,13 0,27 0,9 Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE ABRIL Ausente Ausente 1,13 0,35 Não realizada Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,18 0,54 0,8 Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI BARNABE Ausente Ausente 1,05 0,25 0,9 Sim 7,1

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI BARNABE Ausente Ausente 1 0,27 0,8 Sim 6,7

GALVAO SAA GALVAO UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITAL BRASIL Ausente Ausente 1,22 0,45 0,8 Sim 7

GAROPABA SAI CAMPO DUNA 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA SC 434 KM 7, N? 7 , Ausente Ausente 0,2 0,33 Não realizada Não Não realizada

GAROPABA SAI CAMPO DUNA 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVASERVIDÃO RONEI MARCOS EVALDT, S/NºAusente Ausente 0,2 0,27 Não realizada Não Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 07 S/Nº Ausente Ausente Não realizada 0,96 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORODOVIA SC 434  KM 11 S/N? PALHOCINHAAusente Ausente 0,28 3,86 0,9 Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORODOVIA SC 434 KM 4 S/N?, CAMPO DUNAAusente Ausente Não realizada 2,33 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 04,S/Nº Ausente Ausente Não realizada 2,24 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 10 S/Nº Ausente Ausente Não realizada 0,7 0,8 Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 06 S/Nº, Ausente Ausente Não realizada 0,39 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 06 S/Nº Ausente Ausente Não realizada 0,37 Não realizada Sim Não realizada
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GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 06 S/Nº Ausente Ausente Não realizada 0,22 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 07 S/Nº Ausente Ausente Não realizada 0,84 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 434  KM 07 S/Nº Ausente Ausente Não realizada 0,86 Não realizada Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORODOVIA SC 434  KM 10 S/N? AREIAS DE PALHOCINHAAusente Ausente Não realizada 3,48 0,8 Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORODOVIA SC 434  KM 10 S/N? AREIAS DE PALHOCINHAAusente Ausente Não realizada 0,73 0,8 Sim Não realizada

GAROPABA SAA SAA GAROPABA SUL 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORODOVIA SC 434  KM 11 S/N? PALHOCINHAAusente Ausente Não realizada 7,2 0,9 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DEODORO DE CARVALHO 1279 Presente Ausente 0,2 8,1 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA CELSO RAMOS 5259 Ausente Ausente 0,2 2,78 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOSE ROMAO FILHO SN JARDIM MARGARIDAAusente Ausente 0,2 2,54 1,5 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA PARANA 218 Ausente Ausente 0,23 1,65 1,3 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE JOSE NOVACK 1790 Presente Ausente 0,2 1,43 1,4 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SAO FRANCISCO SN Ausente Ausente 0,37 3,2 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIRADENTES 149 Ausente Ausente 0,21 3 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA OTTO ROEDER SN VILA VERDEPresente Ausente 0,57 0,58 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAPA JOAO XXIII 60 Ausente Ausente 0,21 0,79 1,9 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA RIO DA ONCA 565 Ausente Ausente 0,53 0,69 2,2 Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA SAO JOAO ABAIXO 1376 Ausente Ausente 0,77 0,78 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL FLORIANO SN Ausente Ausente 0,53 0,73 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO SN Ausente Ausente 0,63 0,72 Não realizada Sim Não realizada

GARUVA SAA SESA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANTONIO LADISLAU DE ARAUJO 802Ausente Ausente 0,55 0,74 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV OLGA WEHMUTH Presente Ausente 0,9 0,53 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO PEDRO 25 Presente Ausente 0,98 0,59 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PALMEIRAS 95 Ausente Ausente 1,19 1,29 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL POÇO GRANDE 5435Ausente Ausente 1,12 0,6 0,8 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO ZENDRON 275 Ausente Ausente 0,83 0,81 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 1177 Presente Ausente 0,92 0,22 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BONIFACIO HAENDCHEN 4390 Ausente Ausente 0,99 0,28 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VIDAL FLAVIO DIAS 183 Ausente Ausente 1,17 0,57 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MOSER 126 Ausente Ausente 0,82 0,77 Não realizada Sim Não realizada
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GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HELENA AUGUSTA GAERTNER 500Ausente Ausente 0,57 2,22 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE HONORATO MULLER Ausente Ausente 0,86 0,68 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADRIANO KORMANN 700 Ausente Ausente 0,75 0,68 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR POFFO 425 Ausente Ausente 1,02 0,6 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PREF LEOPOLDO SCHRAMM 3345Ausente Ausente 0,94 0,69 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL GASPAR GRANDE 601Ausente Ausente 0,54 0,67 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI SOLANO 3040 Ausente Ausente 0,44 0,55 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAR?O DO RIO BRANCO 1300 Ausente Ausente 0,67 0,71 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO FANTONI 343 Ausente Ausente 1,34 0,33 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA 3320Ausente Ausente 0,57 0,46 0,9 Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LINO VICENTE ALBERICI Ausente Ausente 0,69 0,31 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERNESTO CENSI 4200 Ausente Ausente 0,38 0,59 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMADIO BEDUSCHI 5305 Ausente Ausente 1,15 0,43 Não realizada Sim Não realizada

GASPAR SAAESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JORGE LACEDO 4660 Ausente Ausente 0,83 0,67 Não realizada Sim Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA FAZENDA DA ARMAÇÃO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA GERINO BELMIRO DOS SANTOS - PRAÇA PÚBLICAPresente Presente 0,23 1,11 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA PEDRA LISA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BELA VISTA - KM13 Presente Presente 0,16 1,13 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA PEDRA LISA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GANCHOS - PRAÇA PÚBLICA Ausente Ausente 2,37 0,99 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA ETA DE PALMAS 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS - UBS DE PALMASAusente Ausente 3,04 0,62 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA FAZENDA DA ARMAÇÃO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARIA LUIZA DOS SANTOS - PROXIMO MERCADO SPERANDIOPresente Presente 0,23 0,94 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA CAIEIRA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA GENTIL MOURA DE CARVALHO - PRAÇA PÚBLICAAusente Ausente 0,19 0,9 0 Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA JORDÃO I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOROD SC 410 - KM 0 - PRÓXIMO UBS AREIAS DE CIMAAusente Ausente 0,2 0,79 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA COSTEIRA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ATILIO DE CARVALHO - PRÓXIMO UBS COSTEIRAPresente Presente 0,15 0,91 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA AREIAS DE BAIXO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA PAPENBORG - PRÓXIMO A SEC. DE EDUCAÇÃOPresente Presente 0,27 1,04 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA PEDRA LISA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HIPOLITO DE AZEVEDO - PRÓXIMO ESCOLA CANTO DOS GANCHOSPresente Ausente 2,18 0,78 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA JORDÃO I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOÃO MANOEL DA COSTA - UBS AREIAS DO MEIOAusente Ausente 0,37 0,67 Não realizada Não Não realizada

GOVERNADOR CELSO RAMOS SAA SISTEMA JORDÃO I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PEDRO HENRIQUE DA SILVA - PRÓXIMO UBS JORDÃOAusente Ausente 0,17 1 0 Não Não realizada

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IMIGRANTES Ausente Ausente Não realizada 11,4 0,8 Sim 7

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO S?O PEDRO Ausente Ausente Não realizada 6,54 0,5 Sim 7,1

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POMERANIA Ausente Ausente Não realizada 5,46 0,5 Sim 7,6
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GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LAGEADO BAIXO Presente Presente Não realizada 1,22 Não realizada Sim 6,7

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUABIRUBA SUL Ausente Ausente Não realizada 4,05 0,5 Sim 6,8

GUABIRUBA SAAESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LAGEADO BAIXO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LAGEADO BAIXO Ausente Ausente Não realizada 7,61 Não realizada Sim 7

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUABIRUBA SUL Ausente Ausente Não realizada 6,24 Não realizada Sim 6,8

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente Não realizada 11 Não realizada Sim 7,1

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AYMORE Ausente Ausente Não realizada 12,6 0,5 Sim 7,3

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AYMORE Presente Ausente Não realizada 11,3 Não realizada Sim 7,1

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente Não realizada 10,7 Não realizada Sim 7,8

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO PEDRO Ausente Ausente Não realizada 7,26 Não realizada Sim 7,6

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente Não realizada 58,2 Não realizada Sim 8,6

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente Não realizada 14,8 Não realizada Sim 7

GUABIRUBA SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente Não realizada 5,8 Não realizada Sim 7,1

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  BRUNO FRANCISCO HOFFMANNPresente Ausente Não realizada 0,4 1 Sim Não realizada

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINOLDO RITTER Ausente Ausente Não realizada 0,4 1,3 Sim Não realizada

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DPEDRO I Presente Ausente Não realizada 0,4 0,7 Sim Não realizada

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLAVO BILAC Presente Ausente Não realizada 0,5 Não realizada Sim Não realizada

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE OUTUBRO Ausente Ausente Não realizada 0,5 1,1 Sim Não realizada

GUARACIABA SAA GUARACIABA UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O CRISTOV?O Ausente Ausente Não realizada 0,6 0,7 Sim Não realizada

GUARACIABA SAC SAC LINHA OLIMPIO II 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA OLIMPIO Presente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Não 8,35

GUARACIABA SAC SAC LINHA FLORES DA CUNHA 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA OLIMPIO Presente Ausente Não realizada 0,5 Não realizada Não 8,25

GUARACIABA SAC SAC LINHA OLIMPIO II 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA OLIMPIO Presente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Não 8,48

GUARACIABA SAC SAC LINHA OLIMPIO IV 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA OLIMPIO Presente Ausente Não realizada 0,6 Não realizada Não 8,4

GUARACIABA SAC SAC LINHA SAO LUIZ 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA OLIMPIO Presente Ausente Não realizada 1,6 Não realizada Não 8,85

GUARACIABA SAC SAC LINHA OLIMPIO III 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA OLIMPIO Presente Ausente 0,23 0,5 Não realizada Não 7,79

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA CLAUDIO TOMAZELLI 55 - RECANTO FELIZAusente Ausente 2,2 0,7 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ISIDORO DECKER S/N - BANANAL DO SULAusente Ausente 1,59 0,72 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARCIONILO DOS SANTOS S/N - CORTICEIRAAusente Ausente 1,53 0,67 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BUTSCHARD S/N, CENTROAusente Ausente 1,91 0,62 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA LUIZ BALISTIERI 131 - IMIGRANTESAusente Ausente 1,83 0,72 Não realizada Sim Não realizada
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GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VALDOMIRO ROSA S/N - GUAMIRANGAAusente Ausente 1,44 1,13 0,8 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANGELO ZANLUCA S/N - CAIXA D'AGUAAusente Ausente 1,62 0,79 0,9 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA OSVALDO BEBBER S/N, RIO BRANCOAusente Ausente 1,52 1,14 0,8 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA IZÍDIO CARLOS PEIXER, 595 - ILHA DA FIGUEIRAAusente Ausente 1,68 2,95 0,8 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOÃO BUTSCHARD, S/N, CENTROAusente Ausente 1,78 0,76 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR. 28 DE AGOSTO, S/N - NOVA ESPERANÇAAusente Ausente 1,8 0,8 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS ORQUÍDEAS, S/N, AVAÍ Ausente Ausente 1,54 0,83 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ISIDORO DECKER, S/N - BANANAL DO SULAusente Ausente 1,56 1,44 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 - RECANTO FELIZAusente Ausente 2,01 0,54 Não realizada Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANGELO ZANLUCA, S/N - CAIXA D'ÁGUAAusente Ausente 1,6 2,99 0,8 Sim Não realizada

GUARAMIRIM SAA AGUAS DE GUARAMIRIM 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOÃO SOTTER CORREA S/N - AMIZADEAusente Ausente 1,54 0,66 Não realizada Sim Não realizada

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE KENNEDY Ausente Ausente 0,98 2,1 0,8 Sim 5,96

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CEARA CENTRO Ausente Ausente 0,76 1,6 0,7 Sim 5,69

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOAOA PESSO CENTRO Ausente Ausente 0,77 1,4 Não realizada Sim 5,98

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CEARA Ausente Ausente 0,85 0,7 Não realizada Sim 5,95

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GOVERNAFOR JORGE LACERDA Ausente Ausente 0,94 2 0,7 Sim 6,22

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JOAO PESSO Ausente Ausente 0,9 0,6 Não realizada Sim 5,93

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA JOAO PESSO POSTO DA AJKEPresente Ausente 1,01 1 Não realizada Sim 5,96

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CEARA 679 Ausente Ausente 0,91 1,4 0,6 Sim 6,03

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR JORGE LACERDAAusente Ausente 0,87 0,4 0,7 Sim 6,38

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OCTAVIO DIEL Ausente Ausente 0,78 1,5 Não realizada Sim 5,88

GUARUJA DO SUL SAA GUARUJA DO SUL UNIDADES 1 E 2 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OCTAVIO DIEHL Ausente Ausente 0,88 1,4 Não realizada Sim 5,93

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE II 31/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)AV DAS ROSAS 655 Ausente Ausente 0,63 0,12 0,6 Sim 7,7

GUATAMBU SAI AMILTON ZANELLA 31/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA FLOR Presente Presente 0,55 1 Não realizada Não 3,3

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV JOAO BATISTA DAL PIVA Ausente Ausente 1,02 0,42 0,7 Sim 6,2

GUATAMBU SAI JOAO PEDRO MALINSKI 31/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA FLOR Presente Presente 1,38 2,13 Não realizada Não 5,7

GUATAMBU SAI ROZALINA SCHNEIDER DAL MAGRO 31/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SCHNEIDER Presente Ausente 1,48 0,17 Não realizada Não 7,3

GUATAMBU SAI GLACI TEIXEIRA 31/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA LINHA ANNES Presente Ausente 1,44 0,4 Não realizada Não 5

GUATAMBU SAA GUATAMBU UNIDADE I 31/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)RUA B 1446 Ausente Ausente 1,5 0,19 0,9 Sim 7,9



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               

(Portaria 
GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
uT)

Fluoreto(m
g/L)

GUATAMBU SAI CADA DONA OLIVIA 31/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SCHNEIDER Presente Presente 1,6 0,99 Não realizada Não 6

IBIAM SAA SAA IBIAM 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAO PEDRO DANI CASA TEREZINA DISSEGNAAusente Ausente 0,5 1,09 Não realizada Sim 6,5

IBIAM SAA SAA IBIAM 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 10 DE MAIO CASAN Ausente Ausente 0,6 0,67 0,8 Sim 6,5

IBIAM SAA SAA IBIAM 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV VINTE DE JULHO 466 Ausente Ausente 0,5 1,12 0,9 Sim 6,5

IBIAM SAA SAA IBIAM 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 135 N 48 POSTO XIMBICA Ausente Ausente 0,51 0,84 0,9 Sim 6,5

IBIAM SAA SAA IBIAM 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA LEONISA AGOSTINO N 20 Ausente Ausente 0,55 0,87 0,9 Sim 6,5

IBIAM SAA SAA IBIAM 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV VINTE DE JULHO N 839 Ausente Ausente 0,58 0,81 0,8 Sim 6,5

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOSE Ausente Ausente 0,84 1,74 Não realizada Sim 9,66

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,41 2,43 Não realizada Sim 9,51

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM PEDRO II Ausente Ausente 0,89 1,92 1 Sim 9,06

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PRESIDNEREU RAMOS Ausente Ausente 1,59 2,66 1 Sim 9,57

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVHERCILIO LUZ Ausente Ausente 1,55 2,85 1 Sim 9,42

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,05 2 Não realizada Sim 9,49

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE MULLER Ausente Ausente 0,91 2,6 1 Sim 9,77

IBICARE SAA SAA IBICARE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Ausente Ausente 0,8 2,33 1 Sim 9,5

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA QUIRINO CRISTOVAO  DA SILVA Ausente Ausente 0,69 0,61 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA RIO DO SUL 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,56 1,66 0,9 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALWIN DUWE Ausente Ausente 0,73 0,35 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,1 0,49 1 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,65 0,23 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DUWE Presente Ausente 0,74 0,65 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO AURICH Ausente Ausente 0,65 1,69 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA MISSLER Ausente Ausente 0,62 0,28 1 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO ZAISER Ausente Ausente 0,68 0,43 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD BR 470 KM 116 Ausente Ausente 0,54 0,89 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITAJAI Ausente Ausente 0,58 0,36 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO LUNELLI Ausente Ausente 0,6 0,29 0,9 Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,72 0,26 Não realizada Sim Não realizada

IBIRAMA SAA ETA IBIRAMA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL RIO RAFAEL Presente Ausente 0,77 0,64 0,9 Sim Não realizada
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ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 445 00 Ausente Ausente 1,28 1,35 Não realizada Sim 8,79

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANGELO VALVASSORI 1788 Ausente Ausente 1,32 1,44 Não realizada Sim 8,34

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOMICIO FREITAS 345 Ausente Ausente 1,12 1,38 0,8 Sim 8,76

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD PAULINO BURIGO 00 Ausente Ausente 1,46 0,9 Não realizada Sim 8,2

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO RAICIK 00 Presente Ausente 0,99 0,72 Não realizada Sim 8,84

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROFESSORA COTINHA 00 Ausente Ausente 1,71 0,81 1 Sim 8,69

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANGELO ZILLI , 200 Ausente Ausente 1,42 0,64 Não realizada Sim 8,21

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO 461 Presente Ausente 1,47 1,83 Não realizada Sim 8,71

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CECILIA CECHINEL 00 Ausente Ausente 1,42 1,55 0,6 Sim 8,71

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 357 00 Ausente Ausente 0,39 1,04 Não realizada Sim 8,16

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ANGELO VALVASSORI 1788 Presente Ausente 1,63 4,5 Não realizada Sim 7,58

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRICIUMA 00 Ausente Ausente 1,42 0,87 0,7 Sim 7,55

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD PAULINO BURIGO 00 Presente Ausente 1,62 0,73 Não realizada Sim Não realizada

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 350 00 Ausente Ausente 1,21 0,94 0,7 Sim 8,16

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PROFESSORA COTINHA BARREIRO , 00Ausente Ausente 1,41 1,07 Não realizada Sim 7,98

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD DOMINGOS JOAO GISLON 00 Ausente Ausente 1,63 0,73 Não realizada Sim 7,85

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 445 KM 4 Ausente Ausente 1,23 0,85 Não realizada Sim 7,45

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO 467 Ausente Ausente 1,18 1,37 Não realizada Sim 8,38

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 350 00 Ausente Ausente 1,5 0,94 1 Sim 8,63

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD PAULINO BURIGO 00 Ausente Ausente 1,41 0,82 Não realizada Sim 7,56

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD ICR 357 00 Ausente Ausente 1,2 0,99 Não realizada Sim 8,15

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOMICIO FREITAS 345 Ausente Ausente 1,05 1,03 0,9 Sim 8,13

ICARA SAA CRICIUMA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA DILCIO ESMAEL DA SILVA 148Ausente Ausente 0,85 4,38 Não realizada Sim 8,49

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD JOAO MARCELO 00 Ausente Ausente 0,75 0,66 1 Sim 8,65

ICARA SAA CRICIUMA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD PAULINO BURIGO 00 Ausente Ausente 1,64 0,67 Não realizada Sim 8,17

ILHOTA SAASAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE AMOLAR08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOJOSE GERALDINO BITTENCOURT 6613Ausente Ausente Não realizada 0,28 0,9 Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JORGE LACERDA Ausente Ausente Não realizada 0,58 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARCOS NOGUEIRA DA CUNHA 16 Ausente Ausente Não realizada 1,31 1 Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEOBERTO LEAL Ausente Ausente Não realizada 0,79 Não realizada Sim Não realizada



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido
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ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MODESTO VARGAS 177 Ausente Ausente Não realizada 1 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAASAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE AMOLAR08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANA CARDOSO DA SILVA Ausente Ausente Não realizada 0,3 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAASAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE AMOLAR08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOJOSE GERALDINO BITTENCOURT 2794Ausente Ausente Não realizada 0,2 1 Sim Não realizada

ILHOTA SAASAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE AMOLAR08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANTONIO KELLER 10 Ausente Ausente Não realizada 0,22 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAASAMAE AGUAS DE ILHOTA PEDRA DE AMOLAR08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT VITORIA QD: H LT:22 Ausente Ausente Não realizada 0,33 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME JO?O BROCKWELD 1545 Ausente Ausente Não realizada 1,06 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL FELIZARDO DE SOUZA 10 Ausente Ausente Não realizada 0,47 Não realizada Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ BRASSANINI 54 Ausente Ausente Não realizada 0,36 1 Sim Não realizada

ILHOTA SAA SAMAE AGUAS DE ILHOTA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANGELO TRES 257 Ausente Ausente Não realizada 0,88 1 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTARADA GERAL VILA ALVORADA Ausente Ausente Não realizada 0,68 0,8 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO BITTENCOURT Presente Ausente Não realizada 0,58 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMAZONAS 118 Presente Ausente Não realizada 1,01 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO ELOI BATISTA Ausente Ausente Não realizada 0,88 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Presente Ausente Não realizada 1,03 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ALTO ARROIO Ausente Ausente Não realizada 0,66 0,8 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL TRAJANO Ausente Ausente Não realizada 1,03 0,8 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO MANOEL GONCALVESPresente Ausente Não realizada 1,21 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Presente Ausente Não realizada 0,99 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BEIRA MAR Presente Ausente Não realizada 1 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 101 Ausente Ausente Não realizada 4,81 0 Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO PACHECO Presente Ausente Não realizada 0,68 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASIL Presente Ausente Não realizada 0,96 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRINEU BORNHAUSEN 390 Presente Ausente Não realizada 1,04 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO GONCALVES Presente Ausente Não realizada 0,67 Não realizada Sim Não realizada

IMBITUBA SAA AGUAS DE IMBITUBA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO CORREIA ESPINDOLA Ausente Ausente Não realizada 5 0 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM 73 N? 3200 Ausente Ausente 0,88 0,7 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 3330 Ausente Ausente 1,06 0,84 0,9 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EXP HERCILIO GONCALVES S/N?Ausente Ausente 1,62 0,3 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 434 Ausente Ausente 1,52 0,44 0,8 Sim Não realizada
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INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARINGA Ausente Ausente 1,06 0,33 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR BLUMENAU 832 Ausente Ausente 1,65 0,31 0,8 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA UBERABA S/N? Ausente Ausente 1,32 0,73 1,1 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAAVENIDA BRASIL 1447 RIO MORTO Ausente Ausente 1,97 5,18 0,8 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O FRANCISCO 250 Ausente Ausente 1,24 0,43 0,8 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DE JANEIRO 1000 Ausente Ausente 1,38 0,6 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR BLUMENAU 05 Ausente Ausente 0,77 6,99 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LA PAZ 92 Ausente Ausente 1,23 0,47 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MAL DEODORO DA FONSECA 3366 - RIBEIRÃO DAS PEDRASAusente Ausente 1,04 0,56 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL 155 - TAPAJÓS Ausente Ausente 1,47 0,86 0,9 Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR BLUMENAU 1855 Ausente Ausente 1,55 1,01 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS NAC?ES 390 Ausente Ausente 1,79 0,43 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PERU 135 Ausente Ausente 1,5 0,6 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAGE 68 Ausente Ausente 1,07 0,55 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERTOLINA MAY KECHELE S/N Ausente Ausente 1,2 0,4 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUIZ DE FORA 212 Ausente Ausente 0,6 0,48 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARNOLDO EBERT 55 Ausente Ausente 1,16 1,36 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTANA 555 Ausente Ausente 1,48 0,41 Não realizada Sim Não realizada

INDAIAL SAA SAA INDAIAL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MAL DEODORO DA FONSECA 9112Ausente Ausente 0,96 0,55 Não realizada Sim Não realizada

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA ESPERANCA Presente Ausente 0,59 0,53 1 Sim 8,8

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NATAL BRAGUINI Ausente Ausente 0,42 0,68 1 Sim 9

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LUIZ NORA Ausente Ausente 0,72 0,74 1 Sim 8,9

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AVPEDRO PENSO Ausente Ausente 0,34 0,78 1 Sim 8,5

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO LUIZ Ausente Ausente 0,71 0,92 Não realizada Sim 8,1

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NATAL BRAGUINI Ausente Ausente 0,29 0,7 Não realizada Sim 8,8

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO LUIZ Ausente Ausente 0,79 0,8 1 Sim 8,6

IOMERE SAA SAA IOMERE 18/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JAO RECH Ausente Ausente 0,51 0,77 Não realizada Sim 9

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POSTO DO BAIRRO Ausente Ausente 0,62 1,75 0,9 Sim 7,4

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS FRIES Ausente Ausente 1,8 1,44 Não realizada Sim 7,2
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IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HOSPITAL Ausente Ausente 1,45 1,52 0,9 Sim 7,4

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CHAPEUZINHO VERMELHO Ausente Ausente 1,78 1,7 0,8 Sim 7,2

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HEDI KLEIN MATZENBACHER Ausente Ausente 1,53 1,32 0,9 Sim 7,3

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREFEITURA Ausente Ausente 1,8 1,39 Não realizada Sim 7,2

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIARIA Ausente Ausente 1,78 0,93 Não realizada Sim 7,2

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS SEDE Presente Ausente 1,76 1,46 0,7 Sim 7,2

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDMUNDO WOLAFART Ausente Ausente 1,5 0,7 1,2 Sim 6,9

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDMUNDO WOLAFART Ausente Ausente 1,68 0,57 1,2 Sim 7

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOGOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLESPresente Ausente 0,56 0,84 Não realizada Sim 7,2

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO HOSPITAL Presente Ausente 1,5 0,91 Não realizada Sim 7,1

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDMUNDO WOLAFART Ausente Ausente 1,4 1,06 Não realizada Sim 7,1

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE AGOSTO Presente Ausente 1,6 0,66 1,2 Sim 7,3

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO XV DE AGOSTO Ausente Ausente 1,68 0,87 1,4 Sim 7,1

IPIRA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1,66 0,56 1,4 Sim 7

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DE JANEIRO Ausente Ausente 0,7 2,1 0,6 Sim 6,9

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEOTONIA Ausente Ausente 0,8 1 0,7 Sim 7,3

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,7 2,1 0,7 Sim 6,9

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BALDUINO WANDSCHEER Presente Ausente 0,9 0,5 Não realizada Sim 8

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Presente Ausente 0,8 0,7 Não realizada Sim 6,9

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,9 1,1 Não realizada Sim 8

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIMOES Ausente Ausente 0,9 2,4 0,6 Sim 7,5

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ARTHUR GIEHL Ausente Ausente 0,9 1,2 Não realizada Sim 7,6

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 2 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,7 1 0,6 Sim 8,1

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 2 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,8 1 Não realizada Sim 7,2

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUNDIA Ausente Ausente 0,8 6 0,7 Sim 7,3

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO ANTONIO Presente Ausente 0,6 1 Não realizada Sim 7,3

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA PIRAPO Não realizadaNão realizada 1,2 Não realizadaNão realizada Sim 7,9

IPORA DO OESTE SAA IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2 16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ALBANO MEURER Não realizadaNão realizada 1,1 Não realizadaNão realizada Sim 7,6

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA TOLDO VELHO Ausente Ausente 2,5 2,9 1,1 Sim 6,57
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IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA TOLDO VELHO Ausente Ausente 1,28 0,6 Não realizada Sim 6,58

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA TOLDO VELHO Ausente Ausente 1,52 0,9 1 Sim 6,78

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ZANELLA Ausente Ausente 0,89 0,3 0,6 Sim 6,69

IPUACU SAC LINHA SAMBURA 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAMBURA Ausente Ausente 0,35 0,2 Não realizada Não 7,35

IPUACU SAI CASAS 21 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAMBURA Presente Ausente 0,51 2,85 Não realizada Não Não realizada

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA TOLDO VELHO Ausente Ausente 2,45 0,7 Não realizada Sim 6,48

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA LORENZONI Ausente Ausente 1,49 0,2 0,8 Sim 6,59

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAMER Ausente Ausente 0,71 0,2 Não realizada Sim 6,59

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LORENZONI Ausente Ausente 0,78 0,25 Não realizada Sim 6,58

IPUACU SAA IPUACU UNIDADE I 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MACHADO Ausente Ausente 0,88 0,25 0,7 Sim 6,69

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRASIL Ausente Ausente 2 1,14 Não realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO POENTE DO SOL Ausente Ausente 1,34 1,23 Não realizada Sim 6,8

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ASSIS BRASIL Ausente Ausente 2,11 1,05 Não realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO GONCALVES Ausente Ausente 1,58 1,09 Não realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SPRICIGO Ausente Ausente 1,12 0,83 0,9 Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLO GIOMBELLI Ausente Ausente 1,56 1,38 Não realizada Sim 6,6

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV RIO BRANCO Ausente Ausente 1,49 1,32 Não realizada Sim 6,7

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE II 03/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BAIRRO BOM JESUS Ausente Ausente 1,66 0,72 0,9 Sim 7,4

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITALIA Ausente Ausente 1,53 2,17 0,9 Sim 6,5

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO PEDRO HAAS Ausente Ausente 1,65 1,17 0,8 Sim 6,7

IPUMIRIM SAA IPUMIRIM UNIDADE I 03/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUABAIRRO COSTA DO ENGANO Ausente Ausente 2,02 0,7 0,9 Sim 6,8

IRACEMINHA SACASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA BIGUA15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BIGUA Presente Ausente 0,66 0,8 Não realizada Sim 7,7

IRACEMINHA SAC ALTO BIGUA 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ALTO BIGUA Ausente Ausente 1,31 0,9 Não realizada Sim 6,8

IRACEMINHA SAA IRACEMINHA UNIDADE 1 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DONA PAULINA Ausente Ausente 1,22 0,8 Não realizada Sim 7,7

IRACEMINHA SACASSOCIACAO DE AGRICULTORES 3 IRMAOS15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA 3 IRM?OS Ausente Ausente 0,4 0,4 0,3 Sim 8

IRACEMINHA SACASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO SAO JOSE DO LARANJAL15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA S?O JOSE DO LARANJAL Ausente Ausente 0,32 0,6 0,4 Sim 8

IRACEMINHA SACASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES PLANALTO DE NOVA IBARAMA15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA NOVA IBARAMA Ausente Ausente 0,24 0,9 0,2 Sim 7,9

IRACEMINHA SACASSOCIACAO COMUNITARIA DA LINHA ESPLENDOR15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESPLENDOR Ausente Ausente 0,33 0,4 0,6 Sim 8

IRACEMINHA SACASSOCIACAO DE POCO ARTESIANO DE LINHA LAMBARI15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA LAMBARI Ausente Ausente 0,24 0,3 0,2 Sim 7,2



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               

(Portaria 
GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
uT)

Fluoreto(m
g/L)

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1836Ausente Ausente 1,59 0,63 Não realizada Sim 6,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: BOM JARDIM 151 Ausente Ausente 1,56 0,91 1 Sim 6,8

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: GOVERNADOR IVO SILVEIRA 09 Ausente Ausente 0,91 0,83 Não realizada Sim 6,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: EILIRIO DE GREGORI 207 Ausente Ausente 0,64 0,64 Não realizada Sim 6,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA: VALDECIR ZAMPIERI Ausente Ausente 0,34 0,83 Não realizada Sim 6,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA: VALDECIR ZAMPIERI 2679 Ausente Ausente 1,11 0,8 1,3 Sim 6,6

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1360Ausente Ausente 1,8 0,89 Não realizada Sim 6,6

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA: CAIXA DAGUA 70 Ausente Ausente 0,63 0,79 0,8 Sim 6,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA: MONJE JO?O MARIA 1140 Ausente Ausente 0,93 0,81 0,8 Sim 6,9

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: MENINO DEUS 190 Ausente Ausente 0,96 0,92 0,8 Sim 7,5

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: GOVERNADOR IVO SILVEIRA Ausente Ausente Não realizada 0,46 Não realizada Sim Não realizada

IRANI SAA IRANI UNIDADE I 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: MONJE JO?O MARIA Ausente Ausente 0,9 0,55 Não realizada Sim 6,6

IRATI SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO DE IRATI II30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BEUX SOBRINHO Ausente Ausente 0,98 0,15 0,3 Não Não realizada

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,03 0,09 Não realizada Não 7

IRATI SAA POCO SETE 2 SISTEMA IIIII 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Presente Ausente 0,99 0,14 0,1 Não 7

IRATI SAA POCO SETE 01 SISTEMA IIIIII 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,98 0,22 0,2 Não 6,9

IRATI SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO R CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO DE IRATI POCO III30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIRADENTES Ausente Ausente 0,83 0,89 0,1 Não 7

IRATI SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO  DE IRATI I30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO BRANCO Presente Ausente 0,88 0,16 0,4 Não 7

IRATI SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO  DE IRATI I30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO MEURER Ausente Ausente 0,9 0,3 Não realizada Não 7

IRATI SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO R CONTROLE DE AGUA DO MUNICIPIO DE IRATI POCO III30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTINA DIDONE GRANDO Ausente Ausente 0,75 0,53 Não realizada Não 6,9

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,2 2,49 0,8 Sim 6,5

IRINEOPOLIS SAIGRUPO DE CASAS DA COLÔNIA LITICOSKI10/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLONIA LITICOSKI Presente Presente 0,55 1,79 Não realizada Não 4,4

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 10/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA BAHIA Ausente Ausente 0,22 2,23 0,9 Sim 6,8

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO PASCOAL Ausente Ausente 0,21 1,54 Não realizada Sim 6,3

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 0,2 3,94 Não realizada Sim 6,7

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAHIA Presente Ausente 0,21 1,75 0,8 Sim 6,9

IRINEOPOLIS SAIGRUPO DE CASAS DE VILA NOVA DO TIMBÓ24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILA NOVA Presente Presente 0,53 0,9 Não realizada Não 5,1

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 24/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA BAHIA Ausente Ausente 0,27 2,7 1 Sim 6,6

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA Ausente Ausente 0,27 2,8 0,9 Sim 6,7
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IRINEOPOLIS SAI GRUPO DE CASAS DE POÇO PRETO 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA POCO PRETO Presente Ausente 0,64 52,3 Não realizada Não 4,1

IRINEOPOLIS SAIGRUPO DE CASAS DE VILA NOVA DO TIMBÓ24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILA NOVA Presente Ausente 0,56 5,42 Não realizada Não 5,6

IRINEOPOLIS SAA SAA IRINEÓPOLIS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA Ausente Ausente 0,2 2,33 Não realizada Sim 6,5

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 69 Ausente Ausente 1 0,6 1,1 Não 7,81

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 32 Ausente Ausente 0,9 0,6 1 Não 7,92

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 09 Ausente Ausente 0,9 0,3 Não realizada Não 8,05

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 47 Ausente Ausente 1,26 0,6 1,1 Não 8,19

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JACUI Ausente Ausente 1,66 0,6 1,1 Não 7,8

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TANCREDO NEVES Ausente Ausente 0,9 0,5 Não realizada Não 7,99

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 03 Ausente Ausente 1,29 0,6 1,1 Não 7,86

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA 155 Ausente Ausente 0,92 0,5 Não realizada Não 8,08

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 01 Ausente Ausente 0,9 0,4 Não realizada Não 7,93

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 34 Ausente Ausente 0,92 0,6 Não realizada Não 7,99

ITA SAA ITA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 68 Ausente Ausente 1,04 0,4 Não realizada Não 8,04

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALOIS TYSZKA Ausente Ausente 0,98 0,7 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIDADE MOEMA SC 477 Ausente Ausente 1,32 1,09 0,7 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SERAFIM FURTADO DE MELLO Ausente Ausente 0,42 0,63 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA GETULIO VARGAS 308 Ausente Ausente 1,29 0,6 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ENGILBERTO LINSZMEIER Presente Ausente 0,89 0,55 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA MOEMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 477 DISTRITO Ausente Ausente 0,93 0,71 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 09/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUALOCALIDADE DE S?O LOURENCO Ausente Ausente 1,81 0,53 0,1 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA COSTA CARVALHO Ausente Ausente 0,94 0,54 0,1 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO DAUDT LOURES Ausente Ausente Não realizada 1,7 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA RIO DA ESTIVA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR SC 477 Ausente Ausente Não realizada 0,73 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALOYS TYSKA Ausente Ausente Não realizada 1,27 0,5 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANITA RUTHES ANDREJEWSKI Ausente Ausente Não realizada 1,07 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TANCREDO NEVES Ausente Ausente Não realizada 1,03 0,5 Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO FERNANDES LUIZ Ausente Ausente Não realizada 1,74 Não realizada Sim Não realizada

ITAIOPOLIS SAA SAA ITAIOPOLIS 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS Ausente Ausente Não realizada 1,65 Não realizada Sim Não realizada
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ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARCOS ANTONIO MULLER 67 Ausente Ausente 0,18 1,68 0,7 Sim 8,1

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRUNO VICENTE DA LUZ 5626 Ausente Ausente 0,1 1,2 Não realizada Sim 7,3

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENCIA 289 Ausente Ausente 0,26 2,55 Não realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SELSO DUARTE MOREIRA 1442 Presente Ausente 0,34 1,54 0,6 Sim 7,4

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATILIO DALSOQUIO 50 Ausente Ausente 0,19 1,43 Não realizada Sim 8,3

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 1961 Ausente Ausente 0,25 8,36 0,7 Sim 8,2

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ORLANDINA AMALIA PIRES 300 Ausente Ausente 0,21 1,87 Não realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NONO EMILIO DALCOQUIO 720 Ausente Ausente 0,18 1,65 Não realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INSPETOR FRANCISCO VECHANI SN Ausente Ausente 0,11 3 Não realizada Sim 7,8

ITAJAI SAA SEMASA 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEBASTIAO ROMEU SOARES 635Ausente Ausente 0,3 2,98 Não realizada Sim 8,4

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MINERAL SN Ausente Ausente 0,83 5,27 0,8 Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO LUIZ VIEIRA 2051 Ausente Ausente 1,16 3,63 0,1 Sim 6,6

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VERGILIO CADORE FRENTE 7400 Ausente Ausente 0,48 3,86 Não realizada Sim 7

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MARCELINO RODRIGUES 4309 Ausente Ausente 0,65 3,57 Não realizada Sim 6,7

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOLPHO GIRARDI S/N Ausente Ausente 1,52 3,11 Não realizada Sim 6,7

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANSUETO FELIZARDO VIEIRA 557 Ausente Ausente 0,09 2,28 Não realizada Sim 6,7

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOMINGOS RAMPELOTTI 898 Ausente Ausente 2,04 3,63 1 Sim 8

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ITAIPAVA 2223 Presente Ausente 0,84 2,4 Não realizada Sim 6,4

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERMANO LUIZ VIEIRA LADO 5625 Ausente Ausente 0,27 2,14 Não realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SERVID?O GUILHERME KLEINE 159 Ausente Ausente 0,1 2,06 Não realizada Sim 6,6

ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO JOSE JOAO 233 Ausente Ausente 1,03 0,71 Não realizada Sim 7,1

ITAJAI SAC FONTE CRISTAL 29/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA OSVALDO REIS 2470 Ausente Ausente 1,2 0,2 Não realizada Não Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OSVALDO REIS 3558 Ausente Ausente 0,63 0,73 0,6 Sim 7,3

ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUMERCINDO ROCHA 184 Ausente Ausente 0,52 0,69 Não realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE PEREIRA LIBERATO 2648 Ausente Ausente 0,78 0,63 0,7 Sim 7,8

ITAJAI SAC AGUA ARIRIBA 29/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SUECIA 1340 Presente Presente Não realizada 0,51 Não realizada Não Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CARLOS ELY CASTRO 195 Ausente Ausente 0,3 0,88 Não realizada Sim Não realizada

ITAJAI SAC ACQUA ROCHA 29/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA JOAO FERNANDES VIEIRA JUNIOR 790Presente Ausente 0,9 0,33 Não realizada Não Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE EUGENIO MULLER 736 Ausente Ausente 1 0,96 Não realizada Sim Não realizada
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ITAJAI SAA SEMASA 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FLORIANO PEIXOTO 594 Ausente Ausente 0,43 0,54 0,6 Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LEODEGARIO PEDRO DA SILVA 300 Ausente Ausente 1,44 1,34 0,8 Sim 7,4

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE QUIRINO 585 Ausente Ausente 1,54 2,08 Não realizada Sim 7,8

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTEFANO JOSE VANOLLI 1463 Ausente Ausente 0,57 2,19 0,9 Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NILO BITTENCOURT 1360 Ausente Ausente 1,34 1,64 Não realizada Sim 7,2

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MINISTRO LUIZ GALLOTTI 1595 Ausente Ausente 1,27 2,33 Não realizada Sim 7

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE SIQUEIRA 550 Ausente Ausente 1,29 1,11 0 Sim 6,6

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AGILIO CUNHA 475 Ausente Ausente 1,28 1,56 Não realizada Sim 6,9

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO THOMAZ PINTO 1547 Ausente Ausente 0,8 0,88 0 Sim Não realizada

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVARO BERALDI 400 Ausente Ausente 1,2 0,46 Não realizada Sim 6,5

ITAJAI SAA SEMASA 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOSOLDADO ABELARDO M SOBRINHO 107Ausente Ausente 1,29 1,6 Não realizada Sim Não realizada

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 119A Ausente Ausente 0,28 0,47 0,9 Sim 6,7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 109 O SN Ausente Ausente 0,42 0,64 Não realizada Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 714 555 Ausente Ausente 1,3 0,19 Não realizada Sim 6,7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1200 516 Ausente Ausente 0,54 0,76 Não realizada Sim 6,6

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 722 551 Ausente Ausente 1,15 0,44 Não realizada Sim 7,1

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 1208 1255 Presente Ausente 1,22 0,36 0,7 Sim 6,7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 600 555 (RUA 613, LATERAL) Ausente Ausente 0,3 0,27 Não realizada Sim 7,1

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 406 H1 Ausente Ausente 0,53 0,65 0,8 Sim 6,7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 422 1929 Ausente Ausente 1,33 0,61 Não realizada Sim 6,5

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 252 Ausente Ausente 0,53 0,56 Não realizada Sim 6,6

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 902 SN Ausente Ausente 0,5 0,27 Não realizada Sim 6,9

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 810A Ausente Ausente 0,59 0,49 0,9 Sim 6,5

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 700 Ausente Ausente 0,41 0,28 Não realizada Sim 6,6

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 462 B 710 Ausente Ausente 0,52 0,82 0,7 Sim 6,7

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 422 Ausente Ausente 0,34 0,56 Não realizada Sim 6,3

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 323 79 Ausente Ausente 0,24 0,59 0,7 Sim 7,4

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV NEREU RAMOS 3550 Ausente Ausente 0,29 0,31 Não realizada Sim 6,5

ITAPEMA SAA SAA INTEGRADO DE ITAPEMA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 207 Ausente Ausente 0,31 0,41 0,7 Sim 6,6
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ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PANIF NOVO SABOR Ausente Ausente 1,5 0,76 Não realizada Sim 7,3

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DIST BARBA NEGRA Ausente Ausente 1,5 0,76 Não realizada Sim 7,4

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1100 N? 222 Ausente Ausente 1 0,74 Não realizada Sim 7,3

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA PORTUGUESA Ausente Ausente 1 0,81 0,7 Sim 7,2

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1600  N? 402 Ausente Ausente 1 0,83 Não realizada Sim 7,2

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PA 24 H Ausente Ausente 1,5 0,67 Não realizada Sim 7,3

ITAPOA SAA ITAPOA SANEAMENTO 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA PROF SONIA Ausente Ausente 1 0,89 0,8 Sim 7,3

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENEROSOPOLIS Presente Ausente 0,7 0,38 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GASPAR Presente Ausente 0,8 0,35 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 14 DE FEVEREIRO Presente Ausente 0,9 0,32 0,7 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE JUCELINO Presente Ausente 0,8 0,4 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AD?O SENS Ausente Ausente 0,9 0,36 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA URUGUAI Ausente Ausente 0,7 0,3 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANA BEPLER CLASEN Presente Ausente 0,8 0,56 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O STEFFENS Presente Ausente 0,9 0,41 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,8 0,4 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRISTOV?O COLOMBO Ausente Ausente 1 0,35 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON SEBOLD Presente Ausente 0,7 0,45 0,8 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO MUNIZ Ausente Ausente 0,9 0,91 Não realizada Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUGO HAVEROTH Presente Ausente 0,7 0,44 0,8 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA ITUPORANGA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O CARLOS THIESEN Presente Ausente 0,9 0,53 0,8 Sim Não realizada

ITUPORANGA SAA ETA BELA VISTA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 110 Ausente Ausente 1,5 0,32 0,9 Sim Não realizada

JABORA SAA SAA JABORA 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SC355 Ausente Ausente 1,06 1,69 1,3 Sim 7,2

JABORA SAA SAA JABORA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC355 Ausente Ausente 0,7 3,33 1 Sim 7,1

JABORA SAA SAA JABORA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0 1,16 1 Sim 7,8

JABORA SAA SAA JABORA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC355 TREVO DE ACESSO Ausente Ausente 1,12 0,65 1,3 Sim 6,5

JABORA SAA SAA JABORA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente Não realizada 1,37 0,6 Sim 6,5

JABORA SAI CENTRO COMUNITARIO SAO MIGUEL17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTEIROR Presente Ausente 0,5 1,12 Não realizada Não 7,9

JABORA SAC CTG 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTEIROR Presente Presente 1,88 1,05 Não realizada Não 7,3
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JABORA SACLINHA ALTO ANDRADE PROPRIEDADE OLIVO VARIZA17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTEIROR Presente Ausente 0,56 1,23 Não realizada Não 8,1

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Presente Ausente 3 0,97 0,3 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRM?OS TREVISOL Ausente Ausente 2,5 0,5 0,3 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA POOL JORGE ZACCA Ausente Ausente 2,1 0,55 Não realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Ausente Ausente 2,3 1,7 0,3 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Ausente Ausente 2,5 1,23 0,3 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE HERVAL FONTANELA Presente Ausente 2,9 1,13 0,2 Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA POOL JORGE ZACCA Ausente Ausente 2,6 1,37 Não realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EGIDIO TOMASI Ausente Ausente 1,9 0,7 Não realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOPES Ausente Ausente 2,7 1 Não realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOPES Ausente Ausente 2,7 0,59 Não realizada Sim Não realizada

JACINTO MACHADO SAASERVICO AUTONOMO MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOPES Ausente Ausente 2,8 0,54 Não realizada Sim Não realizada

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO CRUZ Ausente Ausente 0,54 0,44 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS IMIGRANTES Ausente Ausente 0,66 0,41 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BEIJAMIN MEDEIROS DE SOUZA Ausente Ausente 0,8 0,49 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BEIJAMIN MEDEIROS DE SOUZA Ausente Ausente 0,61 0,52 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERNARDINO DE SOUZA Ausente Ausente 0,75 0,69 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELDI EMIDIO DE SOUZA Ausente Ausente 0,7 0,75 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROTEJADA A Ausente Ausente 0,55 0,91 0,9 Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITOR TOMAZ LAUREANO Ausente Ausente 0,67 1,03 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELDI EMIDIO DE SOUZA Ausente Ausente 0,59 1 0,8 Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 100 Ausente Ausente 0,67 0,48 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NOSSA SENHORA DAS DORES Ausente Ausente 0,56 0,67 Não realizada Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROTEJADA A Ausente Ausente 0,55 0,38 0,6 Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELDI EMIDIO DE SOUZA Ausente Ausente 0,63 1,05 0,7 Sim 7

JAGUARUNA SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROTEJADA A Ausente Ausente 0,62 0,61 0,6 Sim 7

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO V PRESIDENTE KENNEDY Ausente Ausente 0,37 0,13 0,8 Sim 8,5

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 31/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA RIO AZUL Ausente Ausente 0,32 0,09 0,9 Sim 7,4

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PRESIDENTE KENNEDY Ausente Ausente 0,77 0,12 0,8 Sim 8,7



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               

(Portaria 
GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
uT)

Fluoreto(m
g/L)

JARDINOPOLIS SACASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE BARRINHAS ARI DAL BELO31/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA BARRINHAS Presente Ausente 1,01 0,47 Não realizada Não 8,6

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANSELMO ANGONESE Ausente Ausente 0,82 0,5 0,7 Sim 9

JARDINOPOLIS SAA JARDINOPOLIS UNIDADE I 31/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTO ANTONIO Ausente Ausente 0,48 0,31 0,7 Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL HEMOSC Ausente Ausente 1,28 1 Não realizada Sim 7,6

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIROLEZA 338 Ausente Ausente 1,39 1,13 Não realizada Sim 7,6

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LINEU LUIZ BONATO Ausente Ausente 1,31 0,76 Não realizada Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL HOSPITAL S?O MIGUEL Ausente Ausente 1,39 0,74 Não realizada Sim 7,6

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORIANO PEIXOTO 200 Ausente Ausente 1,33 0,72 0,6 Sim 7,6

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,37 1,18 Não realizada Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO SACCOL Ausente Ausente 1,65 0,88 0,7 Sim 7,6

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES 458 Ausente Ausente 1,61 1,16 0,7 Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NEVES 458 Ausente Ausente 1,53 0,82 Não realizada Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO ITALO REMOR Ausente Ausente 1,32 0,89 0,6 Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LINDOLFO SCHNEIDER 146 Ausente Ausente 1,48 0,65 Não realizada Sim 7,6

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS GOMES CENTRO Ausente Ausente 1,35 0,67 Não realizada Sim 7,4

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAETANO N BRANCO 1849 Ausente Ausente 1,42 1,08 0,6 Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIME MARTINS ALVES Ausente Ausente 1,36 0,93 Não realizada Sim 7,4

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIA CALLAI Ausente Ausente 1,35 1,31 Não realizada Sim 7,5

JOACABA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOMINGOS ZANINI Ausente Ausente 1,28 0,8 Não realizada Sim 7,5

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA GERTRUDES SN - ITINGA Ausente Ausente 1,37 0,65 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS ESPORTISTAS 510 - ITINGA Ausente Ausente 1,36 0,72 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CIDADE DE PATOS DE MINAS SN - PROFIPOAusente Ausente 1,38 1,02 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARAVILHA ESQ REPUBLICA DO PERUAusente Ausente 1,21 0,66 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA SN Ausente Ausente 1,53 0,65 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O CLEMENTE 154 Ausente Ausente 1,39 0,71 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O GOMES DE OLIVEIRA SN Ausente Ausente 1,49 1,05 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MONSENHOR GERCINO 6793 - PARANAGUAMIRIMAusente Ausente 2,14 0,54 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELLY SOARES 370 - FLORESTA Ausente Ausente 2,19 0,55 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANTONIO LEITE SN - PARANAGUAMIRIMAusente Ausente 2,07 0,57 Não realizada Sim Não realizada
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JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MONSENHOR GERCINO 3900 - JOAO COSTAPresente Presente 2,12 0,48 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAO LUIZ DE MIRANDA COUTINHO SN - PARANAGUAMIRIMAusente Ausente 2,2 0,48 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV KURT MEINERT SN - PARANAGUAMIRIMPresente Presente 2,14 0,52 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MONSENHOR GERCINO 5484 - JARIVATUBAAusente Ausente 2,11 0,81 1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ELIZABETH RECH SN - PARANAGUAMIRIMAusente Ausente 2,09 0,58 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA GERTRUDES SN Ausente Ausente 1,6 2,01 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA OTTOKAR DOERFFEL 1733 - ANITA GARIBALDIAusente Ausente 1,48 0,71 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DA COSTA JR 72 Ausente Ausente 2,12 0,53 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS 360 Ausente Ausente 1,83 0,6 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VISCONDE DE TAUNAY 730 Ausente Ausente 1,65 0,61 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA INDEPENDENCIA 965 Ausente Ausente 1,78 0,81 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE ALVES PEREIRA Ausente Ausente 1,75 0,77 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUANABARA 148 Ausente Ausente 1,35 0,57 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA DESEMBARGADOR NELSON NUNES GUIMAR?ES - ATIRADORESAusente Ausente 1,85 0,62 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O DA COSTA JR 72 Ausente Ausente 1,9 0,7 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DIOVANA MARIA RODRIGUES 88 Ausente Ausente 1,6 0,86 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA LEITE RIBEIRO SN - ANITA GARIBALDIAusente Ausente 1,08 0,77 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV KURT MEINERT SN Presente Ausente 1,96 0,36 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS AIMORES SN Ausente Ausente 1,45 0,78 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MONSENHOR GERCINO SN Ausente Ausente 1,68 0,71 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PREFEITO BALTAZAR BUSCHLE 3645Ausente Ausente 1,93 0,69 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENTO JOSE FLORES 25 Ausente Ausente 1,9 0,66 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O MIGUEL 815 Ausente Ausente 1,8 0,76 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PREFEITO HELMUTH FALLGATTER SNAusente Ausente 1,34 0,81 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEBASTI?O S DE BORBA SN Ausente Ausente 1,8 0,75 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUBE 790 Ausente Ausente 1,91 0,64 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV GETULIO VARGAS 238 Ausente Ausente 2 0,5 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV OTTOKAR DOERFFEL 1733 Ausente Ausente 1,58 1,42 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEITE RIBEIRO SN Ausente Ausente 1,73 0,87 0,9 Sim Não realizada
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JOINVILLE SAA JOINVILLE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV MIGUEL COUTO 44 Presente Ausente 2,1 0,56 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JO?O LUIZ DE MIRANDA COUTINHOAusente Ausente 2,25 0,73 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARAIBA SN Presente Ausente 1,6 0,72 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELISABETH RECH Ausente Ausente 2,2 0,59 0,7 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO LEITE SN Ausente Ausente 2,2 0,52 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS 360 Ausente Ausente 1,73 0,56 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARAVILHA Ausente Ausente 0,51 0,77 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KURT MEINERT SN Ausente Ausente 2,01 0,56 0,8 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BEIRA MAR Ausente Ausente 2,28 0,65 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 418 Ausente Ausente 1,12 0,76 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR JO?O COLIN 2700 Ausente Ausente 1,77 0,55 1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA UNIVERSIDADE 377 Ausente Ausente 1,01 0,84 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO 70 Ausente Ausente 2,02 1,35 0,9 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 418 5743 Ausente Ausente 1,43 1,31 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 418 KM 83 Ausente Ausente 1,8 0,52 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 418 5317 Ausente Ausente 0,66 1,68 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 301 KM 83 Ausente Ausente 0,31 0,93 Não realizada Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLAVO BILAC SN Presente Ausente 1,68 0,77 1 Sim Não realizada

JOINVILLE SAA JOINVILLE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA DO PICO 750 Presente Ausente 0,14 0,56 Não realizada Sim Não realizada

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 157 Ausente Ausente 2,34 4,09 0,8 Sim 7,3

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 13 DE MAIO S/N Ausente Ausente 2,45 4,1 0,9 Sim 7,2

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 20 DE JULHO 103 Ausente Ausente 2,26 4,29 0,8 Sim 7,1

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 26 DE ABRIL Ausente Ausente 0,63 4,21 Não realizada Sim 6,6

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 26 DE JULHO Ausente Ausente 2,02 9,23 Não realizada Sim 6,9

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE ABRIL 64 Ausente Ausente 2,39 4,37 0,9 Sim 7,4

JOSE BOITEUX SAA ETA JOSE BOITEUX 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO 2757 Ausente Ausente 0,95 3,77 0,7 Sim 6,2

JOSE BOITEUX SAC SAC VOLTA GRANDE 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL VOLTA GRANDE Ausente Ausente Não realizada 4,32 Não realizada Não 7,6

JUPIA SAA JUPIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AREA HINDUSTRIAL R REMI FREZZA Ausente Ausente 1,54 0,9 0,7 Sim 8,8

JUPIA SAA JUPIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TUPINAMBA VIDRACARIA Ausente Ausente 1,4 0,61 0,7 Sim 8,9
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JUPIA SAA JUPIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV TUPINAMBA 1933 Ausente Ausente 1,13 0,77 0,5 Sim 8,3

JUPIA SAA JUPIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIAUI 367 Ausente Ausente 1,3 1,24 0,5 Sim 9

JUPIA SAA JUPIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA 620 Ausente Ausente 1,1 0,83 0,4 Sim Não realizada

JUPIA SAC POCO ARTESIANO 1 LINHA PINHEIRO03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CAPELA SAO BRAS LINHA PINHEIRO Presente Presente 0,88 0,45 Não realizada Não Não realizada

JUPIA SACASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA03/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VALCIR DEBASTIANI Ausente Ausente 0,22 0,25 Não realizada Não Não realizada

JUPIA SAA JUPIA UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMAPA 371 Ausente Ausente 1,29 0,54 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC30/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA MARECHAL DEODORO 799 Ausente Ausente 0 0,36 Não realizada Sim 5

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV 1 DE MAIO 1700 Ausente Ausente 1,53 0,52 0,9 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC30/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA MARECHAL DEODORO 799 Ausente Ausente 0 0,3 Não realizada Sim 5

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DOS PESSEGUEIROS Ausente Ausente 1,07 0,58 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CASTELO BRANCO 170 Ausente Ausente 1,35 1,05 1,2 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOURDES DIAS PERUZZO 132 Ausente Ausente 1,5 0,77 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 282 Ausente Ausente 1,22 1,62 0,8 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PRES VARGAS 1494 Ausente Ausente 1,67 0,59 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROF JO?O BATISTA TEZZA 1586Ausente Ausente 1,39 0,92 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERCILIO LUZ 35 Ausente Ausente 1,24 1,19 1,3 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DOM PEDRO II 1555 Presente Ausente 1,38 1,06 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRASILIA 129 Ausente Ausente 1,42 0,47 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LUIZ DE CAM?ES 1511 Ausente Ausente 1,36 0,48 1,2 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOAQUIM Ausente Ausente 1,49 0,57 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARTIMIANO SALES DE ALMEIDA 84Ausente Ausente 1,47 0,5 0,7 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA LEOBERTO LEAL 20 Ausente Ausente 1,37 0,65 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV BRUNO LUERSEN 2600 Ausente Ausente 1,31 0,67 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARECHAL DEODORO 799 Presente Ausente 1,17 0,81 0,9 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOINVLLE 152 Ausente Ausente 1,36 0,59 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAO CLAUDIO FARINHAS AO LADO 185Ausente Ausente 1,39 0,61 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ESPORTE CLUBE PALMEIRAS 337Ausente Ausente 1,03 0,62 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAC EKOMPOSIT 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA BR 282 Ausente Ausente 0,68 0,29 Não realizada Não Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BARCELONA 75 Ausente Ausente 1,22 0,67 Não realizada Sim Não realizada
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LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CRUZ E SOUZA 425 Ausente Ausente 1,32 2,61 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI NICODEMOS 1013 Ausente Ausente 1,39 0,7 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE NEVES VIEIRA 137 Ausente Ausente 1,54 0,69 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI SILVA NEIVA Ausente Ausente 1,27 0,9 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CIRILO VIEIRA RAMOS 300 Ausente Ausente 1,58 3,08 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE GOLIN Ausente Ausente 1,35 0,57 0,7 Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO LUIZ GONZAGA S/N Ausente Ausente 1,35 0,76 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIO RODRIGUES 548 Ausente Ausente 2,01 0,72 Não realizada Sim Não realizada

LAGES SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEPOMUCENO COSTA 77 Ausente Ausente 1,26 1,04 0,7 Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MOREIRA GOMES Ausente Ausente 0,1 0,38 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O PINHO Ausente Ausente 0,2 0,45 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MUSSI DIB MUSSI Ausente Ausente 0,3 0,47 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAUL ULYSSEIA Ausente Ausente 0,2 1,42 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JO?O DE SOUZA Ausente Ausente 0,2 0,29 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DEO PALMA Ausente Ausente 0,1 0,33 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OLINDINO DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,2 0,44 0,5 Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA CABECUDAS 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREZALINO BARREIROS Ausente Ausente 0,3 0,94 0,6 Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA CABECUDAS 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PAULO CARNEIRO Ausente Ausente 0,3 1,19 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ENG SA ROCHA Ausente Ausente 0,2 0,7 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R TUBAR?O Ausente Ausente 0,1 0,52 0,5 Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NEREU RAMOS Ausente Ausente 0,2 0,31 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO FERNANDO MACHADO Ausente Ausente 0,4 0,52 0,4 Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE JOHANY Ausente Ausente 0,3 0,67 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANITA GARIBALDI Ausente Ausente 0,4 0,31 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CEL FERNANDES MARTINS Ausente Ausente 0,3 0,4 0,4 Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CALISTRATO M SALLES Ausente Ausente 0,2 0,49 Não realizada Sim Não realizada

LAGUNA SAA SAA LAGUNA 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO APOLLONIO REMOR Ausente Ausente 0,2 0,78 Não realizada Sim Não realizada

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIS DOS SANTOS Ausente Ausente 0,84 0,27 Não realizada Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AYRTON SENNA DA SILVA Ausente Ausente 1,48 1,38 Não realizada Sim 8,2
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LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA Ausente Ausente 0,99 0,29 0,8 Sim 7,8

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 350 Ausente Ausente 1,03 3 0,4 Sim 7,3

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE ANTONIO ALEXANDRINI Ausente Ausente 1,04 0,82 Não realizada Sim 7,7

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,41 0,36 Não realizada Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOTEAMENTO PAULO TONET Ausente Ausente 0,87 5,31 0,5 Sim 7,6

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,39 2,18 Não realizada Sim 7,5

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA COLOMBO MACHADO SALLESPresente Ausente 0,24 0,49 Não realizada Sim 7,9

LAURENTINO SAA ETA RIO DO SUL 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA Ausente Ausente 0,68 16,4 0,8 Sim 7,8

LAURENTINO SAC PRESIDIO REGIONAL 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SERRA TOMIO Ausente Ausente 2,13 229 0 Não 7,3

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 390 Presente Presente 0,7 13,6 Não realizada Sim 7

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE HERCILIO CAPPELLER Presente Ausente 1,4 4,43 0,7 Sim 6,5

LAURO MULLER SAC KM 107 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ROD SC 390 Presente Presente 0,58 1,16 Não realizada Não 6,8

LAURO MULLER SAC ITANEMA 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JO?O SILVEIRA Presente Ausente Não realizada 3,18 0,1 Não 6,6

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERALDO MARCOS Presente Presente 0,52 10,32 Não realizada Sim 6,5

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ABEL ROSSI Presente Ausente 0,71 66,76 Não realizada Sim 6,5

LAURO MULLER SAC BARRO BRANCO 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA GERALDO MARCOS Presente Presente 0,5 5,85 Não realizada Não 6,5

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 446 Presente Presente 0,95 35,1 Não realizada Sim 7

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA HENRIQUE LAGE Presente Ausente 0,62 5,65 0,7 Sim 6,5

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALVIN CEOLIN Presente Presente 0,6 7,8 Não realizada Sim 6,7

LAURO MULLER SAA LAURO MULLER 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 390 Presente Ausente 0,78 4,13 1 Sim 6,8

LAURO MULLER SAC NOVO HORIZONTE 11/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SC 390 Presente Presente Não realizada 5,89 Não realizada Não 6,5

LEBON REGIS SAI ESCOLA 30 DE OUTUBRO NASCENTE23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALTRATA SE DE ESCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO ABASTECIDA POR POÇOPresente Presente 0,49 0,64 Não realizada Não Não realizada

LEBON REGIS SAI CASA DA MAE DA JESSICA 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALPOÇO QUE ABASTECE APENAS UMA RESIDÊNCIAPresente Presente 0,43 29,4 Não realizada Não Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 01 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIRAO LUEBKE 200 Presente Presente 1,5 0,98 0,1 Sim Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 01 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,5 3,18 Não realizada Sim Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA FAXINAL SÃO PEDRO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Ausente Ausente 0,8 0,74 Não realizada Sim Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 01 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA DA GRUTA Ausente Ausente 0,3 2,88 Não realizada Sim Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 01 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCENTRO DE SAÚDE NOVO IVENS DE ARAÚJONão realizada Ausente 0,8 0,81 0,5 Sim Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 02 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA NUMERO 03 Ausente Ausente 2 2,09 0,5 Sim Não realizada
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LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 01 23/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAFRANCISCO RIBEIRO DA SILVA Ausente Ausente 2 1,24 0,5 Sim Não realizada

LEBON REGIS SAI CASA DA MAE DA JESSICA 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RIO AGUA AZUL Presente Presente 0,71 29,4 Não realizada Não Não realizada

LEBON REGIS SAI POSTO DO TREVO BICA DE AGUA 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL SC 355 Presente Ausente 1,13 1,08 Não realizada Não Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 02 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOLORES BELLI Presente Ausente 2 0,64 0,5 Sim Não realizada

LEBON REGIS SAA SAA LEBON REGIS UNIDADE 01 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA PRINCIPAL DA GRUTA Ausente Ausente 0,3 1,61 Não realizada Sim Não realizada

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALMIRANTE TAMANDARE Ausente Ausente 0,81 1,05 0,7 Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO RECH Ausente Ausente 1,57 0,93 Não realizada Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 07 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,57 1,05 Não realizada Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA ALBINO CANAVIER Ausente Ausente 1,63 1,2 0,8 Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA Ausente Ausente 1,33 1,62 0,7 Sim 6,8

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)RUA S?O CRISTOV?O Ausente Ausente 1,65 0,48 0,7 Sim 6,8

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA VICTORIO DALMORA Presente Ausente 1,49 0,88 0,7 Sim 6,9

LINDOIA DO SUL SAA LINDOIA DO SUL UNIDADE I 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAPITAO ZORZI Presente Ausente 1,2 0,97 Não realizada Sim 6,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO PEIXE Ausente Ausente 1,54 0,24 0,9 Sim 6,2

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,63 0,16 Não realizada Sim 5,9

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DO PEIXE Ausente Ausente 1,48 0,6 Não realizada Sim 6,5

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIBEIR?O DO PADRE Ausente Ausente 1,04 0,69 1,1 Sim 6,5

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRACO ELZA Ausente Ausente 0,84 0,5 Não realizada Sim 6,1

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,67 0,23 0,8 Sim 6

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,38 0,8 Não realizada Sim 5,8

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,67 0,13 Não realizada Sim 6

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BRACO SERAFIM Ausente Ausente 1,34 0,17 Não realizada Sim 6,3

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,02 0,26 Não realizada Sim 6,6

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VILA DO SALTO Ausente Ausente 1,49 0,21 0,8 Sim 6,4

LUIZ ALVES SAA SAA LUIZ ALVES 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 1,55 0,26 0,8 Sim 6,3

LUZERNA SAI SAI DA LINHA GRAFUNDA BAIXA 23/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GRAFUNDA BAIXA SNº Ausente Ausente 1,35 7,65 Não realizada Não 7

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO ZENI Nº 36 Ausente Ausente 0,85 0,83 0,8 Sim 7,1

LUZERNA SAA SAA VILA KENNEDY 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOLINHA VILA KENNEDY SNº RESIDÊNCIA DE VALDIR FEDELCHIRCHERAusente Ausente 0,71 0,61 Não realizada Sim 9,51

LUZERNA SAA SAA LINHA LIMEIRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOLINHA LIMEIRA SNº RESIDÊNCIA DE CLAUDIA RETZAusente Ausente 0,61 0,75 1,1 Sim 9,39
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LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 150 Nº 2166 Ausente Ausente 0,84 0,79 Não realizada Sim 7,1

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA LIMEIRA Nº 723 Ausente Ausente 0,88 0,78 Não realizada Sim 6,9

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GABRIEL ARENHART Nº 50 Ausente Ausente 0,96 0,88 0,8 Sim 6,9

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BELVEDERE Nº 245 Ausente Ausente 0,99 0,94 Não realizada Sim 7,1

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TRES DE MAIO Nº 150 Ausente Ausente 0,93 0,87 0,9 Sim 7,2

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 12 DE OUTUBRO Nº 139 Ausente Ausente 1,11 1,23 Não realizada Sim 7

LUZERNA SAASAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Nº 28 Ausente Ausente 1 0,64 0,8 Sim 6,9

MACIEIRA SAA SAA MACIEIRA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA MARIA MENDES Ausente Ausente 1,12 1,13 Não realizada Sim 10,5

MACIEIRA SAA SAA MACIEIRA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RODOLFO NIKEL Ausente Ausente 0,97 1,29 1,2 Sim 10,9

MACIEIRA SAA SAA MACIEIRA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA MARIA MENDES Ausente Ausente 1,52 1,01 1,2 Sim 11

MACIEIRA SAA SAA MACIEIRA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA MARIA MENDES Ausente Ausente 1,44 1,09 1,2 Sim 10,6

MACIEIRA SAA SAA MACIEIRA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE AUGUSTO ROYER Ausente Ausente 1,07 1,18 1,2 Sim 10,6

MACIEIRA SAA SAA MACIEIRA 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEVERINO CONSTANTINE Ausente Ausente 0,33 9,39 1,2 Sim 0,33

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TEN ARY RAUEN Ausente Ausente 0,87 0,88 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAMIRO RUTHES Ausente Ausente 1,27 0,7 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO Ausente Ausente 0,89 1,25 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAAV CEL JOSE SEVARIANO MAIA Ausente Ausente 1,62 1,37 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO HABLE Ausente Ausente 0,97 0,92 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADILSON MATIAS XAVIER Ausente Ausente 1 0,93 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA BRASILIO CELESTINO DE OLIVEIRAAusente Ausente 0,96 0,88 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAMIRO RUTHES Ausente Ausente 1,43 0,9 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANASTACIO KONOPKA Ausente Ausente 0,95 0,77 0,8 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BR 280 KM 170 Ausente Ausente 1,05 0,81 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CRUZ 328 Ausente Ausente 1,05 1,62 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE BOITEUX 120 Ausente Ausente 1,1 1,24 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS VIOLETAS 53 Ausente Ausente 1,27 0,99 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO LISBOA Ausente Ausente 1,07 1,29 0,9 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAAV CEL JOSE SEVERIANO MAIA Ausente Ausente 1,45 2,59 0,7 Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PTOLOMEU ASSIS BRASIL 92 Ausente Ausente 1,02 0,71 Não realizada Sim Não realizada
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MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUAPION ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PONTO41 (GRUPO DE CASAS)Ausente Ausente 0,89 0,87 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO ZETTEL Ausente Ausente 1,13 1,13 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WENCESLAU BRAZ 404 Ausente Ausente 0,99 0,83 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO NUNES 1151 Ausente Ausente 1,25 1,17 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SALVADOR CORREA Ausente Ausente 1,02 1,02 Não realizada Sim Não realizada

MAFRA SAA SAA - MAFRA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,16 1,45 0,8 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAI SAULO AMORIM 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PEDRO GOMES 14 Ausente Ausente 1,81 0,45 Não realizada Não Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO GOMES 228 Ausente Ausente 1,5 1,37 0,6 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAQUIM SILVEIRA 114 Ausente Ausente 1,5 1,45 0,6 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERMINO ALBANAS 486 Ausente Ausente Não realizada 5,65 Não realizada Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE DE SOUZA233 Ausente Ausente 2 1,12 0,8 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE DE SOUZA251 Ausente Ausente 0,8 0,71 0,6 Sim Não realizada

MAJOR GERCINO SAI SAI AGOSTINHO ORLANDI 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA JOAQUIM SILVEIRA 220 Presente Presente 0,49 0,81 Não realizada Não Não realizada

MAJOR GERCINO SAA SAA MAJOR GERCINO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERMINO ALBANAS 365 Ausente Ausente 1 1,62 0,6 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA HERCILIA GADOTTI Ausente Ausente 1,1 0,85 1 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO MARON Ausente Ausente 0,98 1,03 Não realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ARGEMIRO PIRES Ausente Ausente 0,91 0,8 Não realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOSAusente Ausente 0,81 1,03 0,9 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIS DAVET Ausente Ausente 1,04 0,83 1 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA Ausente Ausente 0,99 1,03 0,9 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VEREADOR CARLOS KARVAT Ausente Ausente 0,95 0,72 Não realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIS DAVET Ausente Ausente 0,9 0,87 Não realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AFONSO SOBCZAK Ausente Ausente 0,85 0,75 1 Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTANISLAU WOICHICOSKI Ausente Ausente 1,1 1,59 Não realizada Sim Não realizada

MAJOR VIEIRA SAA SAA MAJOR VIEIRA 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTANISLAU WOICHICOSKI Ausente Ausente 0,75 0,88 Não realizada Sim Não realizada

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PALMITOS 800 Ausente Ausente 1,6 0,4 Não realizada Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ALEXANDRE KASPER Ausente Ausente 0,5 0,8 0,5 Sim 6,8

MARAVILHA SAC SAC LINHA POLETTO 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA POLETTO INTERIOR Ausente Ausente 0,56 0,5 Não realizada Não 8,2

MARAVILHA SAC SAC LINHA SANGA SILVA 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANGA SILVA INTERIOR Ausente Ausente 0,68 0,4 Não realizada Não 8,2
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MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MADRE JULIA 168 Ausente Ausente 1,4 0,9 Não realizada Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MENEGASSI 169 Ausente Ausente 0,7 1,1 Não realizada Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTILIO SCHLEMER 10 Ausente Ausente 0,9 1,1 0,5 Sim 6,8

MARAVILHA SACSAC LINHA CABECEIRA DO IRACEMINHA09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVALINHA CABECEIRA DO IRACEMINHA INTERIORAusente Ausente 1,65 0,4 Não realizada Não 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IVO JOSE KASPER 186 Ausente Ausente 0,4 0,4 Não realizada Sim 7,2

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 09/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SANTA CATRINA 515 Ausente Ausente 2 0,5 0,5 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VENANCIO ANDRADE N 32 Ausente Ausente 0,9 1 0,5 Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA DAS HORTENCIAS 38 Ausente Ausente 1,5 0,6 Não realizada Sim 6,8

MARAVILHA SAA MARAVILHA UNIDADE 1 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SUL BRASIL N 861 Ausente Ausente 1,2 0,8 0,5 Sim 6,8

MARAVILHA SAC SAC LINHA NOVA BRASILIA 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA NOVA BRASILIA INTERIOR Presente Presente 0,59 3,1 Não realizada Não 7,2

MARAVILHA SAI SAI'S LINHA NOVA BRASÍLIA 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVALINHA NOVA BRASILIA INTERIOR FAMILIA DEONPresente Presente 1,04 30,7 Não realizada Não 6,8

MARAVILHA SAC SAC LINHA NOVA BRASILIA 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVALINHA NOVA BRASILIA INTERIOR RECOLETA MONTANTEAusente Ausente 0,56 0,9 Não realizada Não 7,4

MARAVILHA SAC SAC LINHA NOVA BRASILIA 24/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVALINHA NOVA BRASILIA INTERIOR RECOLETA PONTO DE CONTAMINACAOAusente Ausente 0,99 0,7 Não realizada Não 7,4

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PINHEIRO MACHADO Ausente Ausente 1 0,57 0,7 Sim 9,8

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO VIDAL RAMOS Ausente Ausente 1 0,16 0,8 Sim 9,2

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERCILIO LUZ Ausente Ausente 1,1 0,39 0,8 Sim 9,8

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Ausente Ausente 1 0,23 0,8 Sim 9,7

MAREMA SAA MAREMA UNIDADE I 29/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO ALVARES CABRAL Ausente Ausente 0,9 0,25 0,8 Sim 9,5

MAREMA SAI SAI CARLOS GOMES 29/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA CARLOS GOMES Ausente Ausente 0,83 0,24 Não realizada Não 10,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SC 108 Ausente Ausente 1,58 0,78 0,9 Sim 7,2

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,08 0,72 0,9 Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,25 0,71 Não realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,32 0,8 Não realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,28 0,67 Não realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente 1,39 0,77 0,9 Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA INTEGRAC?O Ausente Ausente 1,18 0,65 Não realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 25 DE JULHO Ausente Ausente 1,28 0,79 0,8 Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA SC 108 Presente Ausente 1,68 0,75 0,8 Sim 7,2

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,22 0,61 Não realizada Sim 6,9
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MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,36 0,64 Não realizada Sim 7,1

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,16 0,7 Não realizada Sim 6,8

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA INTEGRAC?O Ausente Ausente 1,15 0,54 Não realizada Sim 6,9

MASSARANDUBA SAA AGUAS DE MASSARANDUBA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,35 0,68 Não realizada Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LUIZA NAPOLI CANELA Ausente Ausente 0,9 6,36 Não realizada Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIRYLO SIMONI Presente Ausente 0,8 32,6 Não realizada Sim 6,9

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MEZZARI Presente Ausente 1 1,42 0,9 Sim 7,2

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PREFEITO LUIZA CANELA Ausente Ausente 0,9 30,67 Não realizada Sim 7,2

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAUL PIAZZA Ausente Ausente 0,8 23,36 Não realizada Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS Ausente Ausente 0,9 2,92 0,9 Sim 7

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO TREVISOL Ausente Ausente 0,9 2,83 0,9 Sim 7,1

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,8 2,55 0,9 Sim 6,7

MELEIRO SAI PIQUE DO MEIO 10/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA MORRO DO CORTADO Presente Ausente 0,54 11,67 Não realizada Não 7,2

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO WALMOR CANELA Ausente Ausente 0,9 6,12 0,9 Sim 7,1

MELEIRO SAA SAMAE 10/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 42 Ausente Ausente 0,9 6,63 Não realizada Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAESTRADA GERSL MIRINZINHO Ausente Ausente 1,1 7,15 0,5 Sim 7,2

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIONEIROS NUNES Ausente Ausente 0,9 7,44 Não realizada Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIONEIROS NUNES Ausente Ausente 0,8 7,3 Não realizada Sim 6,8

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL ROQUE Ausente Ausente 0,9 7,12 0,5 Sim 7

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO HEIDRICH Ausente Ausente 0,9 7,03 0,5 Sim 6,9

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LIDIA ANTUNES BERNARDES Ausente Ausente 1 7,23 0,5 Sim 7,1

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WENCESLAU IATZACK 288 Ausente Ausente 0,9 7,22 0,5 Sim 6,9

MIRIM DOCE SAA ETA MIRIM DOCE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINOLDO MACHADO SILVA Ausente Ausente 0,8 7,24 Não realizada Sim 6,8

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DO ENGENHO Ausente Ausente 1,37 1,1 Não realizada Sim 7,1

MONDAI SAC ASSO AGUA TAIPA BAIXA 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TAIPA BAIXA Ausente Ausente 0,63 0,6 Não realizada Não 8,1

MONDAI SAC ASSOC ABAST AGUA MONDAIZINHO 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MONDAIZINHO Presente Ausente 0,54 0,5 Não realizada Não 7,9

MONDAI SAC ASSO AGUA TAIPA BAIXA 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TAIPA BAIXA Presente Ausente 0,87 0,6 Não realizada Não 8,1

MONDAI SACASSOCIACAO DOS USUARIOS DE AGUA DO RIO URUGUAI15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA URUGUAI Ausente Ausente 0,1 2,7 Não realizada Não 7,1

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS BORNHOLDT Ausente Ausente 1,41 0,8 Não realizada Sim 7
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MONDAI SAC DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CATRES15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILA CATRES Ausente Ausente 0,52 6 Não realizada Não 5,6

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PORTO FELIZ Ausente Ausente 1,48 0,5 Não realizada Sim 6,9

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MERCADO BARP Não realizadaNão realizada 1,69 Não realizadaNão realizada Sim 7,1

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA CENTRAL Não realizadaNão realizada 1,69 Não realizadaNão realizada Sim 7,3

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PORTO Não realizadaNão realizada 1,31 Não realizadaNão realizada Sim 7,3

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLUBE IPANEMA Não realizadaNão realizada 1,63 Não realizadaNão realizada Sim 7,6

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SINDICATO Não realizadaNão realizada 1,91 Não realizadaNão realizada Sim 7,9

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CASA DA CULTURA Não realizadaNão realizada 1,88 Não realizadaNão realizada Sim 7,6

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CLARICE Não realizadaNão realizada 1,47 Não realizadaNão realizada Sim 7,1

MONDAI SACASSOCIACAO DOS USUARIOS DE AGUA DO RIO URUGUAI15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA URUGUAI Ausente Ausente Não realizada 2,8 0,1 Não 7

MONDAI SAC ASSOC ABAST AGUA MONDAIZINHO 15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MONDAIZINHO Presente Ausente 1,01 0,6 0,2 Não 8,1

MONDAI SAC DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE CATRES15/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA VILA CATRES Ausente Ausente 5,5 0,1 Não 5

MONDAI SAA MONDAI UNIDADES 1 E 2 15/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV DO ENGENHO Ausente Ausente 1,4 0,4 0,9 Sim 7

MONDAI SAIMORADORES DE LINHA TAIPA BAIXA E PROXIMOS15/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA TAIPA BAIXA Presente Presente 0,78 4,3 0,1 Não 6,3

MONTE CARLO SAA ETA 03 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMÉRCIO Nº 85 Ausente Ausente 1,3 1,28 Não realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VALDIR DA SILVA OLIVEIRA Nº 200Ausente Ausente 1,35 1,76 Não realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 01 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAQUIM CORREA DE MELLO Nº758Ausente Ausente 1,58 0,92 Não realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARCOS ROBERTO DE CRISTO Nº 326Ausente Ausente 1,58 0,71 Não realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MODESTO VARGAS Nº 50 Ausente Ausente 1,17 1,33 0,3 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 02 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA SENHORINHA APARECIDA DA SILVA Nº 381Ausente Ausente 0,89 1,3 Não realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 452 Ausente Ausente 1,17 1,32 0,2 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES Ausente Ausente 1,14 1,38 0,2 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 04 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRINCIPAL S/N BAIRRO IMASA Presente Ausente 0,17 12,1 Não realizada Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES S/NAusente Ausente 0,93 1,54 0,4 Sim Não realizada

MONTE CARLO SAA ETA 03 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILMA GOMES Nº 1551 Ausente Ausente 0,23 1,42 0,6 Sim Não realizada

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIA DEMÉTRIO- OLARIA Ausente Ausente 1,2 0,65 1 Sim 8,5

MONTE CASTELO SAA SAA MONTE CASTELO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA EDSON NAGANO Ausente Ausente 0,96 0,6 0,9 Sim 8,5

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O DE ROCHI Ausente Ausente 1,45 3,05 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VANTEIRO MARGOTTI Ausente Ausente 1,73 1,15 0,7 Sim 7,4
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MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO CORNER 133 Ausente Ausente 2,28 7,42 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUNELIO ZANELATTO 433 Ausente Ausente 1,26 0,84 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL G SERAFIM Ausente Ausente 1,71 3,27 Não realizada Sim 7,4

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 23/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 1,22 1,67 0,6 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MARAGNO 260 Ausente Ausente 1,42 3,31 0,6 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EUGENIO PAGNAN 21 Ausente Ausente 0,34 1,36 0,8 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 20 DE MAIO Ausente Ausente 1,29 1,12 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAA SAMAE SAA ESTACAO COCAL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O DE ROCHI Ausente Ausente 1,2 2,24 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ CASAGRANDE Ausente Ausente 1,11 1,74 0,5 Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO CAIPIRA Ausente Ausente 1,47 0,62 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANTONIO GONCALVES DE SOUZAAusente Ausente 1,51 2,64 Não realizada Sim 7,2

MORRO DA FUMACA SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD MUN TRANQUILO SARTOR Ausente Ausente 2,36 1,57 Não realizada Sim 7,2

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENOVEVA DAL TOE Presente Presente Não realizada 21,03 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTAVIO SCARPATTI Presente Presente Não realizada 21 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Presente Presente Não realizada 20,56 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRMAOS BIFF Presente Presente Não realizada 20,6 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Presente Presente Não realizada 21,13 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GIACOMO VENSON Presente Presente Não realizada 21 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DANIEL Presente Presente Não realizada 21,03 Não realizada Sim Não realizada

MORRO GRANDE SAA SAMAE DE MORRO GRANDE 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DANIEL Presente Presente Não realizada 20,63 Não realizada Sim Não realizada

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PEDRO Ausente Ausente 0,62 1,14 1,1 Sim 6,5

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GENY BORILE Ausente Ausente 0,66 2,14 1 Sim 6,4

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O MARCOS Presente Ausente 1,05 1,14 1,2 Sim 6,9

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV FRANCISCO FERDINANDO LOSINAAusente Ausente 1,32 1,4 1 Sim 6,9

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO COLINA DO SOL Presente Presente 0,69 0,54 Não realizada Sim 6,7

NOVA ERECHIM SAA NOVA ERECHIM UNIDADE I 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CORONEL BERTASO Ausente Ausente 0,71 1,82 1 Sim 7,1

NOVA ERECHIM SAI PAULO KUKMANSKI 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV FRANCISCO FERDINANDO LOSINAAusente Ausente 0,63 Não realizada Não 5,2

NOVA ERECHIM SACSOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA DE VOLTA BONITA16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV FRANCISCO FERDINANDO LOSINAPresente Presente 0,7 Não realizada Não 7,7

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO INACIO Ausente Ausente 0,8 0,67 Não realizada Sim Não realizada
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NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERAL Ausente Ausente 0,93 0,93 Não realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALENTIN MOTTA Ausente Ausente 0,49 0,77 0,5 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARIO RUBERTI Ausente Ausente 0,62 1,25 0,5 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO CADORIN Ausente Ausente 0,7 0,81 0,5 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO DELL'ANTONIA Ausente Ausente 0,5 1,65 0,5 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFERES Ausente Ausente 0,23 1,76 Não realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO DELL'ANTONIA Ausente Ausente 0,68 1,16 0,5 Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFERES Ausente Ausente 0,68 0,58 Não realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTO MINATTI Ausente Ausente 0,8 0,91 Não realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  ALFERES Ausente Ausente 0,62 0,79 Não realizada Sim Não realizada

NOVA TRENTO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 0,58 1,01 Não realizada Sim Não realizada

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CRIVALMIR CRIPPA CASA DA ESQUINAAusente Ausente 0,33 1,08 0,9 Sim 8,85

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CRISTINA SPILLERE BURIGO PIZZARIA LORISAusente Ausente 0,88 0,57 Não realizada Sim 7,8

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA DIMICIO FREITAS CASA DO BIRO BIROAusente Ausente 0,75 0,62 0,8 Sim 7,44

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOS DE BONA CASA 925 Ausente Ausente 0,72 1,19 Não realizada Sim 7,31

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GEOVANI SPILLERE CASA N 05 Ausente Ausente 0,84 1,56 Não realizada Sim 7,65

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VALENTIM SPILLERE LOJA PRIVENTURIAusente Ausente 1,13 0,68 Não realizada Sim 7,62

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO NUERNBERG Ausente Ausente 1,02 0,32 Não realizada Sim 7,65

NOVA VENEZA SACASSOC DE CONS DE AGUA RIO CEDRO MEDIO09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVARUA IGNES MINATTO AMBONI CASA FILHA DO GGAusente Ausente 0,56 5,14 Não realizada Sim 7,99

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PEDRO RONSSANI SEGUNDA CASA A DIREITAAusente Ausente 0,71 1,84 0,9 Sim 7,8

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO PESSI SEC DA SAUDE Ausente Ausente 0,84 0,89 0,9 Sim 7,72

NOVA VENEZA SAC SAO BONIFACIO 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA JOSE LINO JUNKS CASA DO LECOPresente Ausente 0,2 15,5 Não realizada Sim 8,04

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA IMIGRANTE LUIZ GAVA GARAGEM DA PREFEITURAAusente Ausente 0,27 3,2 Não realizada Sim 7,61

NOVA VENEZA SAC SAO BENTO ALTO 09/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVARUA ALBINO MONDARDO SALAO DE BELEZA IZAAusente Ausente 0,69 20,43 Não realizada Sim 7,85

NOVA VENEZA SAA CRICIUMA 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS MISSOES CASA DA GESSI Ausente Ausente 0,95 1,38 0,9 Sim 7,89

NOVO HORIZONTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DELEGACIA DE POLICIA Ausente Ausente 1,28 0,14 0,5 Sim 7,7

NOVO HORIZONTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREFEITURA Ausente Ausente 0,84 0,54 0,5 Sim 7,5

NOVO HORIZONTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIDADE SANITÁRIA Ausente Ausente 1,11 0,48 0,5 Sim 7,6

NOVO HORIZONTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCENTRO EDUCACIONAL NOVO HORIZONTEAusente Ausente 1,1 0,34 0,5 Sim 7,5
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NOVO HORIZONTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLA SANTA LUCIA Ausente Ausente 1,15 1,12 0,7 Sim 7,5

NOVO HORIZONTE SAI MARIA ROSALINA LEITE 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA DUQUE DE CAXIAS Presente Presente 0,6 0,19 Não realizada Não 7,4

NOVO HORIZONTE SAI IVANIR BIAVATTI 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SAUDADES Ausente Ausente Não realizada 0,32 Não realizada Não 7,3

NOVO HORIZONTE SAI EDUARDO FURLAN 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MATÃO Ausente Ausente 0,4 0,44 Não realizada Não 7,3

ORLEANS SAA PINDOTIBA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA CATOLICA Ausente Ausente 0,25 0,63 Não realizada Sim 6,18

ORLEANS SAA INTEGRADO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,24 0,48 Não realizada Sim 6,94

ORLEANS SAA INTEGRADO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,25 0,22 0,7 Sim 6,95

ORLEANS SAA INTEGRADO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE SALVADOR Ausente Ausente 0,58 0,33 Não realizada Sim 6,98

ORLEANS SAA PINDOTIBA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 390 Ausente Ausente 0,25 0,4 1 Sim 6,18

ORLEANS SAA BRUSQUE DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,27 0,45 0,1 Sim 7,4

ORLEANS SAA INTEGRADO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA LOMBA Ausente Ausente 0,58 0,59 Não realizada Sim 6,98

ORLEANS SAA INTEGRADO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 108 Presente Ausente 0,58 0,3 Não realizada Sim 6,98

ORLEANS SAA INTEGRADO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O FRANCISCO Ausente Ausente 0,58 0,48 Não realizada Sim 6,98

ORLEANS SAA INTEGRADO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,24 0,31 0,8 Sim 6,94

ORLEANS SAA BRUSQUE DO SUL 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,27 0,38 Não realizada Sim 7,4

ORLEANS SAA INTEGRADO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,25 0,37 Não realizada Sim 6,95

ORLEANS SAA PINDOTIBA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMETERIO COMELLI Ausente Ausente 0,25 0,37 Não realizada Sim 6,18

ORLEANS SAA INTEGRADO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Ausente Ausente 0,58 1,14 0,7 Sim 6,98

ORLEANS SAA INTEGRADO 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITOR MEIRELES Ausente Ausente 0,58 0,53 Não realizada Sim 6,98

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FORMOSA, 390 Ausente Ausente 0,99 0,74 0,9 Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA INCONFIDENCIA, CASA ROXAAusente Ausente 1,15 0,56 Não realizada Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PONTO 1 - ACESSO LINHA SUL Ausente Ausente 1,53 1,32 0,9 Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBIBLIOTECA PÚBLICA - RUA GOVERNADOR JORGE LACERDAAusente Ausente 1,45 0,64 Não realizada Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOSALÃO DE BELEZA MÁRCIA - RUA SETE DE ABRILAusente Ausente 1,17 0,95 0,7 Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ GONZAGA BONISSONI, 43 Ausente Ausente 1,25 0,79 0,9 Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRAÇA PIO XII - RUA FELIPE SCHMIDTAusente Ausente 1,52 0,53 Não realizada Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCARMEN CONTÁBIL - RUA FELIPE SCHMIDTAusente Ausente 1,73 0,77 Não realizada Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE KENNEDY, 290 Ausente Ausente 1,52 0,88 0,9 Sim Não realizada

OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESCOLA FELISBERTO VILARINO DUTRA - RUA PRESIDENTE COSTA & SILVAAusente Ausente 1,28 0,66 Não realizada Sim 7
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OURO SAASIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUNIDADE CENTRAL DE SAÚDE - RUA GOVERNADOR JORGE LACERDAAusente Ausente 1,44 0,74 Não realizada Sim 6,8

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESPIRITO SANTO Ausente Ausente 1,63 0,14 1 Sim 6,3

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO MARIA CONRADO Ausente Ausente 1,5 0,42 Não realizada Sim 6,8

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NATAL BINDA Ausente Ausente 1,73 0,22 0,8 Sim 6,5

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO BARRETA Ausente Ausente 1,14 0,17 Não realizada Sim 6,3

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA JOSE SANTIN Ausente Ausente 1,13 0,2 0,8 Sim 6,7

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA PRINCIPAL PINHEIRO MARCADOAusente Ausente 1,29 0,1 0,7 Sim 6,6

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO PASINI Ausente Ausente 1,16 0,18 Não realizada Sim 6,3

OURO VERDE SAA OURO VERDE UNIDADE I 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO MARIA CONRADO Ausente Ausente 1,52 0,32 0,9 Sim 6,8

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PLACIDES BARBOSA Presente Ausente 0,42 0,28 0,8 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO PESSOA Ausente Ausente 0,41 0,33 Não realizada Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE ANTONIO TRIVELLIN Ausente Ausente 0,4 0,21 0,9 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRUDENTE DANIEL Ausente Ausente 0,4 0,24 0,8 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CAETANO VIEIRA DA COSTA Ausente Ausente 0,41 0,4 Não realizada Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADVINCULO MANOEL Presente Ausente 0,4 0,21 Não realizada Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PADRE ANTONIO TRIVELLIN Ausente Ausente 0,4 0,2 0,8 Sim Não realizada

PAINEL SAA SAA PAINEL 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAMIRO GOMES 55 Ausente Ausente 0,41 0,22 0,8 Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ANICETO ZACCHI 625 Ausente Ausente Não realizada 0,35 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ATILIO PEDRO PAGANI 855 Ausente Ausente Não realizada 0,74 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PADRE JOAO BATISTA REUS - MERCADO BIBIAusente Ausente Não realizada 0,7 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA DAS TIPUANAS 405  PAPELARIA SESTREMAusente Ausente Não realizada 0,33 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRIDA ROSAR PROBST 49 Ausente Ausente Não realizada 0,32 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JORGE MARCELINO COELHO 1340Ausente Ausente Não realizada 0,79 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS ALAOR SILVEIRA Ausente Ausente Não realizada 0,54 0,7 Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE COSME PAMPLONA Ausente Ausente Não realizada 0,44 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA ? ALTO ARIRIU Ausente Ausente Não realizada 0,56 0,7 Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PREFEITO OTAVIO ZACCHI 47 Ausente Ausente Não realizada 1,05 0,7 Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO BORN Ausente Ausente Não realizada 0,3 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NASCENTE DO SOL Ausente Ausente Não realizada 0,54 0,7 Sim Não realizada
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PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERGIO BITENCOURT Ausente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV NOSSA SENHORA APARECIDA 190  PANIFICADORA VIVIPANAusente Ausente Não realizada 0,49 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL DO RIO GRANDE 1583Ausente Ausente Não realizada 0,97 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA SAO FRANCISCO DO SUL - PLANETA PETAusente Ausente Não realizada 0,55 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PINHEIRA 25/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA ? MORRETES Ausente Ausente Não realizada 0,71 1,5 Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PINHEIRA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS PINHEIRA Ausente Ausente Não realizada 1,87 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PINHEIRA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ER PROFA OLGA CIRINO Ausente Ausente Não realizada 4,28 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PINHEIRA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 11 Ausente Ausente Não realizada 2,1 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALFREDO ERCKMAN Ausente Ausente Não realizada 0,42 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MONTE CAMBIRELA 182 Ausente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AURELIA MARIA MAIA Ausente Ausente Não realizada 0,95 0,7 Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS PACHECO Ausente Ausente Não realizada 0,36 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI HENRIQUE COIMBRA 154 Ausente Ausente Não realizada 0,34 0,7 Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS PRAIA DE FORA Ausente Ausente Não realizada 1,18 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL DEMETRIO Ausente Ausente Não realizada 0,61 0,2 Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ARCANJO CANDIDO DA SILVA 3121Ausente Ausente Não realizada 0,51 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAASAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UBS BARRA DO ARIRIU Ausente Ausente Não realizada 0,38 Não realizada Sim Não realizada

PALHOCA SAA SAA PRAIA DE FORA 25/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAETA ? PRAIA DE FORA ? BR 101 Presente Presente Não realizada 0,4 0 Sim Não realizada

PALMA SOLA SAI DISTRITO CERRO AZUL 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA CERRO AZUL Presente Ausente 1,18 14,2 Não realizada Não 7,9

PALMA SOLA SAI DISTRITO CERRO AZUL 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL DISTRITO CERRO AZUL Presente Presente 1,16 0,5 Não realizada Não 8

PALMA SOLA SAA PALMA SOLA UNIDADE 1 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AVENICA CRESTANI Ausente Ausente 1,43 1 0,5 Sim 8

PALMA SOLA SAI DISTRITO CERRO AZUL 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA CERRO AZUL Presente Ausente 1,73 1,7 Não realizada Não 8,6

PALMA SOLA SAI LINHA SAO CRISTOVAO 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA SAO CRISTOVAO Presente Presente 2,48 1,8 Não realizada Não 8,7

PALMA SOLA SAI DISTRITO CERRO AZUL 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL DISTRITO CERRO AZUL Presente Presente 1,2 9 Não realizada Não 7,4

PALMA SOLA SAA PALMA SOLA UNIDADE 1 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL AVENIDA JOSE FOLADOR Presente Ausente 1,49 1 Não realizada Sim 8

PALMA SOLA SAA PALMA SOLA UNIDADE 1 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ALDUINO MACHIAVELLI Ausente Ausente 1,47 1,1 0,8 Sim 7,8

PALMA SOLA SAA PALMA SOLA UNIDADE 1 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL INNE VISSOTTO Presente Ausente 1,06 1,5 0,8 Sim 7,8

PALMA SOLA SAA PALMA SOLA UNIDADE 1 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL JOSE PELISSER Ausente Ausente 1,54 0,9 0,6 Sim 7,7

PALMA SOLA SAA PALMA SOLA UNIDADE 1 10/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL FRANCISCO ZANOTTO Ausente Ausente 1,41 0,6 0,7 Sim 7,3
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PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)ME Presente Presente Não realizadaNão realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINO MACEDO Ausente Ausente Não realizada 0,64 Não realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ALEXANDRE MURARA Ausente Ausente Não realizada 0,42 0,9 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROBERTO HEMKEMAIER Ausente Ausente Não realizada 0,26 Não realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)SC 114 Presente Presente Não realizada 3,77 Não realizada Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 114 Ausente Ausente Não realizada 0,51 1 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RICARDO BEFART Ausente Ausente Não realizada 0,27 1 Sim Não realizada

PALMEIRA SAA SAA PALMEIRA 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALZIRO XAVIER Ausente Ausente Não realizada 0,31 0,9 Sim Não realizada

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SIMEAO ALVES DE ALMEIDA 413 Ausente Ausente 1,18 2,08 0,1 Sim 6,8

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 477 KM 02 Ausente Ausente 1,57 2,61 0,1 Sim 7,4

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 7 DE SETEMBRO 365 Ausente Ausente 1,46 2,04 Não realizada Sim 6,7

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO FREDERICO 636 Ausente Ausente 1,34 2,19 Não realizada Sim 6,6

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA PROLONG CASA 1432 Ausente Ausente 0,87 3,02 Não realizada Sim 7,6

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAKOB1207 Ausente Ausente 0,9 1,32 0,1 Sim 6,8

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAFRA, 1432 Ausente Ausente 0,96 5,9 Não realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAKJOB SCHADECK, 1207 Ausente Ausente 1,25 3,32 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROJETADA, 93 Ausente Ausente 1,17 3,19 Não realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BASILIO HEUKO, 901 Ausente Ausente 1,16 5,23 Não realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOÃO RIBAS DE SOUZA, 369 Ausente Ausente 1,23 17,9 Não realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ROD. BR 116, KM 48 Ausente Ausente 1,67 3,21 0,1 Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TENENTE ARY RAUEN, 367 Ausente Ausente 1,08 7,53 Não realizada Sim 6,5

PAPANDUVA SAASISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA FRANCISCO FREDERICO, S/N - CEMITERIO MUNICIPALAusente Ausente 1,52 15,9 Não realizada Sim 6,5

PARAISO SAC ENTRE RIOS 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ENTRE RIOS Presente Ausente 0,37 0,8 Não realizada Não 8

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDGAR OTTO RECKZIEGEL Ausente Ausente 0,82 0,5 0,7 Sim 7

PARAISO SAI NELSON JOSE GAIARDO 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ENTRE RIOS Presente Presente 2,76 5 Não realizada Não 7,1

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 16/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAPROXIMO AO RIO DAS FLORES Ausente Ausente 1,41 0,3 0,6 Sim 7,1

PARAISO SAI ADELAR CAPELLARI 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA TRES PASSOS Presente Presente 3,34 8,5 Não realizada Não 7,5

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PROXIMO A AREA INDUSTRIAL Ausente Ausente 1,14 0,5 0,6 Sim 7

PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCIDES OSCAR SCHMIDT Ausente Ausente 1,28 0,4 0,6 Sim 7,2
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PARAISO SAA PARAISO UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCIDES ZANIN Ausente Ausente 1,3 0,5 0,7 Sim 7,1

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 154 Ausente Ausente 0,7 0,44 0,7 Sim 6,9

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUAJUVENTINO PELISSARI Ausente Ausente 0,8 0,44 0,8 Sim 7

PASSOS MAIA SAI LINHA PONTE BAIXA 04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Ausente Ausente 2,65 0,47 Não realizada Não 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BORTOLO MICHELON Ausente Ausente 0,98 1,23 0,7 Sim 6,8

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA O Ausente Ausente 0,89 0,64 Não realizada Sim 6,9

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 154 Ausente Ausente 0,8 0,9 0,8 Sim 7

PASSOS MAIA SAA PASSOS MAIA UNIDADE I 04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ISABL BRESCIANI Ausente Ausente 0,79 0,42 0,7 Sim 6,9

PASSOS MAIA SAI LINHA PONTE BAIXA 04/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Presente 4,2 2 Não realizada Não 7

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANA RAUPP DE SA Ausente Ausente 0,89 0,46 Não realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TOBIAS RAUPP DE SA Ausente Ausente 0,55 3,57 Não realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CONSTANCIA PEREIRA DEMETRIOAusente Ausente 0,98 0,36 Não realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL BERNARDINO Ausente Ausente 0,96 0,32 1,2 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA SOROCABA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO MEDEIROS Ausente Ausente 0,87 0,2 Não realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 25/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA GERAL AREIAS Ausente Ausente Não realizada 0,6 0,5 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA SOROCABA 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO MEDEIROS Ausente Ausente 1,04 0,41 0,5 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE PEREIRA DA SILVA Presente Ausente 1,1 0,41 0,5 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORIANOPOLIS Presente Ausente 1,2 0,72 Não realizada Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA CACHOEIRA MORRO AGUDO 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANA RAUPP DE SA Presente Presente 0,99 0,31 0,5 Sim Não realizada

PAULO LOPES SAA SAA AREIAS 25/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL GAMBOINHA Ausente Ausente 1,02 0,28 Não realizada Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ARCANJO GABRIEL - ESCRITORIO SAMAEAusente Ausente Não realizada 7,06 Não realizada Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAI BAIRRO SAO JOAO 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - CASA EDER Presente Presente 1,87 0,76 Não realizada Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAC COMUNIDADE DE AZAMBUJA 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - AGUA COMUNIDADEAusente Ausente Não realizada 1,53 0,3 Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL - PROXIMO MOVEISPresente Ausente Não realizada 4,3 0,2 Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ARCANJO GABRIEL - CASA DO IDOSOAusente Ausente Não realizada 6,08 Não realizada Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAC COMUNIDADE PEDRINHAS 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVAESTRADA GERAL - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PEDRINHASAusente Ausente Não realizada 5,6 0,2 Não Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL Ausente Ausente Não realizada 3,83 0,2 Sim Não realizada

PEDRAS GRANDES SAA SAMAE 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARCANJO GABRIEL -PRACAPresente Ausente Não realizada 5,53 0,2 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O ABRAAO FRANCISCO 255 Ausente Ausente 0,27 0,56 Não realizada Sim Não realizada
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PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O ABRAAO FRANCISCO 355 Ausente Ausente 0,27 0,5 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PORTO ALEGRE 372 Ausente Ausente 0,26 0,64 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PORTO ALEGRE 372 Ausente Ausente 0,26 0,52 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: JO?O MEDEIROS 360 Ausente Ausente 0,26 0,54 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: CURITIBA 458 Ausente Ausente 0,28 0,55 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: TIRADENTES 112 Ausente Ausente 0,26 0,6 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: TIRADENTES 112 Ausente Ausente 0,26 0,5 0,4 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: MARECHAL RONDON S/N? Ausente Ausente 0,26 0,55 0,4 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ARTHUR SILVANO DOS REIS 122Ausente Ausente 0,28 0,7 0,4 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALICE SHUTZ 114 Ausente Ausente 0,28 0,63 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALICE SHUTZ 102 Ausente Ausente 0,26 0,49 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PORTO ALEGRE 360 Ausente Ausente 0,27 0,61 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: CURITIBA 462 Ausente Ausente 0,28 0,67 Não realizada Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: FLORIANOPOLIS 74 Ausente Ausente 0,27 0,55 0,4 Sim Não realizada

PENHA SAA SAA PICARRAS 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ARTHUR SILVANO DOS REIS 78 Ausente Ausente 0,28 0,57 0,4 Sim Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO WILIBALDO LERNER Ausente Ausente 0,88 0,99 0,9 Sim Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SENADOR IRINEU BORNHAUSEN Ausente Ausente 0,96 3,52 1 Sim Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI BONIFACIO Ausente Ausente 0,86 1,58 0,9 Sim Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO TEOBALDO FINGER Ausente Ausente 0,96 1,18 1 Sim Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINALDO GASPARETTO Ausente Ausente 0,95 3,51 0,9 Sim Não realizada

PERITIBA SACASSOCIACAO DE MORRADORES ARROIO DO MEIO01/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ARROIO DO MEIO Presente Ausente 1,25 1,15 Não realizada Não Não realizada

PERITIBA SAA PERITIBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA REINALDO GASPARETTO Ausente Ausente 0,8 1,28 Não realizada Sim Não realizada

PESCARIA BRAVA SAA SAA PESCARIA BRAVA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL RIBEIR?O DE PESCARIAAusente Ausente 0,8 0,57 Não realizada Sim 6,9

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 437 SANTIAGO Ausente Ausente 0,87 0,4 0,5 Sim 7,1

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL KM 37 Ausente Ausente 0,85 0,56 Não realizada Sim 6,82

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL LARANJEIRAS Ausente Ausente 0,9 0,91 Não realizada Sim 7,1

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL PONTA DAS LARANJEIRASAusente Ausente 0,77 0,56 Não realizada Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PESCARIA BRAVA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL RIBEIR?O DE PESCARIAAusente Ausente 0,85 0,25 0,8 Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 437 Ausente Ausente 0,88 0,49 Não realizada Sim 6,85
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PESCARIA BRAVA SAA TUBARAO SANEAMENTO 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL ESTIVA Ausente Ausente 0,92 0,44 Não realizada Sim 7

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA LATERAL BR 101 Presente Ausente 0,92 0,61 0,8 Sim 7,2

PESCARIA BRAVA SAA SAA PESCARIA BRAVA 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTRADA GERAL DE PESCARIA BRAVAPresente Ausente 0,88 0,4 0,8 Sim 6,9

PESCARIA BRAVA SAA SAA PONTA DAS LARANJEIRAS 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA LATERAL BR 101 Ausente Ausente 0,87 1,52 Não realizada Sim 7,1

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELSON ROSA BRASIL 43 Ausente Ausente 1,48 0,42 0,8 Sim 7,2

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HELENA PROBST SCHUSSLER 86Ausente Ausente 1,31 0,84 Não realizada Sim 7,4

PETROLANDIA SACCENTRO EDUCACIONAL ALTO BARRA NOVA CNPJ 02 344 294 0001 0222/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALESTRADA GERAL ALTO BARRA NOVA Ausente Ausente 0,23 2,27 Não realizada Não 7

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE ALECIO DE ABREU Ausente Ausente 1,63 0,52 0,8 Sim 7,3

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GABRIEL 15 Ausente Ausente 1,54 0,47 0,8 Sim 7,1

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO SCHIESTL 85 Ausente Ausente 1,86 0,34 Não realizada Sim 7,5

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA VEREADOR CESARIO DE ALMEIDA NETO 83Ausente Ausente 1,38 0,36 Não realizada Sim 7,4

PETROLANDIA SAA ETA PETROLANDIA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TANCREDO NAVES 509 Ausente Ausente 1,56 1,52 0,8 Sim 7,1

PETROLANDIA SAA ETA ITUPORANGA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WEBER - RIO ANTINHAS Ausente Ausente 1,91 3,08 0,7 Sim 7,6

PETROLANDIA SACCENTRO EDUCACIONAL INDAIA CNPJ 83 547 562 0001 8722/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL ESTRADA GERAL INDAIA Ausente Ausente 0,36 3,26 Não realizada Não 7,1

PETROLANDIA SACCENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA SAFIRA DA SILVERRA BARRA NOVA CNPJ 83 781 146 0001 4922/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALESTRADA GERAL BARRA NOVA Presente Presente 0,11 33,6 Não realizada Não 7,1

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SAO PAULO 3459 Ausente Ausente 1,44 0,3 Não realizada Sim 7,56

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUGO CAMPOS 978 Ausente Ausente 1,19 0,2 0,7 Sim 7,86

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV: BELEM 1140 Ausente Ausente 1,79 0,15 0,6 Sim 7,71

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CURITIBA 192 Ausente Ausente 1,63 0,25 Não realizada Sim 7,58

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELEMA SCHIMITZ 1454 Ausente Ausente 1,14 0,3 0,7 Sim 7,81

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDUARDO ALBA 1645 Ausente Ausente 1,3 0,1 0,7 Sim 7,28

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDUARDO ALBA 1645 Ausente Ausente 1,05 0,15 0,7 Sim 7,78

PINHALZINHO SAC DISTRITO MACHADO 22/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL DISTRIOTO DA MACHADO Presente Ausente 0,75 0,41 Não realizada Não 8,24

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PETRO THOMAE 997 Ausente Ausente 1,64 1 Não realizada Sim 7,41

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RAIMUNDO 177 Ausente Ausente 1,45 0,32 Não realizada Sim 7,73

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PETRO THOMAE 997 Ausente Ausente 1,71 0,88 Não realizada Sim 7,45

PINHALZINHO SAC LINHA SALETE 22/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL LINHA SALETE Presente Ausente 0,69 0,43 Não realizada Não 8,24

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 30DE DEZENBRO 1200 Ausente Ausente 1,79 0,5 Não realizada Sim 7,42

PINHALZINHO SAA PINHALZINHO UNIDADE 1 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO DE JANEIRO 100 Ausente Ausente 1,89 0,68 0,8 Sim 7,45
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PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUALINHA PRIMAVERA INTERIOR Ausente Ausente 0,8 0,81 1 Sim 6,96

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA OCIDES BENEDITO SCORTEGAGNA 55Ausente Ausente 1,16 0,53 0,9 Sim 6,8

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO DENARDI Ausente Ausente 0,62 1,01 0,7 Sim 7,3

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ARTHUR COSTA E SILVA 157Ausente Ausente 0,71 0,82 Não realizada Sim 6,9

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULINO NORA 77 Ausente Ausente 0,62 1,13 Não realizada Sim 6,9

PINHEIRO PRETO SAI POCO DARCI BADO 22/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA NAVEGANTES INTERIOR, SN Presente Ausente 0,61 3,36 Não realizada Não 7,3

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01 22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA ANTONIO CARLOS KONDER REISAusente Ausente 0,62 1,14 0,8 Sim 7,5

PINHEIRO PRETO SAA SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENINA ARTHUR COSTA E SILVA Ausente Ausente 0,53 0,79 0,9 Sim 7,3

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA Ausente Ausente 0,75 1,97 0,9 Sim 6,8

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVN DEZOITO DE FEVEREIRO Ausente Ausente 1,06 0,82 0,8 Sim 7,3

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL Ausente Ausente 1,08 1,45 Não realizada Sim 7,1

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA DOM DANILE Ausente Ausente 1,49 1,76 0,7 Sim 7

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O JOAQUIM Ausente Ausente 1,2 1,9 0,8 Sim 7,2

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GOVERNADOR JORGE LACERDAAusente Ausente 1 1,29 Não realizada Sim 7,1

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BOA ESPERANCA Ausente Ausente 1,3 1,02 Não realizada Sim 7,1

PIRATUBA SAA IPIRA PIRATUBA UNIDADE I 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BLUMENAU Ausente Ausente 1,51 1,17 0,7 Sim 7,3

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PRESIDENTE COSTA E SILVA 2386Ausente Ausente 0,9 0,21 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DR WUNDERWALD 1707 Presente Ausente 0,73 0,2 0,9 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TESTO ALTO 4055 Ausente Ausente 0,91 0,13 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HERMANN WEEGE 2266 Ausente Ausente 0,72 0,23 0 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUAFREDERICO BLANK 199 Ausente Ausente 0,89 0,47 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PROGRESSO 1400 Ausente Ausente 0,7 0,64 0,8 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA HEINRICH PASSOLD S/N Ausente Ausente 1,69 0,59 1,2 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA FRIDIRICH SCHEIWE S/N Ausente Ausente 0,62 0,26 0,9 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL GUENTHER 585 Ausente Ausente 1,49 Não realizadaNão realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIR?O SOUTO 1366 Ausente Ausente 1,28 0,69 1,2 Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREDERICO WEEGE 3145 Ausente Ausente 0,67 0,44 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIBEIR?O LUEBKE200 Ausente Ausente 1,37 0,82 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALE DO SELKE2200 Ausente Ausente 0,41 0,19 Não realizada Sim Não realizada
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POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO 11285 Ausente Ausente 1,46 0,8 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO HARMEL 100 Ausente Ausente 1,35 0,65 Não realizada Sim Não realizada

POMERODE SAA SAA INTEGRADO 11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VALERIO VALIN 250 Ausente Ausente 0,54 0,9 Não realizada Sim Não realizada

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 1,18 0,95 0,7 Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA FRANCELIZIO OLIVEIRA DA SILVAAusente Ausente 1,34 0,76 0,7 Sim 6,6

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NELCI NUNES DO AMARAL Ausente Ausente 1,18 2,33 Não realizada Sim 6,5

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CARLOTA WALTER Ausente Ausente 1,21 0,69 Não realizada Sim 6,5

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA NERY CARLOS LUTZ Ausente Ausente 1,16 0,78 Não realizada Sim 6,5

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA Ausente Ausente 1,21 0,83 0,7 Sim 6,4

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA PEDRO ANTONIO CASAGRANDE Ausente Ausente 1,17 0,69 0,7 Sim 6,6

PONTE ALTA DO NORTE SAA SAA PONTE ALTA DO NORTE 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA 30 DE MARCO Ausente Ausente 1,23 1,06 0,7 Sim 6,5

PORTO BELO SAA PORTO BELO ABASTECIMENTO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JODE DE AQUINO Ausente Ausente 2,27 1,42 0,6 Sim Não realizada

PORTO BELO SAA PORTO BELO ABASTECIMENTO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GOVERNADOR CELSO RAMOS Ausente Ausente 2,4 0,5 0,5 Sim Não realizada

PORTO BELO SAA PORTO BELO ABASTECIMENTO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JODE DE AQUINO Ausente Ausente 2,41 0,76 Não realizada Sim Não realizada

PORTO BELO SAA PORTO BELO ABASTECIMENTO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GOVERNADOR CELSO RAMOS Ausente Ausente 2,19 0,35 Não realizada Sim Não realizada

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PADRE ANCHIETA 126 Ausente Ausente 1,02 1,01 Não realizada Sim 7,8

PORTO UNIAO SAC ACC SAO MIGUEL DA SERRA 08/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV 18 DE MAIO 927 Ausente Ausente 0,1 0,39 Não realizada Não 7,3

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PC HERCILIO LUZ S/N Ausente Ausente 1,08 0,77 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JO?O DE AQUINO S/N Ausente Ausente 0,48 1,03 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CEL AMAZONAS N? 988 Ausente Ausente 0,59 1,25 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA SANTA CRUZ DO TIMBÓ 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R X DE NOVEMBRO S/N Ausente Ausente 1,26 0,55 Não realizada Sim 9

PORTO UNIAO SAC ACC SAO MIGUEL DA SERRA 08/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R ELFRIDA WERLE N? 87 Ausente Ausente 0,9 0,47 Não realizada Não 7,3

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R WALFRIDO SANTOS S/N Ausente Ausente 1,51 0,75 1 Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R JOSE ANTONIO CARNEIRO N? 1715 Ausente Ausente 1,37 0,82 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV EXP EDMUNDO ARRABAR N? 3738Ausente Ausente 1,52 0,92 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ALAN KARDEC 207 Ausente Ausente 1,51 0,76 1 Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PORTUGAL N? 320 Ausente Ausente 1,44 0,83 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA SANTA CRUZ DO TIMBÓ 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CARLOS GALLE N? 101 Ausente Ausente 0,58 0,59 0,9 Sim 9

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R EURICO FLENIK N? 607 Ausente Ausente 0,82 1,12 1 Sim 7,5
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PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DIDIO AUGUSTO N? 205 Ausente Ausente 1,31 0,96 Não realizada Sim 7,5

PORTO UNIAO SAA UNIAO DA VITORIA UT2831 08/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANDRE LUBI S/N Ausente Ausente 1,16 1 1 Sim 7,5

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA ARI VERDI Ausente Ausente 1,06 0,36 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO CARLOS THIESEN Ausente Ausente 1,44 1,04 0,6 Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 1,22 0,33 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FORTUNATO FRONZA Ausente Ausente 0,92 0,43 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA BR 470 KM 176 Ausente Ausente 1,15 0,71 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE VALENTE DE CAMPOS Ausente Ausente 0,66 0,41 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAESTRADA GERAL CORRUCHEL Ausente Ausente 1,96 0,25 1 Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAI DEONIR NARDELLI JUNIOR 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL POMBINHAS Presente Presente Não realizada 1,34 Não realizada Não Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RALF HEBEDA Ausente Ausente 1,67 0,53 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JENNY SCHNEIDER Ausente Ausente 1,39 0,59 Não realizada Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTILO GOMES Ausente Ausente 1,15 0,71 0,4 Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CORRUCHEL Ausente Ausente 1,56 0,3 1 Sim Não realizada

POUSO REDONDO SAA ETA POUSO REDONDO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ESTEV?O RISCAROLLI Ausente Ausente 1,23 0,46 0,6 Sim Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCOSAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOTEAMENTO FRIGO Ausente Ausente 1,35 0,99 1,1 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCOSAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 17 DE FEVEREIRO Ausente Ausente 1,22 1,03 1,1 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCOSAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA Ausente Ausente 1,3 1,06 Não realizada Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCOSAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOIS IRM?OS Ausente Ausente 1,28 1,01 1,1 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCOSAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO04/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO Ausente Ausente 1,41 0,81 1,2 Não Não realizada

PRESIDENTE CASTELLO BRANCOSAA SAA PRESIDENTE CASTELO BRANCO04/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA SAO LUIZ Ausente Ausente 1,44 1,27 1,1 Não Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  CURT HERING Ausente Ausente 1,54 0,32 1 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MIRADOR2340 Ausente Ausente 1,25 0,71 Não realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MANOEL EDUARDO DOS SANTOSAusente Ausente 1,36 0,57 0,8 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANNA OESTRICH Ausente Ausente 1,05 0,54 Não realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALWIN HORTZMANN56 Ausente Ausente 1,13 0,58 1 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O STOLMEIER Ausente Ausente 1,33 0,3 Não realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HARRY OESTRICH214 Presente Ausente 1,01 0,48 1 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEREIRA Ausente Ausente 1,64 0,37 Não realizada Sim Não realizada
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PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ADOLFO KERTZENDORFF150 Ausente Ausente 0,33 0,29 1,1 Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA Ausente Ausente 1,45 0,4 Não realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,01 0,41 Não realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O STOLMEIER Ausente Ausente 1,33 0,52 Não realizada Sim Não realizada

PRESIDENTE GETULIO SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE PRESIDENTE GETULIO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 1,28 0,45 Não realizada Sim Não realizada

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CARDEAL JAIME Presente Ausente 0,9 0,3 Não realizada Sim 5,7

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,8 0,5 0,2 Sim 5,8

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Presente Ausente 0,9 0,4 0,2 Sim 5,7

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,7 0,4 0,2 Sim 5,9

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA CRUZ Ausente Ausente 0,7 0,5 0,2 Sim 5,6

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTA ROSA Presente Ausente 0,8 0,8 0,3 Sim 5,9

PRINCESA SAASERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRINCESA17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV CARDEAL JAIME Ausente Ausente 0,9 0,7 0 Sim 5,7

PRINCESA SAI FAMILIA SOUZA 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MARMELEIRO Presente Ausente 0,17 1 Não realizada Não Não realizada

RIO DAS ANTAS SAA SAA GRAMADOS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA GRAMADOS Ausente Ausente 0,36 0,93 Não realizada Sim 7,1

RIO DAS ANTAS SAA SAA GRAMADOS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO Ausente Ausente 0,38 1,64 Não realizada Sim 7,2

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NAPOLEAO POETA DE MORAES Ausente Ausente 0,28 1,31 1,2 Sim 6,7

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TADEU IANTAS Ausente Ausente 1,61 0,9 0,8 Sim 6,3

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SERGIPE Ausente Ausente 0,26 0,74 1,2 Sim 6,8

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PALMEIRAS Presente Ausente Não realizada 0,88 Não realizada Sim 3,9

RIO DAS ANTAS SAA SAA IPOMEIA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA ELIZABETE Ausente Ausente 0,03 0,88 Não realizada Sim 7

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA STEFANO BONET Ausente Ausente 1,6 0,8 0,8 Sim 6,5

RIO DAS ANTAS SAA SAA RIO DAS ANTAS 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA CARIDADE Ausente Ausente 1,59 0,48 0,9 Sim 6,5

RIO DAS ANTAS SAA SAA IPOMEIA 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA INDEPENDENCIA Ausente Ausente 0,35 0,75 Não realizada Sim 7,1

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TIRADENTES Ausente Ausente 0,84 1,73 0,2 Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 2,13 1,03 Não realizada Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DA PRATA 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RIO DA PRATA Ausente Ausente 2,1 1,02 Não realizada Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALMIRANTE TAMANDARE Ausente Ausente 1,06 2,11 0,5 Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE MORATELLI Ausente Ausente 1,13 0,75 Não realizada Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,09 1,98 0,5 Sim 7,5
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RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA TIRADENTES Ausente Ausente 0,9 2,48 0,2 Sim 7,4

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 114 Ausente Ausente 1,15 1,79 Não realizada Sim 7,6

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPINAS Ausente Ausente 1,12 2,18 Não realizada Sim 7,5

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 29 DE DEZEMBRO Ausente Ausente 1,1 0,8 Não realizada Sim 7,7

RIO DO CAMPO SAA ETA RIO DO CAMPO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 29 DE DEZEMBRO Ausente Ausente 1,2 0,47 0,7 Sim 7,3

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CAMARA JUNIOR S/N - PAMPLONA Presente Ausente 0,64 1,47 0,8 Sim 7

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTR DA MADEIRA S/N - BARRAGEM Ausente Ausente 0,87 1,42 0,8 Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R DOM PEDRO II 452 - CANOAS Ausente Ausente 0,88 6,86 0,8 Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ARTUR SIEWERT 408 - BUDAG Ausente Ausente 0,77 5,92 Não realizada Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANA NERY 581 - SANTANA Ausente Ausente 0,77 0,8 Não realizada Sim 7

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R RUY BARBOSA - SUMARE Presente Ausente 0,76 0,9 Não realizada Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CHAPECO S/N - BOA VISTA Presente Ausente 0,73 0,75 Não realizada Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOESTR NAVEGANTES 770 - NAVEGANTESAusente Ausente 0,85 0,81 Não realizada Sim 7,1

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR EUGENIO MARCHI S/N - SANTA RITAAusente Ausente 0,89 0,83 Não realizada Sim 7,2

RIO DO SUL SAA ETA RIO DO SUL 09/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PREFEITO WENCESLAU BORINI - CANTA GALOAusente Ausente 0,66 0,88 Não realizada Sim 7,1

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALTO RIO FORTUNA ETA Ausente Ausente 0,54 0,79 0,8 Sim 6,8

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,29 1 0,8 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 22 DE JULHO Ausente Ausente 0,65 0,37 0,8 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAI RIO AREAO 22/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALESTRADA GERAL RIO ARE?O EZIDIO BLOEMERPresente Ausente 1,1 5,54 Não realizada Não Não realizada

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BERNARDO HENKEMEIER Ausente Ausente 0,55 1,02 0,8 Sim 7,2

RIO FORTUNA SAA SAA RIO FORTUNA 22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 108 Ausente Ausente 0,8 0,21 0,8 Sim 7,2

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ADOLFO OLSEN Ausente Ausente 1,42 0,65 2 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: DA PAZ Ausente Ausente 1,08 0,69 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: RENEO OKWITSCHAL Ausente Ausente 1,71 0,64 1,7 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA: ANITA GARIBALDI Ausente Ausente 1,35 0,73 2,2 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA: ADOLFO OLSEN Ausente Ausente 0,53 0,95 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA: CAPOSMAR R DA SILVA Ausente Ausente 1,19 0,81 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PEDRO SIM?ES DE OLIVEIRA Ausente Ausente 1,08 0,67 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: CARLOS HANTSCHEL Ausente Ausente 1,46 0,68 Não realizada Sim Não realizada
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RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: PROCOPIO MOREIRA Ausente Ausente 1,14 1,6 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA: ANITA GARIBALDI Ausente Ausente Não realizada 1,61 2,1 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA: FRITZ KLOSTERMANN Ausente Ausente 1,4 0,99 1,3 Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA: FRITZ KLOSTERMANN Ausente Ausente 0,78 1,29 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA: MARTINHO JO?O DE SOUZA Ausente Ausente 0,92 0,92 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ROMEDIO PILLATI Ausente Ausente 1,35 1,16 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: RUTH WRITZMANN Ausente Ausente 1,57 1,06 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ROD BR-280 Ausente Ausente 1,36 0,93 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ORLANDO AFONSO QUANDT Ausente Ausente 1,71 1,08 Não realizada Sim Não realizada

RIO NEGRINHO SAA SAA RIO NEGRINHO 23/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: PEDRO HENRIQUE BERKEMBROCKAusente Ausente 1,52 0,73 Não realizada Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS Presente Presente Não realizada 0,47 Não realizada Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BAIRRO S?O JUDAS TADEU Ausente Ausente Não realizada 0,22 0,9 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE OSELAME Ausente Ausente Não realizada 0,18 0,9 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU DE SOUZA - SC 370 Ausente Ausente Não realizada 0,47 0,7 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RITA DE BONA SARTOR Ausente Ausente Não realizada 0,2 0,8 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITAL FURLAN Ausente Ausente Não realizada 0,2 0,7 Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE OSELAME Ausente Ausente Não realizada 0,19 Não realizada Sim Não realizada

RIO RUFINO SAASERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO22/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUMBERTO CESCONETTO Ausente Ausente Não realizada 0,26 Não realizada Sim Não realizada

RIQUEZA SAI IVO PAVAN 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ANTA GORDA BAIXA Presente Presente 0,9 0,1 Não 8,5

RIQUEZA SACASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ÁGUA DE ANTA GORDA BAIXA E PROGRESSO16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ANTA GORDA BAIXA Ausente Ausente 0,4 6,3 Não 10,1

RIQUEZA SAI MIGUEL PAVAN 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ANTA GORDA BAIXA Presente Ausente 1,26 1,2 0,1 Não 7,4

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FERNANDO PFEIFER Ausente Ausente 1,27 0,6 1,6 Não 7,7

RIQUEZA SAI LIANE PARISOTTO 16/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ANTA GORDA BAIXA Presente Presente 1,13 1,2 Não realizada Não 7,2

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRACEMA Ausente Ausente 1,25 0,5 Não realizada Sim 7,9

RIQUEZA SAA CAMBUCICA UNIDADE 1 16/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BELA VISTA Ausente Ausente 1,03 1,2 Não realizada Não 7,7

RIQUEZA SAA RIQUEZA UNIDADE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCOAusente Ausente 1,33 0,6 0,9 Sim 7,9

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERMANO NIEHUES Ausente Ausente 2,04 2,75 0,6 Sim 6,6

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE LIBERMANN 102 Ausente Ausente 1,87 0,58 Não realizada Sim 6,5

SALETE SAI ADRIANA CRISTINA BORGUESAN 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MENEGILDO BORGUESAN Presente Presente 0,47 3,49 Não realizada Não 6,5
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SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA MARGARIDA 309 Ausente Ausente 1,77 4,07 Não realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE LIBERMANN 102 Ausente Ausente 1,9 0,71 Não realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO Ausente Ausente 1,23 1,5 0,9 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 104Ausente Ausente 1,78 1,32 0,7 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO 454 Ausente Ausente 2,04 5,84 Não realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO SANTUARIO 875 Ausente Ausente 1,89 1,58 Não realizada Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ BERTOLI 550 Ausente Ausente 1,78 1,6 0,9 Sim 6,5

SALETE SAA ETA SALETE 1 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO Ausente Ausente 1,4 9 0,6 Sim 6,5

SANGAO SAA MORRO GRANDE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAMAE Ausente Ausente 0 2,5 0 Sim Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMPO BOM Presente Ausente 0 1,72 Não realizada Sim Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GINASIO Ausente Ausente 0 2,48 Não realizada Sim Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 24/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA AREIAO Ausente Ausente Não realizada 1,51 0 Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GARAGEM PREF Presente Ausente 0,03 1,17 0,1 Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CAMARA Ausente Ausente 0 1,63 Não realizada Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DORVALINO DEMO Ausente Ausente 0,28 1,27 0,1 Não Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOT MACARI Ausente Ausente 0,02 0,34 Não realizada Não Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 24/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA GERAL AGUA BOA Presente Ausente 0 1,73 0 Sim Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE ANTONIO DA SILVA Ausente Ausente 0 0,82 Não realizada Sim Não realizada

SANGAO SAA SANGAO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS Ausente Ausente 0,05 0,83 Não realizada Não Não realizada

SANGAO SAA MORRO GRANDE 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LOT ROCHA Ausente Ausente 0 2,6 Não realizada Sim Não realizada

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LAUDELINO GRANEMNN Ausente Ausente 0,8 0,94 Não realizada Sim 6,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO G SOBRINHO Ausente Ausente 0,8 0,93 Não realizada Sim 6,8

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO G SOBRINHO Ausente Ausente 1,3 1,13 Não realizada Sim 7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEN Ausente Ausente 1,1 1,36 Não realizada Sim 6,9

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEN Ausente Ausente 0,9 0,96 Não realizada Sim 7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVENTINO GOETTEN Ausente Ausente 0,4 0,72 0,3 Sim 7,3

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROFESSOR CARLOS BELLI Ausente Ausente 0,2 0,61 0,3 Sim 7,2

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO DRISSEN Ausente Ausente 1,2 1,11 Não realizada Sim 6,7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ONELIA B DE SOUZA Ausente Ausente 1 1,49 Não realizada Sim 7
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SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LIRIS CEOLA Ausente Ausente 0,4 1,33 Não realizada Sim 7

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,2 0,65 0,2 Sim 7,2

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICENTE A DA SILVA Ausente Ausente 0,8 0,85 0,6 Sim 7,9

SANTA CECILIA SAA SAA SANTA CECILIA 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AUGUSTO D SANTOS Ausente Ausente 0,9 1,38 0,6 Sim 8,8

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASILIA Ausente Ausente Não realizada 1,1 Não realizada Sim 7,9

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO IVO HICKMANN Ausente Ausente Não realizada 0,6 1,3 Sim 8,2

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA BRASILIA Ausente Ausente Não realizada 0,6 1,1 Sim 8

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HENRIQUE GAVA Ausente Ausente Não realizada 3,7 Não realizada Sim 8

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALEXANDRE LAZAROTTO Ausente Ausente Não realizada 0,9 Não realizada Sim 7,8

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM FELICIANO Presente Ausente Não realizada 1,3 1,3 Sim 8,1

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTO ANTONIO Ausente Ausente Não realizada 1,5 1,2 Sim 7,9

SANTA HELENA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA HELENA11/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARGINAL PERIFERICA Presente Ausente Não realizada 1 1,2 Sim 8

SANTA ROSA DO SUL SAI QUELI RIBEIRO DA SILVA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVARUA JOSE AMILTO MACEDO  - PARQUE ROSITAAusente Ausente 0,6 0,33 Não realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI FABIANA S VALENTIM 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - GLORINHA Ausente Ausente 0,83 0,32 Não realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI LUIZ ONIVALDO LADISLAU 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA BR 101 - VILA ALBINA Presente Presente 0,13 0,38 Não realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL - VILA FREITAS Ausente Ausente 0,3 0,47 1,5 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA NATALINO TEIXEIRA DA ROSA - CENTROAusente Ausente 0,3 0,66 1,6 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI ONIVALDO RODRIGUES BITENCOURT02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL - VILA BITENCOURTPresente Presente 1,7 5,07 Não realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI DIOVANEI LOPES PORTO 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RODOVIA BR 101 216 - VILA ALBINA Presente Ausente 2 1,23 Não realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAI JEAN NATAL PEREIRA DA SILVA 02/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL 2407 - GLORINHA Presente Presente 0,48 0,95 Não realizada Não Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ALFREDO EMERIM 133 - CENTROAusente Ausente 0,3 0,81 1,6 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA AMANDIO PEDRO TRIST?O 305 - ENGENHO VELHOAusente Ausente 0,3 0,59 1,6 Sim Não realizada

SANTA ROSA DO SUL SAA SAMAE SANTA ROSA DO SUL 02/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA 4 DE JANEIRO - PARQUE ROSITAAusente Ausente 0,1 0,45 1,8 Sim Não realizada

SANTA TEREZINHA SAA ETA RIO DA ANTA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL RIO DA ANTA 744 Presente Ausente 0,9 0,61 Não realizada Sim 6,7

SANTA TEREZINHA SAA CRAVEIRO 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CRAVEIRO 628 Ausente Ausente 1,42 0,6 Não realizada Sim 7,8

SANTA TEREZINHA SAA ETA RIO DA ANTA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL RIO DA ANTA 130 Ausente Ausente 0,62 1,37 Não realizada Sim 6,8

SANTA TEREZINHA SAA CRAVEIRO 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CRAVEIRO SN Ausente Ausente 1,39 0,42 1 Sim 7,9

SANTA TEREZINHA SAA CRAVEIRO 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CRAVEIRO Ausente Ausente 1,39 2,72 1 Sim 7,7

SANTA TEREZINHA SAA ETA SANTA TEREZINHA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SILVINO LONGEN 78 Ausente Ausente 0,86 2,04 Não realizada Sim 6,8
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SANTA TEREZINHA SAA ETA SANTA TEREZINHA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JUVINO FELIPE 216 Ausente Ausente 1,2 2,41 Não realizada Sim 7

SANTA TEREZINHA SAA CRAVEIRO 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL CRAVEIRO 264 Ausente Ausente 1,4 0,82 Não realizada Sim 8

SANTA TEREZINHA SAA ETA RIO DA ANTA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL RIO DA ANTA 60 Ausente Ausente 0,8 0,84 0,8 Sim 7

SANTA TEREZINHA SAA ETA SANTA TEREZINHA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSMAR JUNCKES 287 Ausente Ausente 1 1,98 0,9 Sim 7

SANTA TEREZINHA SAA ETA SANTA TEREZINHA 18/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BRUNO PIECZARKA 130 Ausente Ausente 1,2 3,64 0,8 Sim 7,2

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BORTOLO NESPOLO Ausente Ausente 0,6 0,42 1,2 Não 8,4

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA HONORIO COMACHIO Ausente Ausente 0,6 0,55 1,2 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente 0,6 0,16 Não realizada Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente 0,6 0,22 0,2 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC POCO ARTESIANO 2 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA BEIRA RIO Ausente Ausente 0,6 0,13 0,2 Não 8,6

SANTIAGO DO SUL SAC SANTIAGO DO SUL 30/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV  JO?O CORSO Ausente Ausente 0,6 0,5 1,2 Não 8,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO JOSE NEUMANN 205Ausente Ausente 1,17 0,47 1 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AMANDO RUDNICK 589 Ausente Ausente 1,02 0,6 0,8 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE FIDELIS TOMELIN 10 Ausente Ausente 0,86 0,89 0,8 Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAURO REGIS 1 Presente Ausente 0,65 0,49 1 Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO FRANCISCO 141 Ausente Ausente 1,19 0,61 Não realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL WILHERM BENDLIN 400 Ausente Ausente 1,24 0,53 Não realizada Sim 6,6

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS FERROVIARIOS S/N Presente Ausente 1,18 0,49 Não realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALTO PARAGUACU 488 Ausente Ausente 1,09 0,53 Não realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA 75 Ausente Ausente 1,34 0,67 Não realizada Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 17/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CASTELO BRANCO 531 Ausente Ausente 1,16 0,52 Não realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PAULO MULLER S/N Ausente Ausente 1,35 0,65 Não realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA DAS NEVES 764 Ausente Ausente 1,44 0,57 1 Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MATHIAS NOSSOL 2027 Ausente Ausente 1,42 0,55 Não realizada Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WILLY PILZ 470 Ausente Ausente 1,2 0,82 Não realizada Sim 6,7
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SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL WILHEM BENDLIN 400 Ausente Ausente 1,12 0,56 Não realizada Sim 6,9

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS FERROVIARIOS S/N Ausente Ausente 0,81 0,62 Não realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA PEDRO DUMS 180 Ausente Ausente 1,06 0,65 1 Sim 6,8

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO TORRES 594 Ausente Ausente 1,12 0,57 1 Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA PEDRO DUMS 180 Ausente Ausente 0,82 0,69 Não realizada Sim 6,5

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC-418 1780 Ausente Ausente 1,06 0,7 Não realizada Sim 6,7

SAO BENTO DO SUL SAA SAMAE CENTRO 24/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA DONA FRANCISCA S/N Ausente Ausente 1,15 0,68 Não realizada Sim 6,6

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA 12 DE OUTUBRO N451 Ausente Ausente 1,52 2,34 0,7 Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA 12 DE OUTUBRO N265 Ausente Ausente 1,24 1,04 0,7 Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SAO BERNARDINO N799 Ausente Ausente 0,98 0,9 0,7 Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SAO GREGORIO N927 Ausente Ausente 0,92 1,24 0,6 Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SAO BERNARDINO N819 Ausente Ausente 1,23 1,29 0,6 Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SAO BERNARDINO N755 Ausente Ausente 0,86 1,13 Não realizada Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SAO BERNARDINO N768 Ausente Ausente 1,16 0,77 Não realizada Sim 8

SAO BERNARDINO SAC SAO BERNARDINO UNID. I 17/08/2022INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SAO JOSE N544 Ausente Ausente 0,94 0,8 Não realizada Sim 8

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 435 Ausente Ausente 2 1,86 Não realizada Sim 7

SAO BONIFACIO SAI CASA JUSSELI SCHLIKMANN 01/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ROD SC 435 Ausente Ausente 1,27 Não realizada Não 6,5

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ROESNER Ausente Ausente 2 1,33 0,8 Sim 7,4

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 29 DE DEZEMBRO Ausente Ausente 1,78 2,05 0,8 Sim 7,4

SAO BONIFACIO SAI CASA TEREZA LEMBECK 01/08/2022 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RIO ATAFONA 1 Presente Ausente 1,97 Não realizada Não 6,5

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO AGRICULTOR Ausente Ausente 2 1,59 0,4 Sim 7,4

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA CENTRAL Ausente Ausente 1,88 2,14 0,8 Sim 7,5

SAO BONIFACIO SAA SAO BONIFACIO 01/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLEMENTE LEMKUHL Ausente Ausente 2,15 2,72 0,5 Sim 7,4

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSVALDO CRUZ N? 56 Ausente Ausente 0,95 0,91 0,8 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA N? 945 Ausente Ausente 1,11 0,64 Não realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA N? 322 Ausente Ausente 1,15 0,52 Não realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONCORDIA N? 100 Ausente Ausente 0,8 0,4 0,8 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO N? 10 Ausente Ausente 0,81 0,46 Não realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO COMERCIO N? 671 Ausente Ausente 0,57 0,6 Não realizada Sim Não realizada
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SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE ANCHIETA N? 35 Ausente Ausente 1,06 2,32 Não realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL KLAUCK N? 974 Ausente Ausente 1,08 0,73 0,8 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CIRINO REISCHERT N? 180 Ausente Ausente 0,79 0,42 0,9 Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LA SALLE N? 186 Presente Ausente 1,08 1,12 Não realizada Sim Não realizada

SAO CARLOS SAA SAO CARLOS UNIDADE 1 30/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LA SALLE N? 156 Ausente Ausente 1,27 0,4 0,8 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV LIONS Ausente Ausente Não realizada 1,02 0,8 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANDERSON PORTELA Ausente Ausente Não realizada 0,99 0,9 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/2022 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LOURENCO FRANCA Ausente Ausente Não realizada 0,84 Não realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HIPOLITO SILVA Ausente Ausente Não realizada 0,48 Não realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MIGUEL ALBAN Ausente Ausente Não realizada 2,55 Não realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOAO T SOBRINHO Ausente Ausente Não realizada 0,71 0,9 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL DE QUADRA Ausente Ausente Não realizada 0,82 Não realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JUVENTINO Ausente Ausente Não realizada 0,75 0,9 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA SAO CRISTOVAO DO SUL 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AFONSO FAEDO Ausente Ausente Não realizada 2,8 0,3 Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA MONTE ALEGRE 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR116 Ausente Ausente Não realizada 0,87 Não realizada Sim Não realizada

SAO CRISTOVAO DO SUL SAA SAA MONTE ALEGRE 03/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AUGUSTINHO ABREU Ausente Ausente Não realizada 0,83 Não realizada Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROCIO PEQUENO Presente Ausente 0,59 0,5 Não realizada Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FRANCISCO MASCARANHAS Ausente Ausente 0,5 0,62 Não realizada Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA GETULIO VARGAS Presente Ausente 0,51 0,62 1,4 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAC CARIOCA DA GARCEZ 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARCOS GORRESEN Presente Presente 0,8 Não realizada Não Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAC BICA DO MORRO DA CRUZ 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA PAULAS Presente Ausente 1,2 Não realizada Não Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAC CARIOCA DA MARCILIO DIAS 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARCILIO DIAS Presente Presente 1,28 Não realizada Não Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROCIO GRANDE Ausente Ausente 0,51 0,68 1,4 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOM FERNANDO TREJO Ausente Ausente 0,54 0,66 1,2 Sim Não realizada

SAO FRANCISCO DO SUL SAA ROCIO GRANDE 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALDO POSSAMAI Presente Ausente 0,56 0,56 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOLINO DUARTE 1001 Ausente Ausente 1,15 0,68 0,8 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFREDO BATISTOTI 164 Ausente Ausente 1,21 0,24 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 108 FERNANDES S/N Ausente Ausente 1,27 0,64 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA WANDER COLIONI 169 Ausente Ausente 1,3 0,25 Não realizada Sim Não realizada
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SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIBURCIO BOZZANO 52 Ausente Ausente 1,12 0,2 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HENRIQUE DADAM 70 Ausente Ausente 1 1,74 1,4 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IRINEU JACOB DE SOUZA S/N Ausente Ausente 1,03 0,44 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BENJAMIM DUARTE 266 Ausente Ausente 0,57 0,29 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ELIAS MANOEL DA SILVA 217 Ausente Ausente 1,13 0,36 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOS SILVA 698 Ausente Ausente 1,06 0,23 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OVIDEO MAZERA 372 Ausente Ausente 1,05 0,23 0,7 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOSERVIDAO JOAO SEBASTIAO NUNES S/NAusente Ausente 1,14 0,27 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAQUIM GERALDO 216 Ausente Ausente 1,13 0,65 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ATANAZIO JOAQUIM DOS SANTOS 858Ausente Ausente 1,29 0,17 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEONEL BORATI 1156 Ausente Ausente 0,95 0,26 0,6 Sim Não realizada

SAO JOAO BATISTA SAA SISAM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOAO ANDREGTONE 120 Ausente Ausente 0,99 0,22 0,6 Sim Não realizada

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: ALCIDES MELO  SANTA CRUZ Ausente Ausente 1,74 0,76 0,9 Sim 6,8

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD. 415  CENTRO Ausente Ausente 1,9 0,45 0,9 Sim 6,6

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: ROMÁRIO DE SOUZA  PORTO DO ITAPERIÚAusente Ausente 0,97 0,48 0,9 Sim 6,9

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 16/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA: ROMÁRIO DE SOUZA  PORTO DO ITAPERIÚPresente Ausente 1,15 0,47 Não realizada Sim 6,8

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 16/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA: JOSÉ ROMÃO DE SOUZA   CENTROPresente Ausente 0,83 0,44 Não realizada Sim 6,8

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA BARRA VELHA 16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA: JOSÉ ANASTÁCIO MACHADO    70   CENTROAusente Ausente 1,58 0,5 0,9 Sim 6,9

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 16/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALRUA: ALCIDES MELO  SANTA CRUZ Ausente Ausente 0,22 0,88 Não realizada Sim 6,9

SAO JOAO DO ITAPERIU SAA SAA SANTA LUZIA 16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA: SERAFIM RONCHI Ausente Ausente 1,74 1,27 0,9 Sim 6,8

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VIRGILIO BORBA Ausente Ausente Não realizada 0,8 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 290 Ausente Ausente Não realizada 1,28 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANSELMO BORBA Ausente Ausente Não realizada 1,51 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente Não realizada 1,02 0,7 Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente Não realizada 1,15 0,7 Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAA VILA CATARINA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO JOSE MANOEL DE MATOS Ausente Ausente Não realizada 1,41 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL AMNDIO DE BORBA Presente Ausente Não realizada 1,68 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA NEREU RAMOS Ausente Ausente Não realizada 1,28 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MANOEL LEONEL DE SOUZA Ausente Ausente Não realizada 1,18 0,7 Sim Não realizada



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               

(Portaria 
GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
uT)

Fluoreto(m
g/L)

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JAIME GRUNDLER Ausente Ausente Não realizada 1,44 0,7 Sim Não realizada

SAO JOAO DO SUL SAA SAO JOAO DO SUL 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ALVARO ALEXANDRE CARDOSO Ausente Ausente Não realizada 1,35 0,7 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA BOAVA 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR ESTRADA GERAL-EDSON SILVA FIGUEREDOAusente Ausente Não realizada 0,19 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SANTA ISABEL 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR ESTRADA GERAL-WALDETE SOUZA ARRUDAAusente Ausente Não realizada 0,21 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SANTA ISABEL 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR ESTRADA GERAL- ESCOLA JOÃO INACIO DE MELOAusente Ausente Não realizada 0,18 1 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SANTA ISABEL 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR PRAC? JOAQUIM PEREIRA DE MEDEIROS - LEENI BATISTA DE MELOAusente Ausente Não realizada 0,17 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA BOAVA 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR ESTRADA GERAL-ESCOLA JARBAS AMARANTE FERREIRAAusente Ausente Não realizada 0,22 0,8 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA BOAVA 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR JOAQUIM PEREIRA -MARIA TEREZINHA PEREIRA DA ROSAAusente Ausente Não realizada 0,37 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR  AV IVO SILVEIRA- TERMINAL RODOVIARIO PEDRO MATOSAusente Ausente Não realizada 0,46 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA- MARIA GORETE DE SENA SILVAAusente Ausente Não realizada 0,46 0,9 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR HIPOLITO DA SILVA MATOS- ADÃO VILMAR PADILHAAusente Ausente Não realizada 0,3 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR OTAVIO A GUIMARAES -ESCOLA JUREMA HUGEN PALMAAusente Ausente Não realizada 0,4 1,1 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAI ALEX LUENENBERG 22/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R SC 110 KM4 31 Presente Ausente 1,19 Não realizada Não Não realizada

SAO JOAQUIM SAA SAO JOAQUIM 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOR DORALINA A GUIMARAES- EEIM JOSÉ DIOMAR PADILHAAusente Ausente Não realizada 0,38 1,1 Sim Não realizada

SAO JOAQUIM SAIMARIA DOS PRAZERES SOUZA DEMECIANO22/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R SC 110 KM5 Ausente Ausente 9,24 Não realizada Não Não realizada

SAO JOAQUIM SAI DARIO VITORIA 22/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA R SC 114 Presente Presente 0,87 Não realizada Não Não realizada

SAO JOSE SAC DOCES KREMER 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA HUMBERTO KREMER Ausente Ausente Não realizada 0,32 0,3 Não Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL BAIRRO DON DANIEL Ausente Ausente 0,7 2,6 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 0,7 6,5 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL BAIRRO GISELE Ausente Ausente 0,7 2,67 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAI ELENICE FREITAS 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL FAZENDA NOVA Presente Presente 7,25 Não realizada Não Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL BELA VISTA Ausente Ausente 0,7 2,47 0,8 Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 0,7 2,51 0,9 Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL CENTRO Ausente Ausente 0,7 1,8 0,9 Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL VILA ROSENA Ausente Ausente 0,7 2,58 Não realizada Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIALNOSSA SENHORA APARECIDA Ausente Ausente 0,7 2,64 0,9 Sim Não realizada

SAO JOSE DO CERRITO SAA SAA SAO JOSE DO CERRITO 25/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL SANTO ANTONIO Ausente Ausente 0,7 2,48 Não realizada Sim Não realizada

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO GUILHERME HACK Ausente Ausente 1,44 0,9 Não realizada Sim 7,1

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TIRADENTES Ausente Ausente 1,42 1,01 Não realizada Sim 6,6
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SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUI BARBOSA Ausente Ausente 1,78 1,73 Não realizada Sim 6,6

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,09 0,25 Não realizada Sim 7,4

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA JOAQUIM FONTANA Presente Ausente 1,41 0,2 Não realizada Sim 6,8

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRAVESSA VIA PARK Ausente Ausente 1,34 0,48 0,7 Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO MONTE CASTELO Ausente Ausente 1,23 0,41 Não realizada Sim 7,2

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,59 1,74 0,5 Sim 6,5

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,36 0,17 Não realizada Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 1,1 0,29 Não realizada Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACESSO SUL Ausente Ausente 1,57 2,55 0,6 Sim 6,5

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORONEL BERTASO Ausente Ausente 0,79 0,39 0,6 Sim 7,3

SAO LOURENCO DO OESTE SAASAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I08/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA BELA VISTA Ausente Ausente 1,02 0,6 0,7 Sim 6,5

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PADRE AULING 87 Ausente Ausente Não realizada 0,53 0,6 Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R ANTONIO PHILIPPI 8 Ausente Ausente Não realizada 0,37 Não realizada Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV MONSENHOR FREDERICO TOMBROCK 56Ausente Ausente Não realizada 0,28 Não realizada Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA MORRO DO CRUZEIRO Ausente Ausente Não realizada 0,61 0,7 Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAESTRADA GERAL BOM RETIRO Ausente Ausente 0,89 0,48 0,7 Sim 6,03

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV MONSENHOR FREDERICO TOMBROCK 1300Ausente Ausente Não realizada 0,34 Não realizada Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SANTOS DUMONT 484 Ausente Ausente Não realizada 0,24 0,7 Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R CONEGO BERNARDO FUCHTER 158Ausente Ausente Não realizada 0,74 Não realizada Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PADRE AULING 278 Ausente Ausente Não realizada 0,36 Não realizada Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R HENRIQUE BRUNING 66 Ausente Ausente Não realizada 0,58 0,7 Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R PEDRO H RODRIGUES Ausente Ausente Não realizada 0,37 Não realizada Sim Não realizada

SAO LUDGERO SAA SAMAE 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV MONSENHOR FREDERICO TOMBROCK 1629Ausente Ausente Não realizada 0,32 Não realizada Sim Não realizada

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA JOÃO LEMONJE Presente Ausente 0,5 0,56 0,7 Sim 6,7

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PLANEJADA Presente Ausente 0,5 0,49 0,7 Sim 6,7

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PROJETADA Presente Ausente 0,5 0,37 0,7 Sim 6,7

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SANTA ALBERTINA Ausente Ausente 0,5 0,41 0,7 Sim 6,8

SAO MARTINHO SAA SAA SAO MARTINHO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRAIA REDONDA,S/N Presente Ausente 0,5 0,67 0,6 Sim 6,8

SAO MARTINHO SAI CENTRO 30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA PRAIA REDONDA,S/N Presente Ausente 0,4 Não realizada Não 6,9
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SAO MARTINHO SAI ALTO SAO MARTINHO 30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL ALTO SÃOMARTINHOPresente Ausente 0,5 Não realizada Não 6,8

SAO MARTINHO SAI ALTO SAO MARTINHO 30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL ALTO SÃOMARTINHOPresente Ausente 0,29 Não realizada Não 6,8

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 2,2 1,5 Não realizada Sim 7

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOHN KENNEDY Ausente Ausente 1,7 0,5 0,7 Sim 7,1

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA RITA Ausente Ausente 0,75 0,9 Não realizada Sim 7,2

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO CRISTOVAO Ausente Ausente 1,88 1,8 Não realizada Sim 6,8

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLECI SCHEFFER NEGRI Ausente Ausente 0,94 1,1 Não realizada Sim 6,8

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELIO WASSUM Ausente Ausente 2,13 1,4 Não realizada Sim 6,7

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEVERINO VERONESE Ausente Ausente 1,9 1,1 Não realizada Sim 6,9

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 211/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RODOVIA SC 386 Ausente Ausente 1,23 0,7 0,5 Sim 7,2

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS Ausente Ausente 2,17 1,1 0,9 Sim 7,3

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,9 1,5 Não realizada Sim 7

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO LINHA CRUZINHAS Ausente Ausente 1,13 0,8 Não realizada Sim 7,4

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCILIO DIAS Ausente Ausente 2,12 0,7 Não realizada Sim 7,1

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SANTA RITA Ausente Ausente 0,9 2,7 Não realizada Sim 7,5

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CLECI SCHEFFER NEGRI Ausente Ausente 1,93 0,7 0,9 Sim 7,1

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HELIO WASSUM Ausente Ausente 1,89 1,5 Não realizada Sim 7

SAO MIGUEL DO OESTE SAASAO MIGUEL DO OESTE UNIDADES 1 E 229/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA THOME DE SOUZA Ausente Ausente 1,42 1,9 0,7 Sim 7,6

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARECHAL CASTELO BRANCO PROX AO N? 10880Ausente Ausente 0,6 0,87 0,9 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUARAMIRIM 560 Ausente Ausente 0,4 0,9 Não realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARECHAL CASTELO BRANCO 9461Ausente Ausente 0,9 0,99 Não realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO FIEDLER 325 Ausente Ausente 0,6 1,13 Não realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ERICH FROEHNER SN Ausente Ausente 0,4 0,92 Não realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME PISKE 151 Ausente Ausente 0,5 1,03 0,8 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO JAHN 245 Ausente Ausente 0,5 1,13 0,8 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOPOLDO FIEDLER 325 Ausente Ausente 1,18 1,03 Não realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO JAHN 245 Ausente Ausente 0,73 0,93 0,7 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO STREIT 150 Ausente Ausente 1,33 0,63 Não realizada Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUSTAVO STREIT 1732 Presente Ausente 1,16 0,67 Não realizada Sim Não realizada
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SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GUILHERME PISKE 151 Presente Ausente 1,18 0,86 0,7 Sim Não realizada

SCHROEDER SAA AGUAS DE SCHROEDER 22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARECHAL CASTELO BRANCO 9461Ausente Ausente 1,4 0,75 Não realizada Sim Não realizada

SERRA ALTA SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FIORAVANTE SANTORO Ausente Ausente 0,51 0,77 0,8 Sim 9,01

SERRA ALTA SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CONDE DEU Ausente Ausente 1,07 1,05 1 Sim 7,32

SERRA ALTA SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE CERIZOLLI Ausente Ausente 1,51 1,25 1 Sim 7,34

SERRA ALTA SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO22/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 2,01 0,9 1 Sim 7,54

SERRA ALTA SAC NOVA IBIACA 22/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA IBIACA Presente Presente 0,6 Não realizada Não 8,16

SERRA ALTA SAC LINHA PARIZOTTO 22/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA PARIZOTTO Presente Presente 7,13 Não realizada Não 7,84

SERRA ALTA SAC LINHA NOVO HORIZONTE 22/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA NOVO HORIZONTE Presente Ausente 0,59 Não realizada Não 7,89

SERRA ALTA SAASISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO22/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LINHA NOVO HORIZONTE Ausente Ausente 0,8 0,85 0,9 Sim 7,09

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DEMETRIO JOSE COELHO 1547 Ausente Ausente 1,29 0,58 1 Sim 6,9

SOMBRIO SAI 06 NOVA GUARITA 02/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA RODOLFO MARTILIANO SANTOS Ausente Ausente 0,33 Não realizada Não 5,07

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV NEREU RAMOS 939 Ausente Ausente 2,03 1,06 Não realizada Sim 7,04

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA PROTASIO ALVES Ausente Ausente 1,8 0,98 Não realizada Sim 6,9

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBR 101 KM 432 VIA LATERAL PREFEITO SANTELMO BORBAAusente Ausente 0,42 0,82 0,7 Sim 6,91

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE JOAQUIM CARDOSO 1700 Ausente Ausente 1,43 0,71 Não realizada Sim 7,06

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOVIA LATERAL BR 101 FRANCISCO POSSAMAIAusente Ausente 1,15 1,53 0,6 Sim 7

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MAXIMO RODRIGUES DA SILVA 219Ausente Ausente 1,3 0,69 Não realizada Sim 6,92

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANICETO SILVEIRA 177 Ausente Ausente 1,57 0,89 Não realizada Sim 6,91

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE JO?O REITZ Ausente Ausente 1,78 1,12 Não realizada Sim 6,97

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO INACIO DA ROSA 1227 Ausente Ausente 1,85 1,29 Não realizada Sim 7,02

SOMBRIO SAI 06 NOVA GUARITA 02/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA AV GUILHERME TISCOSKI Ausente Ausente 0,24 Não realizada Não 4,53

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANDRE ALVES DA SILVA SOBRINHO 345Ausente Ausente 2,2 1,12 0,9 Sim 6,9

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE JO?O REITZ 492 Ausente Ausente 1,9 1,09 Não realizada Sim 7,02

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MANOEL FLORIANO 257 Ausente Ausente 1,84 0,96 Não realizada Sim 6,85

SOMBRIO SAA SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA 02/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AIRES MEDEIROS DE SOUZA 281Ausente Ausente 1,7 1,21 0,9 Sim 6,88

SUL BRASIL SAASISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL BRASIL31/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAVEREADOR MANSUETTO ZANOTTO Ausente Ausente 1,55 0,48 1,2 Sim 7,18

SUL BRASIL SAASISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL BRASIL31/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VEREADOR ABEL SAUER Ausente Ausente 0 9,96 Não realizada Sim 6,02

SUL BRASIL SAC ALTO DA SERRA 31/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO DA SERRA Presente Presente 0 1,26 0,1 Não 5,96



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               

(Portaria 
GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
uT)

Fluoreto(m
g/L)

SUL BRASIL SAC BARRA ESCONDIDA ALTO RECREIO 31/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA ALTO RECREIO Ausente Ausente 0,37 1,28 Não realizada Não 7,6

SUL BRASIL SAC JESUITA ALTA 31/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA JESUÍTA ALTA Presente Ausente 0 0,16 Não realizada Não 6,28

SUL BRASIL SAASISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL BRASIL31/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRESIDENTE JUSCELINO Ausente Ausente 1,12 0,91 1,1 Sim 6,14

SUL BRASIL SAASISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL BRASIL31/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOUTOR JOSÉ LEAL FILHO Ausente Ausente 0,02 0,99 0,5 Sim 6,59

SUL BRASIL SAASISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL BRASIL31/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOUTOR JOSÉ LEAL FILHO Ausente Ausente 1,06 1,9 1,1 Sim 5,97

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA HUGO BRANDT 471 Ausente Ausente 0,53 1,15 0,3 Sim 6,7

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 12 DE FEVEREIRO 295 Ausente Ausente 0,87 0,5 Não realizada Sim 7

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTOR KONDER 950 Ausente Ausente 0,9 0,45 Não realizada Sim 6,9

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JO?O SOTOPIETRA 204 Ausente Ausente 0,92 0,62 Não realizada Sim 7

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV PIONEIROS WACHHOLZ 1102 Ausente Ausente 0,82 1,79 Não realizada Sim 6,9

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PADRE EDUARDO 447 Ausente Ausente 0,8 0,89 0,6 Sim Não realizada

TAIO SAA ETA PASSO MANSO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO GRUPO ESCOLAR 140 Ausente Ausente 0,66 2,87 Não realizada Sim 6,8

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R WALTER SCHMITZ 98 Ausente Ausente 1,21 0,84 0,6 Sim 7,1

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CEL FEDDERSEN 2259 Ausente Ausente 0,83 0,38 Não realizada Sim 7,1

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R FRANCISCO TOMAZONI 811 Ausente Ausente 0,76 0,96 Não realizada Sim 6,4

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA KARL BASCH 129 Ausente Ausente 1,05 0,59 0,6 Sim 6,4

TAIO SAA ETA TAIO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA JUSCELINO KUBTISCHEK DE OLIVEIRA 90Ausente Ausente 0,63 0,37 Não realizada Sim 7,1

TAIO SAA ETA PASSO MANSO 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,73 2,63 0,6 Sim 7,4

TIGRINHOS SACASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO LINHA NOVA30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Ausente 0,41 0,4 0,2 Sim 8,1

TIGRINHOS SACASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO LAJEADO TIGRE30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FELIPE BACZINSKI Presente Ausente 0,23 0,4 0,1 Sim 8,09

TIGRINHOS SACASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO ENTRE AMIGOS30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Ausente 0,51 0,4 0,2 Sim 8,2

TIGRINHOS SAA TIGRINHOS UNIDADES 1 E 2 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FELIPE BACZINSKI Ausente Ausente 1 0,4 0,5 Sim 7,9

TIGRINHOS SACASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE LINHA TRINDADE30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Presente Não realizada 2 Não realizada Sim 7,5

TIGRINHOS SAC ASSOCIACAO MORRO ALEGRE 30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Ausente 0,24 1 0,1 Sim 8,15

TIGRINHOS SACASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL DE CABECEIRA DO TIGRINHOS30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Ausente Ausente Não realizada 8,2 Não realizada Sim 7,5

TIGRINHOS SACASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO BELA VISTA30/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA INTERIOR Presente Ausente Não realizada 0,4 Não realizada Sim 7,4

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA HERCILIO LUZ Ausente Ausente 1,24 0,79 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA EMILIA RAMOS Ausente Ausente 1,08 0,32 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA JACARANDA Ausente Ausente 1,23 0,45 Não realizada Sim Não realizada
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TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 13 DE MAIO Ausente Ausente 1,12 0,32 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JARDIM PROGRESSSO Ausente Ausente 1,13 0,45 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA PACIENCIA Ausente Ausente 1,24 0,18 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DA PACIENCIA Ausente Ausente 1,04 0,5 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA NEREU RAMOS Ausente Ausente 0,93 0,6 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TENENTE CARVALHO Ausente Ausente 1,04 0,31 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SENADOR GALLOTTI Ausente Ausente 1,03 0,39 0,9 Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OTAVIO MELIM Ausente Ausente 0,03 0,63 0,9 Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OTAVIO MELIM Ausente Ausente 1,13 0,37 Não realizada Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO OLIVEIRA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTARDA GERAL Ausente Ausente 1,84 40,6 1,3 Sim Não realizada

TIJUCAS SAA POCO NOVA DESCOBERTA 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 410 Ausente Ausente 0,59 3,35 Não realizada Não Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL PORTO DO ITINGA Ausente Ausente 1,8 0,85 1,2 Sim Não realizada

TIJUCAS SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL PORTO DO ITINGA Ausente Ausente 1,1 0,71 0,9 Sim Não realizada

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FLORIANOPOLIS 194 Ausente Ausente 0,74 2,31 0,7 Sim 6,69

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LORENA 477 Ausente Ausente 0,79 1,5 Não realizada Sim 6,62

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  ALEMANHA 744 Ausente Ausente 0,68 1,61 Não realizada Sim 6,23

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIROLESES 4136 Ausente Ausente 0,61 2,67 0,9 Sim 6,78

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARILIA 61 Ausente Ausente 0,59 2,29 Não realizada Sim 6,36

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARISITILIANO RAMOS 2387 Ausente Ausente 0,68 2,49 Não realizada Sim 6,56

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DONA CLARA 138 Ausente Ausente 0,52 1,92 1 Sim 6,59

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ ADAM 181 Ausente Ausente 0,73 1,09 Não realizada Sim 6,35

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA RIO DE JANEIRO 433 Ausente Ausente 0,93 1,68 1,2 Sim 6,89

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RECIFE 293 Ausente Ausente 0,93 3,76 Não realizada Sim 6,89

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JULIUS SCHEIDMANTEL SN Presente Ausente 0,44 4,05 Não realizada Sim 6,33

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDMUNDO BELL 30 Ausente Ausente 0,48 2,58 Não realizada Sim 6,56

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RODOLFO PISKE 310 Ausente Ausente 0,48 1,58 Não realizada Sim 6,54

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA BAHIA 836 Ausente Ausente 0,52 7,87 Não realizada Sim 6,57

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARACAJU 60 Presente Ausente 0,84 3,54 Não realizada Sim 6,54

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  BENJAMIN CONSTANT 164 Ausente Ausente 0,7 2,08 Não realizada Sim 6,54
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TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  PARAGUAI 160 Ausente Ausente 0,71 2,94 Não realizada Sim 6,36

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MAL FLORIANO PEIXOTO 2137 Ausente Ausente 0,43 1,8 Não realizada Sim 6,69

TIMBO SAASERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIMBÓ SAMAE16/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR PISKE 388 Ausente Ausente 0,53 2,77 Não realizada Sim 6,89

TIMBO SACMETISA METALURGICA TIMBOENSE SA16/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FRITZ LORENZ 2442 Ausente Ausente 1 1,71 Não realizada Sim 6,35

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,57 1,23 0,1 Sim 7,4

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITALLI CARMINATTI Ausente Ausente 0,72 0,98 0,1 Sim 7,55

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PAULO DE LORENZI Presente Ausente 0,67 0,98 Não realizada Sim 7,5

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA BENJAMIN SCUSSEL Ausente Ausente 0,73 0,98 Não realizada Sim Não realizada

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE PIACENTINI Ausente Ausente 0,73 1,23 0,1 Sim 7,35

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ JOSE SPRICIGO Ausente Ausente 0,58 0,89 0,1 Sim 7,2

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ANGELO DAL BO Ausente Ausente 0,62 1,01 0 Sim 7,25

TREVISO SAASERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIGGI DA BOIT Ausente Ausente 0,62 1 Não realizada Sim 7,3

TREZE DE MAIO SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL SALVAN Ausente Ausente 0,54 1,97 0,8 Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL VILA MARIA Ausente Ausente Não realizada 0,3 0,4 Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAASAMAE SAA RIO VARGEDO INTEGRADO29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente Não realizada 0,61 0,8 Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV IMIGRANTES Ausente Ausente 0,35 0,32 Não realizada Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL Ausente Ausente 0,85 0,19 Não realizada Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARCOS DAMIANI Ausente Ausente 0,82 0,43 Não realizada Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GEAL Ausente Ausente Não realizada 0,61 Não realizada Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA THIBERIO NANDI Ausente Ausente Não realizada 0,16 Não realizada Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OTAVIO RECHIA Ausente Ausente Não realizada 0,72 0,8 Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV SETE DE SETEMBRO Ausente Ausente 0,52 0,17 Não realizada Sim Não realizada

TREZE DE MAIO SAA SAA TREZE DE MAIO 29/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OLINDO NANDI Ausente Ausente Não realizada 0,16 0,8 Sim Não realizada

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA IVO D'AQUINO Ausente Ausente 1,17 2,06 1,1 Sim 8,4

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUAERWIN FELDER Ausente Ausente 1,3 1,09 1,1 Sim 8,37

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O VICENTE DE PAULO Ausente Ausente 1,28 0,94 Não realizada Sim 8,49

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PRESIDENTE KENEDY Ausente Ausente 1,4 1,35 Não realizada Sim 8,32

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PEDRO NELCIDO KAFER Ausente Ausente 1,19 1,77 Não realizada Sim 8,47

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EDUARDO GUESSER Ausente Ausente 1,31 1,83 Não realizada Sim 8,29
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TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RONALD OLIVO HARTMANN Ausente Ausente 1,37 2,08 Não realizada Sim 8,3

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR VON HOHENBRUCK Ausente Ausente 1,32 1,45 0,8 Sim 8,34

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA OSCAR VON HOHENBRUCK Ausente Ausente 1,35 1,44 1 Sim 8,36

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV ANTONIO CARLOS ALTENBURGERAusente Ausente 1,29 0,9 Não realizada Sim 8,32

TREZE TILIAS SAA SAA TREZE TILIAS 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA TIROL Ausente Ausente 1,41 7,28 1 Sim 8,3

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 0,35 0,53 Não realizada Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA 69 Ausente Ausente 1,68 0,38 Não realizada Sim 6,9

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA AGROLANDIA Ausente Ausente 1,42 0,43 Não realizada Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS 442 Ausente Ausente 1,16 0,43 0,6 Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JORGE LACERDA Ausente Ausente 1,59 0,4 0,6 Sim 7,1

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALFONSO SEOLIN Ausente Ausente 0,94 0,33 0,5 Sim 7,2

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOINVILLE 32 Ausente Ausente 1,34 0,45 Não realizada Sim 7,2

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BR 470 KM161 Ausente Ausente 0,81 0,44 Não realizada Sim 6,9

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SÃO PAULO 181 Ausente Ausente 1,02 0,35 0,6 Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA EMILIO GRAUBNER 123 Ausente Ausente 1,36 0,34 0,6 Sim 7

TROMBUDO CENTRAL SAA ETA TROMBUDO CENTRAL 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Ausente Ausente 1,54 0,36 Não realizada Sim 7

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SAO JOAO BAIRRO MORROTES Ausente Ausente 0,98 0,6 0,7 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANASTACIO TEOFILO TEIXEIRA  BAIRRO MORROTESAusente Ausente 0,75 10,6 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PIO XII 1035 BAIRRO DEHON Ausente Ausente 0,74 1,35 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA LUIZ CORREA SOUZA BAIRRO DEHONAusente Ausente 0,8 0,52 0,8 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANASTACIO TEOFILO TEIXEIRA 800 BAIRRO DEHONAusente Ausente 0,93 0,79 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA DUQUE DE CAXIAS 869 BAIRRO HUMAITAAusente Ausente 0,9 0,43 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ROBERTO ZUMBLICK BAIRRO HUMAITAAusente Ausente 0,85 1,06 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV PRES GETULIO VARGAS BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,98 0,49 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANASTACIO TEOFILO TEIXEIRA BAIRRO HUMAITAAusente Ausente 0,84 0,53 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA RUBENS FARACO 179 BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,91 0,55 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAO BRISTOT 272 BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,7 0,59 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MARGARIDA FARIAS COSTA 1159  BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 1 0,82 0,9 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA MANOEL JUVENCIO DE CASTRO BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,8 2,05 Não realizada Sim Não realizada
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TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAO M ANTUNES 116 BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,6 0,68 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA CANDIDO DARELA 536 BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,9 0,46 0,7 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOSE MACHADO ALVES BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,6 0,59 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PE ITAMAR LUIZ COSTA 765 BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,7 0,43 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HERMES ESMERALDINO BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,9 0,44 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAV EXP JOSE PEDRO COELHO 2725 BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,7 0,71 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOTRAV SEVERIANO  CORREA 63 BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,7 1,96 0,8 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA DIVINEIA FTE AO 289  BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,7 0,93 0,8 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PEDRO JEREMIAS MENDES 216 BAIRRO SAO JOAO MEAusente Ausente 0,8 0,53 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PAULO JACOB MAY  BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,6 0,64 0,8 Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA ANTONIO HULSE 2860 BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,7 Não realizadaNão realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA NESTOR P HUBKOST BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,7 0,99 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HILARIO JOSE DE MELLO BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,7 0,44 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JORGE SILVESTRE BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,6 1,54 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA JOAO E DE MEDEIROS BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,8 1,52 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA HERMES HENRIQUE FERNANDES 53 BAIRRO REVOREDOAusente Ausente 0,7 1,2 Não realizada Sim Não realizada

TUBARAO SAA TUBARAO SANEAMENTO 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITALIA BAIRRO REVOREDO Ausente Ausente 0,7 0,3 0,8 Sim Não realizada

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA GERAL MORRO CHATO Ausente Ausente 0,5 0,58 0,7 Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO BAIRRO S?O LUIZ Presente Ausente 0,5 0,43 0,6 Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,5 0,41 Não realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FREI GREGORIO DAL MONT Ausente Ausente 0,5 0,6 Não realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SAO CRISTOVAO Presente Ausente 0,6 0,65 0,6 Sim 6,7

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CIDADE ALTA Ausente Ausente 0,5 0,5 Não realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Presente Ausente 0,5 0,48 Não realizada Sim 6,9

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTERADA GERAL MORRO CHATO Ausente Ausente 0,5 0,6 0,7 Sim 6,7

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CENTRO Ausente Ausente 0,6 1,06 Não realizada Sim 6,7

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CIDADE ALTA Presente Ausente 0,5 0,49 Não realizada Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA NEREU RAMOS Presente Ausente 0,5 0,49 0,6 Sim 6,8

TURVO SAA TURVO 01/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA Presente Ausente 0,5 0,52 Não realizada Sim 6,8
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UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,78 0,23 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SACCOMUNIDADE LINHA SANTA TEREZINHA15/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTA TEREZINHA Presente Ausente 0,23 Não realizada Não 9

UNIAO DO OESTE SACCOMUNIDADE LINHA SANTO ANTONIO DO MEIO15/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA SANTO ANTONIO DO MEIO Presente Presente 0,82 Não realizada Não 9

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,76 0,76 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SANTA CATARINA Ausente Ausente 0,77 0,42 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO VARGAS Ausente Ausente 0,81 0,13 0,8 Sim 7,3

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AVENIDA SÃO LUIZ Ausente Ausente 0,75 0,3 Não realizada Sim 7,4

UNIAO DO OESTE SAA UNIAO DO OESTE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CHAPECO Ausente Ausente 0,79 0,35 0,7 Sim 7,4

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ANTÔNIO FRANCISCO GHIZONI- SUPERMERCADO BEPPLERPresente Ausente Não realizada 0,44 0,8 Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ADOLFO KONDER-CICLO VIL BIKESAusente Ausente Não realizada 2,54 0,8 Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ADOLFO KONDER- TAIPA CAFÉAusente Ausente Não realizada 0,54 Não realizada Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ADOLFO KONDER- MINI MERCADO SALVADORAusente Ausente Não realizada 0,39 Não realizada Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ADOLFO KONDER- PIZZARIA ROTA DA NEVEAusente Ausente Não realizada 0,46 0,9 Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA XISTO SCARDOELLI- ADRIANO MACHADOAusente Ausente Não realizada 1,17 Não realizada Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA ADOLFO KONDER- PLANRUSTIC MÓVEISAusente Ausente Não realizada 0,42 Não realizada Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA AGRIPA DE CASTRO FARIAS- ELVIRAAusente Ausente Não realizada 0,85 Não realizada Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XISTO SCARDOELLI Ausente Ausente Não realizada 1,73 0,8 Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VILSON WESTPHAL 50 Ausente Ausente Não realizada 1,42 0,9 Sim Não realizada

URUBICI SAA SAA DE URUBICI 24/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOAVENIDA RODOLFO ANDERMANN- ESTACIONAMENTO SUPERMERCADO BEPPLERPresente Ausente Não realizada 0,74 Não realizada Sim Não realizada

URUSSANGA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE URUSSANGA11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO HOSPITAL - AV PRESIDENTE VARGASAusente Ausente 1,03 0,65 0,6 Sim 7,6

URUSSANGA SAA SAMAE 7 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCASA IRACEMA LORENZON - ESTRADA GERAL BELVEDEREPresente Presente 0,22 16,36 Não realizada Não 7,2

URUSSANGA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE URUSSANGA11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PRACA ANITA GARIBALDI Ausente Ausente 0,93 0,6 0,6 Sim 7,3

URUSSANGA SAA SAMAE 6 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOIGREJA RIO CARVAO - ESTRADA GERAL RIO CARVAOAusente Ausente 0,62 0,85 0,1 Não 8

URUSSANGA SAC AMBRA 2 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVAESCOLA DIRCEO MACCARI - RUA RAIMUNDO CITTADINPresente Presente 0,14 11,13 Não realizada Não 7,8

URUSSANGA SAA SAMAE COCAL DO SUL 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOCASA LUIZ BIROLLO - RUA DAVID COPETTEPresente Ausente 0,31 4,28 Não realizada Sim 8

URUSSANGA SAA SAMAE 5 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO IGREJA RIO MAIOR - ROD SC 108 Ausente Ausente 0,73 0,53 0,1 Sim 8

URUSSANGA SAA SAMAE 2 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOUNIDADE BASICA DE SAUDE - RUA CAPANEMAAusente Ausente 2,04 2,64 0,2 Sim 7,6

URUSSANGA SAASISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE URUSSANGA11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBARRACA DO TALIANO - RUA JOAO MARIA CANCELLIERAusente Ausente 1,14 0,55 Não realizada Sim 7,3

URUSSANGA SAA SAMAE 3 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOBAR NOVO HORIZONTE - ROD GENESIO MAZONAusente Ausente 0,87 14,33 Não realizada Sim 6,8
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URUSSANGA SAC RIO DESERTO 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVARIO DESERTO - ESTRADA GERAL RIO DESERTOAusente Ausente 0,91 13,03 Não realizada Sim 8

URUSSANGA SAA SAMAE 3 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOZP MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ESTRADA GERAL SAO PEDROAusente Ausente 0,63 13,6 Não realizada Sim 7

URUSSANGA SAICASA PRISCILA MAZZUCCO MENDES BITTENCOURT11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVACASA PRISCILA MAZZUCCO BITTENCOURT - ROD ALTAIR ROSALINO SANDRINIPresente Presente 0,6 Não realizada Não 6,5

URUSSANGA SAA SAMAE 8 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOPRODUTOS SAO PAULO - RUA JOAO BATISTA BIZPresente Ausente 0,15 0,49 Não realizada Sim 6,5

URUSSANGA SAA SAMAE 4 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃOMERCADO RIO SALTO - ESTRADA GERAL RIO SALTOPresente Ausente 0,46 6,73 Não realizada Sim 7,6

VARGEAO SACPOCO ASSENTAMENTO BAO A VISTA DO JARDIN11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ASSENTAMENTO BOA VISTA Presente Ausente Não realizada 0,2 Não realizada Não 6,2

VARGEAO SAC POCO LINHA GRAMAS 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA GRAMAS Presente Presente Não realizada 1,8 Não realizada Não 6,12

VARGEAO SAC POCO MARINI 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA LINHA MARINI Presente Ausente Não realizada 0,15 Não realizada Não 7,29

VARGEAO SAI CLAERTON PASQUALI 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA 7 DE SETEMBRO Presente Ausente 49 Não realizada Não 7,54

VARGEAO SAI CARLOS CAPELINA 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SÃO ROQUE Presente Presente 1,3 Não realizada Não 5,44

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV 21 DE ABRIL Ausente Ausente 1,8 1,8 0,8 Sim 7,54

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA 1º MAIO Ausente Ausente 1,75 1,7 0,9 Sim 9,11

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA SEGUNDO IZZOTON Ausente Ausente 1,69 1,7 0,8 Sim 8,74

VARGEAO SAI ENZO RECH 11/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA PRINCIPAL Presente Presente 1 Não realizada Não 6,95

VARGEAO SAA VARGEAO UNIDADE I 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ESTRADA PRINCIPAL Ausente Ausente 1,32 0,15 0,5 Sim 5,8

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS HORQUIDEAS SN Ausente Ausente Não realizada 0,67 Não realizada Sim 6,7

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DOS CRISANTEMOS SN Ausente Ausente Não realizada 0,61 0,9 Sim 6,8

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV XV DE NOVEMBRO SN Ausente Ausente Não realizada 0,33 0,9 Sim 7

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA JO?O FIORIO SN BAIRRO DOMICILIA CASSIANOAusente Ausente Não realizada 0,6 0,8 Sim 7,6

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA JOSE LORENZATTO N? 556 Ausente Ausente Não realizada 0,8 Não realizada Sim 7,4

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DO EXPEDICIONARIO N? 652 Ausente Ausente Não realizada 0,88 Não realizada Sim 6,7

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS CAMELIAS SN Ausente Ausente Não realizada 0,99 0,8 Sim 6,5

VARGEM BONITA SAA SAA VARGEM BONITA 11/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO AV XV DE NOVEMBRO N?2021 Ausente Ausente Não realizada 1,44 0,8 Sim 7,5

VIDAL RAMOS SACESCOLA FRANCISCO FEIFARECK JUNIOR25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RIO DAS PACAS Ausente Ausente 0,23 Não realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAC MONTIBELLER 25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA CAMPESTRE Ausente Ausente 0,46 Não realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 25/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SC 427 Ausente Ausente 0,35 0,45 1 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAC BICA DA ÁGUA 25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SC 427 Presente Ausente 0,29 Não realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA RIO BONITO 25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ASSENTAMENTO Ausente Ausente 1,54 Não realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAC SALÃO COMUNITÁRIO MOLUNGU 25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA MOLUNGU Presente Ausente 4,25 Não realizada Não Não realizada
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VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 25/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PEDRO WEBER Ausente Ausente 0,28 0,49 1 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAC ESCOLA RODOLFO FINCK 25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA ESTRADA GERAL Ausente Ausente 2,4 Não realizada Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 25/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SANTA CRUZ Ausente Ausente 0,43 0,31 1 Sim Não realizada

VIDAL RAMOS SAC CERVIDA 25/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA SALSEIRO Ausente Ausente 0,33 0,3 Não Não realizada

VIDAL RAMOS SAA ETA VIDAL RAMOS 25/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LEOBERTO LEAL Ausente Ausente 0,55 0,3 1 Sim Não realizada

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO1259 Ausente Ausente 0,9 0,76 Não realizada Sim 7,3

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GERONI POSANSKI Ausente Ausente 0,61 0,8 1 Sim 7,2

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VER GUALTIERO PICCOLI Ausente Ausente 1,27 0,78 Não realizada Sim 7,2

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO GEMELLI Ausente Ausente 0,28 0,93 Não realizada Sim 7,5

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FARROUPILHA200 Ausente Ausente 1,44 0,56 Não realizada Sim 7,6

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA CACADOR Ausente Ausente 1,35 0,55 Não realizada Sim 7,3

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA JOSE BOITEUX 88 Ausente Ausente 1,35 0,83 0,5 Sim 6,4

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA  NILTON CANTU Ausente Ausente 1,41 0,66 1 Sim 6,4

VIDEIRA SAA SAA ANTA GORDA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ISAIAS BRANDELERO Ausente Ausente 0,51 0,65 0,7 Sim 7,3

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA S?O PAULO 144 Ausente Ausente 1,48 0,89 0,9 Sim 7,3

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO GRANDO S/N Ausente Ausente 1,28 0,69 Não realizada Sim 6,3

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DAS PALMEIRAS 238 Ausente Ausente 1,35 0,64 Não realizada Sim 6,4

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃORUA PREF CESAR AUGUSTO FILHO 49Ausente Ausente 1,15 0,98 Não realizada Sim 6,4

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ROD SC 135 Ausente Ausente 1,3 1,02 1 Sim 7

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBERTO REICHERT Ausente Ausente 1,39 0,67 Não realizada Sim 6,3

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA LUIZ MELLO PEREIRA Ausente Ausente 1,35 0,65 Não realizada Sim 7,1

VIDEIRA SAA SAA VIDEIRA 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA GETULIO DAMO 31 Ausente Ausente 1,45 1,39 Não realizada Sim 6,3

VIDEIRA SAA SAA RIO DAS PEDRAS 30/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARLINDO LONGO 60 Ausente Ausente 2,61 0,93 0,4 Sim 7,2

XANXERE SAC AMB SAO JORGE POÇO II 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MATO GROSSO 665 Ausente Ausente 0,86 0,9 0,1 Sim 7,3

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ITACIR JOSE CRENONINI 563 Ausente Ausente 1,8 0,41 0,7 Sim 6,9

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANILDO HENSEL 180 Ausente Ausente 1,6 1,66 Não realizada Sim 6,7

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE II 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBINO CAVAGNOLLI S/N Ausente Ausente 1,45 0,15 0,7 Sim 6,8

XANXERE SAC AMB VILA SESAMO 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA DOSOLINA CAVAGNOLLI 500 Ausente Ausente 0,41 0,16 Não realizada Não 8,3

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MARANH?O 2145 Ausente Ausente 1,9 0,3 0,7 Sim 7,2
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XANXERE SAC AMB BORTOLON 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVARUA AVELINO GONCALVES DE ARAUJO 449Ausente Ausente 0,55 0,15 Não realizada Não 7,5

XANXERE SAC AMB TACCA 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA OTACILIO PADILHA 46 Ausente Ausente 0,71 0,34 Não realizada Não 7,2

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE III 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA MONTEIRO LOBATO 36 Ausente Ausente 0,56 0,22 1 Sim 6,2

XANXERE SAC AMB APARECIDA 08/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MARTIN AFONSO DE SOUZA 153 Ausente Ausente 0,46 0,24 Não realizada Não 6,9

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTERO DOS SANTOS S/N Ausente Ausente 2,1 0,46 Não realizada Sim 7,1

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARA 460 Ausente Ausente 2,6 0,22 Não realizada Sim 7,2

XANXERE SAC AMB DOS ESPORTES 15/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA MANAUS 435 Ausente Ausente 0,4 0,23 Não realizada Não 6,9

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALBINO CAVAGNOLLI 843 Ausente Ausente 2,3 0,52 Não realizada Sim 7

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 15/08/22 INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL RUA SANTOS BASEI S/N Ausente Ausente 1,8 0,34 Não realizada Sim 7,5

XANXERE SACHOSPITAL REGIONAL SAO PAULO HRSP JUNCAO POCO 03 E 0415/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA CELESTINO DO NASCIMENTO 373Ausente Ausente 0,67 0,2 Não realizada Não 9,3

XANXERE SACHOSPITAL REGIONAL SAO PAULO POCO 0215/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA CELESTINO DO NASCIMENTO 373Ausente Ausente 0,85 0,24 Não realizada Não 10,4

XANXERE SAA XANXERE UNIDADE I 15/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VICTOR KONDER 1690 Ausente Ausente 2,1 0,24 Não realizada Sim 7,3

XANXERE SAC AMB NOSSA SENHORA DE FATIMA 15/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA CRUZ E SOUZA 234 Ausente Ausente 0,39 0,29 Não realizada Não 6,8

XANXERE SAC AMB MATINHO 15/08/22 SOLUÇÃO ALTERNATIVA RUA FREDERICO UNSTANDT 441 Ausente Ausente 0,47 0,19 Não realizada Não 7,7

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)VILA DIADEMA Presente Presente 37,3 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VILA DIADEMA Ausente Ausente 2,02 1,36 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DIADEMA Ausente Ausente 1,44 1,27 0,8 Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DIADEMA Presente Ausente 1,96 0,74 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA N 130 Ausente Ausente 1,91 0,65 0,8 Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PARANA S/N Ausente Ausente 1,93 0,53 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RIO GRANDE S/N Ausente Ausente 1,63 0,43 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA FIORAVANTE BAGGIO N29 Ausente Ausente 1,72 1,17 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 23/08/22PONTO DE CAPTAÇÃO (ÁGUA SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEA)VILA DIADEMA Ausente Ausente 23 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE II 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA PORTO VELHO 251 Ausente Ausente 2 0,2 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 08/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA RUI BARBOSA N347 Ausente Ausente 1,93 0,96 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE II 23/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA CUIABA S/N Presente Ausente 2,04 0,21 Não realizada Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VOLUNTARIOS DA PATRIA 345 Ausente Ausente 1,71 0,51 0,9 Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA VITORIO MATIELLO 168 Ausente Ausente 1,64 0,61 0,8 Sim Não realizada

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO CORONEL ERNESTO BERTASO S/N Presente Presente 1,52 1,47 0,9 Sim Não realizada



* SAC = Solução Alternativa Coletiva VMP = Valor máximo permitido

Município Forma Nome Procedência da coleta Descrição do local E. coli Fluoretação pH

* SAA = Sistema de 
Abastecimento de Água

* SAI  =  Solução Alternativa 
Individual

VMP 
Ausência em 

100ml

VMP 
Ausência 
em 100ml

0,20 < Cl < 
5,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

T < 5,0      
   

(Portaria 
MS 

2914/201
1)

 0,7 < F < 
1,0               
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GABS/DIV

S/SES 
421/2016)

6,0 < pH < 
9,0 (Portaria 

MS 
2914/2011)

Data da 
coleta

Coliformes 
totais

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L)

Turbidez(
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Fluoreto(m
g/L)

XAXIM SAA XAXIM UNIDADE I 23/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO VILA DIADEMA Ausente Ausente 2,25 1,07 Não realizada Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO BAIRRO CONCEICAO18/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA DORVALINA GUERREIRO Presente Presente 0,69 0 Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO BAIRRO CONCEICAO18/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA JOSE PROTAZIO MAGRINELLI Ausente Ausente 0,43 0 Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO BAIRRO IMIGRANTES18/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA OLAVO ROSA PEDRON Ausente Ausente 1,04 0 Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO BAIRRO IMIGRANTES18/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ALCEU BORTOLI Ausente Ausente 0,85 Não realizada Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO COMUNIDADE DUAS PONTES18/08/22ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUARUA ANTONIO ZORTEA PRIMO Ausente Ausente 0,76 0 Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO BAIRRO ANDORINHAS18/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ANTONIO ZORTEA PRIMO Ausente Ausente Não realizada 0,92 Não realizada Sim Não realizada

ZORTEA SAAPOCO ARTESIANO BAIRRO ANDORINHAS18/08/22 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RUA ARTHUR ADOLFO SANTOS Ausente Ausente Não realizada 0,64 0 Sim Não realizada
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